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UVOD  

Namjeravani zahvat u okolišu je izgradnja fotonaponske elektrane "POLIČNIK" nazivne snage 
43,2 MW (u daljnjem tekstu FNE "Poličnik"). 

Na lokaciji zahvata na području naselja Poličnik u Zadarskoj županiji nositelj zahvata planira 
izgradnju energetske građevine za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije na površini 
obuhvata područja elektrane od 29,96 ha s tlocrtnom površinom koju prekrivaju fotonaponski moduli 
od oko 17,88 ha.  

Lokacija zahvata fotonaponska (solarna) elektrana FNE "Poličnik" kao i položaj s pristupnom 
cestom te veličina obuhvata zahvata je prikazana geografskom i topografskom kartom šireg područja (prilog 
1. list 1 i 2). Na području lokacije zahvata smještene u obuhvatu zona gospodarske proizvodne namjene 
Grabi P-I i Grabi P-II trenutno nema izgrađenih sadržaja.  

Nositelj zahvata i investitor je trgovačko društvo za proizvodnju električne energije SUN INVEST 
GROUP d.o.o. sa sjedištem društva na adresi Grabi 26, 23241 Poličnik.  

Provedbeni propis prema članku 78. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 
118/18) kojim je uređena ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš je Uredba o procjeni utjecaja 
zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17 - u nastavku Uredba), a sadržaj elaborata za predmetni zahvat sastavljen je 
sukladno prilogu VII. Uredbe.  

Planirani zahvat izgradnja FNE "Poličnik", sukladno Prilogu II. Uredbe, svrstan je u pod točkom 2. 
energetika / 2.4. Sunčane elektrane kao samostojeći objekti. Prema navedenome zahvat se nalazi u popisu 
zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, a za koje je nadležno 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. 

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi se sukladno članku 82. Zakona o 
zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) temeljem zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene, a 
za zahvate koji su određeni popisom zahvata u Prilogu II. Uredbe o procjenu utjecaja zahvata na okoliš (NN 
61/14, 3/17). Također, sukladno članku 27. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) za 
zahvate za koje je posebnim propisom kojim se uređuje zaštita okoliša određena ocjena o potrebi procjene 
utjecaja na okoliš, postupak ocjene uključuje i prethodnu ocjenu zahvata na ekološku mrežu.  

U sklopu pripreme planiranog zahvata u cilju ishođenja građevinske dozvole  svrha podnošenja 
predmetnog zahtjeva je pribavljanje mišljenja o potrebi procjene utjecaja na okoliš budući da planirani 
zahvat može izazvati određene utjecaje na okoliš neposredno na lokaciji kao i u okolici zahvata, a ti 
evidentirani utjecaji po završetku izvedbe zahvata ne smiju značajno umanjiti kakvoću okoliša u odnosu na 
postojeće stanje. 

Predviđena rješenja u sklopu izvođenja planiranih radova izgradnje sunčane elektrane "Poličnik" 
analizirana su tijekom izrade Idejnog rješenja fotonaponske elektrane "Poličnik" (Plevnik, V. 2021), 
izrađivač projekta je tvrtka Enerkon d.o.o. iz Zagreba. Iz predmetnog projekta su preuzete tehničke i 
tehnološke značajke zahvata na temelju kojih se daje ocjena utjecaja zahvata na okoliš (izgradnja 
sunčane elektrane) nositelja zahvata SUN INVEST GROUP d.o.o. 

Za nositelja zahvata, izradu elaborata u smislu stručne podloge u postupku zahtjeva za ocjenu o 
potrebi procjene utjecaja namjeravanog zahvata na okoliš vodi tvrtka Eko-monitoring d.o.o. iz Varaždina 
kao pravna osoba ovlaštena za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša. 
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1. PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEŽJA ZAHVATA 
1.1. Opis glavnih obilježja zahvata 
1.1.1. Postojeće stanje na lokaciji zahvata i svrha poduzimanja zahvata 

Nositelj zahvata SUN INVEST GROUP d.o.o. iz Poličnika planira na katastarskim česticama od interesa 
(tablica 1.1.2.1.), u Općini Poličnik izgraditi fotonaponsku solarnu elektranu kao prizemnu građevinu s 
priključkom na postojeću elektrodistribucijsku mrežu. 

Trenutno su na lokaciji zahvata na prostoru od interesa za obuhvat gradnje FNE "Poličnik" zatečene 
neobradive površine, obrasta s niskim raslinjem i grmolikim drvećem koji se rasprostiru u užoj okolici lokacije 
zahvata te postojeći makadamski (bijeli) putovi. Istočno i južno od planirane fotonaponske elektrane 
izgrađeni je dio poslovne zone Grabi, a oko 1 km jugozapadno nalazi se stambeni dio naselja Murvica te oko 
0,3 km istočno naselja Poličnik. 

Lokacija zahvata, buduće građevinske parcele su prema Prostornom planu uređenja Općine 
Poličnik smještene u prostoru za razvoj i uređenje površina izvan naselja s gospodarskom namjenom 
oznake I - proizvodna (solarne elektrane). Također, prema detaljnim planovima uređenja Poslovne 
zone Grabi P-I i Poslovne zone Grabi P-II lokacija zahvata je smještena na površinama proizvodno-
poslovne namjene s definiranim obuhvatom površina za ugradnju fotonaponskih modula.  

Cjelokupna zona gospodarsko-proizvodne namjene Grabi I obuhvaća prostor od 13,44 ha, a zona 
Grabi II obuhvaća prostor od 26,63 ha i obje navedene svome dijelu imaju definiranu neizgrađenu površnu 
infrastrukturne namjene na kojoj bi se smjestilo planirani zahvat na ukupnoj površini za postavljanje 
fotonaponskih modula od 29,96 ha (Grabi-I na tri čestice površine 5,76 ha te na 11 čestica Grabi-II 24,2 ha - 
prikazano elaboratom u tablici 1.1.2.1. i slikom 1.1.2.1). 

Ispred Općine Poličnik, Općinski načelnik nositelju zahvata izdao je Suglasnost (KLASA: 310-
01/21-01/1, URBROJ: 2198/06-02-21-2 od 04. ožujka 2021. - dokumentacijski prilog) u svrhu 
pribavljanja uvjeta priključenja na elektroenergetsku mrežu HEP ODS-a i izrade Elaborata optimalnog 
tehničkog rješenja priključenja (EOTRP) za potencijalnu izgradnju fotonaponske elektrane snage veće 
od 1 MW na području Poslovne zone Grabi u Općini Poličnik. 

 
1.1.2. Planirano stanje na lokaciji zahvata 

Obuhvat zahvata, oblik i veličina  

U skladu s projektnim zadatkom nositelja zahvata izrađeno je Idejno rješenje fotonaponske/solarne 
elektrane na području općine Poličnik, Zadarska županija (Plevnik, V. 2021) temeljem kojeg je izrađen 
elaborat zaštite okoliša. Smještaj planiranog zahvata razvidan je na pripadajućim grafičkim prilozima 
elaborata kao i nacrtima preuzetim iz grafičkog dijela idejnog rješenja (prilog 2).  

Lokacija zahvata nalazi se u kopnenom dijelu Zadarske županije na području Općine Poličnik 
unutar statističkih granica naselja Poličnik tj. na području je katastarske općine (k.o.) Poličnik te je 
sadržana unutar postojećih katastarskih čestica s definiranim načinom uporabe prema tablici 1.1.2.1.  

Novoformirane građevne čestice koje će se definirati parcelizacijskim elaboratom u svrhu izgradnje 
fotonaponske sunčane elektrane će biti ograđene. Početak izgradnje FNE "Poličnik" planiran u 2022. godine, a 
proizvodnja 2023. Točna dispozicija postrojenja i pomoćnih građevina biti će definirana glavnim projektom. 
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Tablica 1.1.2.1. Katastarske čestice na lokaciji zahvata 
Oznaka 

zone 
Red. br. k.č.br. način uporabe površina m2 posjedovni list br. upisane osobe 

Katastarska općina POLIČNIK / MBR 334847 
G

ra
bi

 
 P

-I
 

Po
lič

ni
k 1. 481/140 

GRABI 
šuma 

18 946 

700 1/1 Republika 
 Hrvatska 

2. 481/142 19 693 
3. 481/144 18 995 

Po
sl

ov
na

 z
on

a 
G

ra
bi

 P
-I

I P
ol

ič
ni

k 

1. 481/157 21 697 
2. 481/159 20 565 
3. 481/161 20 161  
4. 481/163 20 253 
5. 481/165 20 337 
6. 481/167 19 056 
7. 481/170 25 086 
8. 481/172 23 734 
9. 481/174 21 248 
10. 481/176 21 984 
11. 481/178 23 665 

izvor: DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA - Područni ured za katastar Zadar, https://oss.uredjenazemlja.hr/public/index.jsp 

 

 
Slika 1.1.2.1. Položaj planiranog zahvata FNE Poličnik u odnosu na Poslovne zone 

 

Prilaz lokaciji zahvata bit će detaljno definiran glavnim projektom prema posebnim uvjetima i 
uvjetima priključenja od strane uprave za ceste, a bit će izveden s državne ceste DC8 čija trasa prolazi oko 
300 m jugoistočno od buduće građevne čestice.  

Na k.č. 438/2 k.o. Murvica udaljene oko 200 m zapadno od lokacije zahvata planira je izgradnja 
transformatorske stanice 110/20kV TS Murvice (investitor HEP) za potrebe poslovne zone Grabi (prilog 4. list 
2), a koju se namjerava koristiti i za potrebe priključenja predmetne FNE "Poličnik" u elektrodistribucijsku 
mrežu i dalekovod DV 110 kV Obrovac-Nin (slika 1.1.2.1). 
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Koncepcija tehničkog rješenja i način rada elektrane 

Naziv predmetne sunčane elektrane je FNE "Poličnik" maksimalne izlazne snage do 43,2 MW 
za proizvodnju električne energije. Prostorno će se elektrana zbog postojećih i planiranih puteva te naknadno 
zbog provođenja održavanja i osiguravanja sigurnosti na lokaciji zahvata sastojati od ukupno formirana četiri 
zasebna polja što je razvidno na slici 1.1.2.1. i grafičkom prilogu 2. list 1. 

U elektrotehničkom smislu FNE Poličnik snage 43,2 MVA je formirana od 8 identičnih tipskih 
sekcija svaka snage od po 5,4 MW, odnosno instalirati će se u sekciji 10 800 komada fotonaponskih 
modula snage 500 Wp, odnosno ukupno će biti u elektrani instalirano 86 400 komada fotonaponskih 
modula.  

U sustav će s obzirom na razradu FNE u 8 tipskih sekcija biti instalirano tj. predviđeno je 
ukupno 240 invertera (inverterski transformator pri čemu stvarna snaga na pojedinom inverteru iznosi 180 
kW), odnosno biti će ugrađeno 30 invertera u svakoj tipskoj sekciji s pripadajućim NN panelima). Blok 
sheme spajanja na pretvarač, principijelna elektro shema tipskih sekcija i elektro shema FNE prikazane su 
prilogom 2. listovi 4 - 6. 

Ukupna površina fotonaponskih modula iznosi 206 431 m2 ili 20,64 ha, dok tlocrtna površina, 
projekcija modula na tlo budući su moduli su u odnosu na tlo nagnuti pod nagibom od 30° usmjereni 
prema jugu, iznosi 178 774 m2 ili 17,88 ha. 

Na građevinskim česticama od interesa izgraditi će se FNE sa svim sastavnicama, fotonaponski paneli, 
DC/AC string inverteri, NN i SN blok, energetski transformatori. U sklopu zahvata će se postaviti (instalirati) 
paneli na nosačima (prilog 2. list 2), zatim u funkciji smanjenje gubitaka niskog napona 8 komada 
distribuirane srednjenaponske trafostanice oznake IDT (20/08/08 kV) u svakoj od tipskih sekcija 
smješteno u pomoćnim prostorijama (prilog 2. listovi 4 - 6), dvije visokonaponske trafostanice (110/20 kV) 
oznake TR1 i TR2, te visokonaponski kabel kojim će se ostvariti povezivanje na susretno postrojenje 
(energija se predaje u vlasništvo HEP-a). 

Sunčana elektrana izvoditi će se kao neintegrirana, tj. fotonaponski moduli montiraju se na 
odgovarajuću metalnu konstrukciju koristeći tipske proizvode s konstrukcijom izravno na površinu tla pri 
čemu se od tipskih elemenata slažu modularni stolovi određenih dužina. Osnovni elementi su nosivi stupovi 
(C profili) koji će se ugrađivati u tlo montažom u izbušene rupe sa zalijevanjem betonom.  

Za fotonaponski FN sustav planiranju se koristiti monokristalni fotonaponski modul (FN) moduli 
nominalne snage 500 Wp. Solarni paneli su monokristalni moduli s dokazanim svojstvima kroz prethodno 
razdoblje i koji se uspješno instaliraju u velikim projektima. Module karakterizira kratko vrijeme povrata 
energije i optimalno ponašanje i kod slabijeg sunčevog osvjetljenja. Robusni dizajn omogućuje izlaganje 
snijegu i podnosi velike brzine vjetra. Međutim, konkretni tip modula i proizvođač modula nisu presudni 
za napredak planiranja te stoga za predmetnu lokaciju zahvata još nisu apsolutno utvrđeni. 

Dvorednim rasporedom modula postavljenim po vertikali postiže se projektirana optimalna razina 
snage u odnosu na duljinu redova modularnih stolova. Cijeli sustav sastojati će se od 86 400 fotonaponskih 
monokristalnih solarnih modula pojedinačne maksimalne snage 500 Wp, što rezultira izlaznom snagom 
generatora (istosmjerna strana) od 43,2 MWp. Očekivano je postizanje specifičnog godišnjeg prinosa 
sustava od 1 400 kWh / kWp /god. 
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Energija proizvedena u sunčanoj elektrani predavala bi se u javnu elektrodistribucijsku mrežu. 
Očekivana godišnja proizvodnja električne energije sunčane elektrane je 60 500 000 kWh, odnosno 
isporuka u elektrodistributivnu mrežu je manja za gubitke (u kabelima od pretvarača do TS, u 
transformatorima te u kabelu do susretnog postrojenja HEP-a), a očekivani ukupni stupanj učinkovitosti 
86% tako da je očekivana isporučena energija u iznosu od 52 012 800 kWh.  

Fotonaponski sustav u normalnom radu biti će u potpuno automatiziranome modu rada. Uvjeti rada 
elektronički će se nadgledati na daljinu. Osoblje za vrijeme rada FNE će biti potrebno isključivo za obilaske u 
svrhu provjere rada i obilaske radi održavanja, koji se raspodjeljuju na nekoliko dana u godini. U tom 
pogledu, prostori za smještaj osoblja na lokaciji zahvat nisu potrebni. 

 Rad postrojenja je očekivano bez emisija u okoliš i ne zahtijeva nikakve dodatne sirovine (prirodne 
resurse) ili radne materijale. Također, u radu neće biti nastanka otpadnih proizvoda. U tom pogledu 
za rad nije potreban niti transport materijala.  Tehnički gledano, FN sustav je generator. Proizvodnja 
električne energije započinje čim je dostupno dnevno svjetlo, tj. čak i u difuznim vremenskim uvjetima bez 
izravne sunčeve svjetlosti, dok se u mraku ne stvara električna energija. Radni vijek sustava dizajniran je za 
razdoblje od najmanje 20 godina, što odgovara razdoblju jamčene povratne tarife za električnu energiju iz 
energije sunčevog zračenja. Međutim, može se pretpostaviti da će sustav imati duži vijek trajanja. Sve dok se 
razvojni plan ne promijeni ili otkaže, sustav može raditi i nakon razdoblja od 20 godina. 

Uređenje građevne čestice i održavanje FN elektrane  
Sustav ograde  

Ograda je iz sigurnosnih razloga namijenjena sprečavanju ulaska životinja i ljudi na područje 
elektrane. Rizik od krađe i vandalizma na FN sustavu može se svesti na minimum zbog dovoljne visine ograde 
i udaljenosti od modula od približno 5 m.  

Zaštitna ograda je predviđena s visinom od najmanje 2 m i zaštitom od penjanja tj. prelaska preko 
iste planirano je za postavljanje oko cjelokupnog obuhvata zahvata. Stupovi za postavljanje ograde će biti 
usidreni u zemlju betonskim temeljima.  

Oko lokacije će biti postavljene jasno vidljive oznake upozorenja o mogućoj opasnosti po život od 
visokog napona. U ogradu će biti integrirana najmanje dvoja vrata koja se mogu zaključati kako bi se 
osigurao nesmetan pristup za naknadne radove održavanja i nadzora sustava.  

Pristup na područje FNE 

Vanjski pristup građevini je internom prometnicom koju će se urediti s priključkom na državnu cestu 
DC8. Cesta za potrebe izvedbe i rada FNE "Poličnik" bi se uredila kao površina za vožnju u potrebnoj širini 
kako bi se omogućilo prolaske vozila (npr. da može pristupiti traktor). Osim toga, na posjedu mora biti 
izgrađeno područje okretanja za navedena vozila. Kako bi se mogli izvoditi naknadni radovi održavanja i 
nadzora na sustavu, dovoljni su razmaci između redova i razdvajanja unutar redova, pod uvjetom da se isti 
izvode pješice. 

Dimenzioniranje potkonstrukcije za smještaj modula 

Odlučujući faktor za dimenzioniranje i ugradnju fotonaponskih modula na potkonstrukciju je 
prevladavajuće opterećenje vjetrom koje je prisutno na lokaciji zahvata. Potrebna dubina temeljenja stupova 
odrediti će se provedbom istražnih radova u temeljnom tlu i pojedinačnom strukturnom analizom.  
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Odgovarajućim odabirom temeljenja i vrste podkonstrukcije osigurava da se cjelokupni sustav, 
uključujući i module adekvatno pričvrsti i montira. 

 Daljnje zaštitne mjere u fazi projektiranja s obzirom na pretežne vremenske utjecaje nije potrebno 
poduzimati. Međutim, nakon posebnih vremenskih događaja koji će se zbivati u tijeku eksploatacije (oluje, 
tuča, obilne snježne padaline), na sustavu se moraju provesti određeni pregledi kako bi se identificirale i 
sanirale eventualne štete (sve u skladu s proizvođačkim uputama za ugradnju i održavanje). 

Priprema lokacije za gradnju 

Prije nego što se počne s radovima na gradnja elektrane, biti će potrebno provesti pripremne radove 
na uređenju i krčenju postojeće vegetacije. Ovaj posao sukladno  planu će na lokaciji zahvata provesti 
specijalizirana tvrtka. 

Održavanje površina na lokaciji zahvata 

Niži rub FN modula će biti montiran na oko 0,7 - 0,8 m iznad površine tla kako bi se mehanizacijom 
moglo pristupiti planiranoj redovitoj košnji i održavanju površina pod modulima. Alternativno se za 
uklanjanje može koristiti ispaša područja sa stokom. 

Zemljani radovi 

Kabeli za spajanje modula, glavni kabeli, podatkovni kabeli i srednjenaponski kabeli biti će položeni u 
iskopane kabelske rovove na dubini od oko 0,6 - 0,8 m i ugrađeni na pripremljenu površinu (pješčani nasip). 

 Zaštita FNE od požara 

Za izgradnju fotonaponskog sustava koriste se uglavnom materijali i građevinski materijali koji nisu 
zapaljivi. Zapaljive tvari u pravilu uključuju izolaciju vodova i kabela izrađenih od plastike. Sveukupno se može 
pretpostaviti vrlo nisko požarno opterećenje. Kao preventivna mjera protiv požara većih razmjera na lokaciji 
zahvata, u smislu smanjenja požarnog opterećenja, površinu terena treba održavati pod niskim obrastom. U 
tu svrhu redovito će se održavati zelene površine između redova podkonstrukcije s modulima. 

Čišćenje modula 

Čitav sustav čišćenja će provoditi specijalizirana tvrtka za čišćenje u potrebnim periodima, ovisno o 
tome koliko će biti zaprašene površine modula. Čišćenje se provodi demineraliziranom vodom kako se ne bi 
ostavljalo ostatke kamenca na modulima. Uz opcionalnu upotrebu deterdženata, utjecaj čišćenja na okoliš 
može se svesti na najmanju moguću mjeru. 

 
1.1.3. Izvod iz projektne dokumentacije 

SUNČANA ELEKTRANA U UMREŽENOM POGONU 

Glavni dijelovi sunčane elektrane priključene na elektroenergetsku mrežu su fotonaponsko polje i 
fotonaponski izmjenjivači. Slika 1.1.3.1. prikazuje principijelnu shemu sunčane elektrane priključene na 
elektroenergetsku mrežu. Fotonaponsko polje sastoji se od međusobno serijski povezanih fotonaponskih 
modula koji Sunčevu energiju u Sunčanim ćelijama izravno pretvaraju u istosmjernu električnu energiju. 
Istosmjerni napon potrebno je pretvoriti u izmjenični napon odgovarajućeg napona i frekvencije.  

Pretvorbu istosmjernog napona u izmjenični vrši fotonaponski izmjenjivač (DC/AC pretvarač) čiji je 
osnovni dio poluvodički most sastavljen od upravljivih poluvodičkih sklopki koje visokom frekvencijom 
prekidaju istosmjerni napon i pretvaraju ga u izmjenični koji se filtrira i predaje elektroenergetskoj mreži. 
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Slika 1.1.3.1. Principijelna shema sunčane elektrane priključene na  elektroenergetsku mrežu 

 
Osim pretvorbe istosmjernog u izmjenični napon izmjenjivač ima i druge funkcije potrebne za siguran 

rad sustava. Uz samu elektranu ugrađuju se i mjerni i komunikacijski uređaji koji omogućuju daljinsko 
praćenje njezine proizvodnje. 

IZBOR I DIMENZIONIRANJE OSNOVNIH KOMPONENATA SUNČANE ELEKTRANE 

Fotonaponski moduli 

Fotonaponsko polje "Poličnik" ukupno će sadržavati 86 400 fotonaponskih modula. Za ugradnju su 
odabrani fotonaponski moduli kao tipa TRINA SOLAR, TSM‐DE18M(II) 500, maksimalne snage 500 Wp i 
učinkovitosti 20,09% ili jednakovrijedni uređaji. Maksimalni izlazni napon jednog modula (za zatvoreni krug) 
42,8 Vdc i maksimalna izlazna struja 11,69 Adc (detaljni podaci u dokumentacijskim prilozima). Dimenzija 
modula 2 176 × 1 098 × 35 mm (masa 26,3 kg), a slažu se i spajaju u nizove/stringove.  

 

 

Slika 1.1.3.2. Fotonaponski modul TRINA 
SOLAR, TSM‐DE18M(II) 500 

Slika 1.1.3.3. Primjer predviđene potkonstrukcije za montažu 
modula tipa VARISTA, FA UNO LT  

 

HOPS 
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Svaki niz/string čini 20 modula spojenih u seriju (prilog 2. list 3). Pojedini niz/string spaja se internim 
kabelima na odgovarajući inverter/izmjenjivač koji istosmjernu struju pretvara u trofaznu izmjeničnu. Na svaki 
inverter spaja se 18 nizova/stringova fotonaponskih modula. 

Fotonaponski izmjenjivači  

U sustav će biti instalirano tj. predviđeno je ukupno 240 invertera/izmjenjivača kao tipa HUAWEI SUN 
2000-185KTL-M1,185 kVA (175 kW) Smart String Inverter ili jednakovrijedni. Stvarna snaga na pojedinom 
inverteru iznosi 180 kW. Navedeni uređaji (detaljni podaci u dokumentacijskim prilozima) se odlikuju visokom 
učinkovitošću i brzim i preciznim praćenjem MPP-a (podešavanje napona na optimalnu radnu točku solarnih 
modula) i stoga su vrlo pogodni za upotrebu u planiranoj elektrani.  

 
Slika 1.1.3.3. Fotonaponski izmjenjivač HUAWEI SUN 2000-185KTL-M1,185 kVA (175 kW) 

 
Prosječan istosmjerni napon na stezaljkama pojedinog niza/stringa iznosi 856Vdc. Pretvarači imaju 

ugrađen sustav za praćenje točke maksimalne snage (maximum power point tracker-MPPT). Na ukupno 240 
invertera spojeno je ukupno 4 320 stringova odnosno 86 400 komada FN modula.  

Omjer stvarne i nominalne snage pretvarača je 102,8%. Nominalni ulazni napon na stezaljkama 
invertera iznosi 1 080Vdc, a maksimalni 1 500Vdc. Nominalni trofazni izmjenični napona na izlazu iz 
pretvarača je 800Vac, a nominalna izlazna struja 126,3Aac pri 40°C. Učinkovitost pretvarača 98,35% za ulazni 
napon 856Vac. Mehanička zaštita kućišta invertera je IP66.  

Pretvarači se montiraju izravno na podkonstrukciju na visini od oko 1,5 m ispod modula pomoću 
odgovarajućih nosača. Mjesto ugradnje pretvarača nalazi se izravno na podkonstrukciji sustava ispod modula, 
gdje su uređaji zasjenjeni i time donekle hlađeni, što povećava njihovu učinkovitost. Kompletno ožičenje 
pojedinih nizova/stringova kao i kabelske veze na inverter izvodi se odgovarajućim kabelima položenim po 
metalnoj podkonstrukciji na koje se montiraju fotonaponski moduli. Pojedini niz/string spaja se internim 
kablima na odgovarajući inverter/izmjenjivač koji istosmjernu struju pretvara u trofaznu izmjeničnu. Na svaki 
inverter spaja se određeni broj nizova/stringova fotonaponskih modula.  

Fotonaponski moduli sunčevo zračenje pretvaraju u istosmjerni napon kojeg inverteri pretvaraju u 
standardizirani trofazni izmjenični napon 800V, 50Hz. Tako generiran izmjenični napon prenosi se od 
pretvarača do mjesta transformacije na SN naponsku razinu 20kV odgovarajućim niskonaponskim kabelima 
ukopanim u zemlju.  

Priključak na elektroenergetsku mrežu 
Na mjestima transformacije NN napona generiranog inverterima na 20 kV-tnu razinu predviđene su 

pomoćne tehničke građevine u kontejnerskoj ili betonskoj izvedbi. U svaku pomoćnu tehničku građevinu 
ugraditi će se po dva NN 0,8 kV panela za spajanje dolaznih kabela s invertera (na svaki panel po 15 komada 
invertera), po jedan trofazni inverterski transformator IDT (inverter duty transformer) 5,4/2,7/2,7 MVA; 
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20/0,8/0,8 kV u pojedinačnoj tipskoj sekciji tj. ukupno 8 trofaznih inverterskih transformatora IDT na FNE 
Poličnik te oprema SCADE sustava za nadzor i kontrolu opreme u polju i pomoćnoj građevini. 

Izmjenični napon 0,8 kV, 50 Hz s pretvarača/invertera transformira se na naponsku razinu 20 kV te SN 
kabelima spaja na 20 kV-tno rasklopište u glavnoj trafostanici TS FNE Poličnik 2×TR 110/20kV,22,5 MVA 
(ukupno predviđene dvije trafostanice oznake TR1 i TR2 u prilogu 2. listovi 4 - 6). Od trafostanica TS FNE 
Poličnik proizvedena električna energija će se isporučivati preko 110 kV-nog podzemnog kabela ili 
dalekovoda u mrežu HOPS-a sukladno EOTRP-u, stoga se točan položaj i duljina kabela na razini idejnog 
rješenja ne može točno iskazati niti specificirati točan tlocrtni položaj predviđenog načina povezivanja. 
Glavnim projektom riješiti će se točna  dispozicija glavne opreme u polju FNE i lokacija glavnih 
transformatorskih stanica TS FNE Poličnik 2×TR110/20kV,22,5 MVA. 

Pri odabiru kabela za spajanje nizova/stringova na pretvarače, pretvarača na NN panele i IDT 
transformatore te IDT transformatora na 35 kV-tno postrojenje u glavnoj trafostanici potrebno je imati na 
umu naponske nivoe, gubitke energije i sigurnost pogona. Upravljanje i nadzor nad sustavom omogućiti će 
potpuno autonoman rad postrojenja bez nazočnosti zaposlenika, te prijenos svih relevantnih informacija i 
podataka kako o tehničkoj ispravnosti odnosno kvarovima postrojenja tako i o proizvodnji. To će pak 
omogućiti kontinuirano praćenje prihoda kao i prekida u proizvodnji kako bi se mogle poduzimati ispravne i 
pravovremene aktivnosti u cilju održanja maksimalno moguće funkcije postrojenja. 

Predviđeni sustav s 240 komada pretvarača i 8 komada distribuirane srednjenaponske trafostanice 
IDT osiguravaju visok stupanj sigurnosti proizvodnje. Kvar na jednom pretvaraču gotovo da ne utječe na 
proizvodnju. Također i osam komada transformatora daju sigurnost održanja 87,5% proizvodnje uz 
pretpostavku da je gotovo zanemariv rizik od ispada više od jednog transformatora u polju istovremeno.  

Dva glavna transformatora 110/20kV, 22,5MVA TS1 i TS2 daju sigurnost održanja proizvodnje 50%. 
FNE nije predviđena za otočni niti izolirani rad. Budući da su transformatori za elektranu smješteni izvan 
posjeda, oni moraju biti zaštićeni od neovlaštenog ulaska odvojenom ogradom s zaštitom od penjanja. Uz to, 
na ogradu / svojstvo transformatora mora biti pričvršćen dovoljan broj jasno vidljivih upozorenja o mogućoj 
opasnosti po život od visokog napona. Točan način i uvjeti priključenja proizvođača na 
elektroenergetsku mrežu definirani su od strane HEP-ODS-a u Elaboratu optimalnog tehničkog 
rješenja priključenja (EOTRP) te će kasnije biti razrađeni u Elektroenergetskoj suglasnosti (EES). 

Konstrukcija za montažu fotonaponskih modula 

Sunčana elektrana izvodi se kao neintegrirana, tj. fotonaponski moduli montiraju se na odgovarajuću 
metalnu konstrukciju koristeći tipske proizvode izravno na površinu tla. da se od tipskih elemenata slažu 
modularni stolovi dužine oko 18 m. Osnovni elementi su nosivi stupovi (C profili) koji će se ugrađivati u 
izbušene rupe sa zalijevanjem betonom. Dužina ukopanih nosivih stupova je oko 150 cm. 

Na postavljene nosive stupove montiraju se elementi podkonstrukcije na koje se moduli polažu 
okomito u dva reda. Moduli se međusobno spajaju posebnim stezaljkama. Dio tih stezaljki je opremljen 
pločicom za uzemljenje koje malim šiljkom prodiru u anodizirani okvir modula i na taj način obavljaju 
izjednačenje potencijala.  

Sustav podkonstrukcije će biti postavljen na terenu na način da se osigura da su fotonaponski moduli 
orijentirani izravno na jug pod kutom nagiba 30°. Kako bi se spriječilo međusobno zasjenjenje modula, 
potrebno je između redova modula na podkonstrukciji održavati razmak od oko 3,4 m. 
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Konačna odluka o montaži FN modula u dva reda okomito ili u dva reda horizontalno ili pak u jedan 
red okomito donijeti će se poslije statičkih proračuna u fazi izrade Glavnog projekta. Naime lokacija FNE se 
nalazi u području izrazito snažnih vjetrova (bura) koji će imati presudnu ulogu u načinu montaže. 

Proizvodnja fotonaponske elektrane 

Proizvodnja električne energije po instaliranom kilovatu fotonaponske elektrane mjereno na 
izmjeničnoj strani pretvarača, iznosi 1 400 kWh / kWp / god., što daje ukupnu godišnju proizvodnju od      
60 500 000 kWh ekološki čiste energije. Isporuka u elektrodistributivnu mrežu iznosi 52 012 800 kWh 
koja je manja za gubitke u kabelima od pretvarača do transformatora, u transformatorima te u kabelu do 
susretnog postrojenja HEP-a. Očekivani ukupni stupanj učinkovitosti 86%. Realizacijom sustava predviđa se 
ušteda od 12 100 t CO2 godišnje zbog supstitucije fosilnih goriva energijom Sunca. 

Vlastita potrošnja 

FNE "Poličnik" snage 43,2 MWp predviđena je za rad bez stalne posade te minimalnom vlastitom 
potrošnjom koju elektrana preuzima iz mreže. Vlastita potrošnja FNE u automatskom radu bez posade svodi 
se na potrošnju izmjenjivača u noćnom radu (manje od 3,5 Wh po izmjenjivaču), te kontrolno zaštitnih 
uređaja u trafostanici u istom periodu.  

Osim ove vlastite potrošnje na FNE postoji povremena potreba (periodičnih ispitivanja, pregledi, 
servisi ili kvarovi) za napajanjem iz mreže servisnih priključaka i rasvjete građevine. Zbog toga se predviđa 
ugradnja tipskih suhih transformatora 0,8/0,4 kV, 20 kVA koji će električnu energiju preuzimati na NN 
blokovima, odnosno na NN strani inverterskih transformatora - IDT (principijelna shema u prilogu 2. list 6). 
Transformatori za vlastitu potrošnju ugraditi će se u pomoćne tehničke građevine u kojima je ugrađena i 
ostala oprema u polju FNE. Pomoćne tehničke građevine se odnose na mogućnost postavljanja manjeg 
objekta u kojem bi se nalazili rezervni dijelovi i oprema.  

Ukupna predvidiva maksimalna snaga preuzimanja iz mreže iznosi 50 kW. Ukupna godišnja potrošnja 
el. energije sustava FNE u smjeru preuzimanja iz mreže iznosi oko 50 000 kWh. 

 
1.2. Popis vrsta i količina tvari koje ulaze u tehnološki proces 

Razmatrani zahvat izgradnja fotonaponske elektrane FNE "Poličnik" u naselju Poličnik te kasnije 
korištenje građevine ne predstavlja proizvodni ili slični postupak kojim se uspostavlja tehnološki proces, pa se 
u ovome slučaju ne razmatraju vrste i količine tvari koje bi ulazile u tehnološki proces. U postupku uređenja 
koristiti će se predviđeni standardizirani građevinski materijali i uređaji kao i postupci gradnje sukladno 
pravilima struke. 

 
1.3. Popis vrsta i količina tvari koje ostaju nakon tehnološkog procesa te emisija u okoliš 

Razmatrani zahvat ne predstavlja proizvodni ili slični postupak kojim se uspostavlja tehnološki proces, 
pa se u ovome slučaju ne razmatraju vrste i količine tvari koje bi ostajale nakon tehnološkog procesa.  

Utjecaji zbog nastajanja otpada koji će se na lokaciji zahvata pojaviti tijekom gradnje i kasnije u 
korištenju planiranog zahvata detaljnije su opisani u poglavlju 3.1.10. Gospodarenje otpadom u sklopu ovog 
elaborata. Emisije u okoliš (zrak, voda, tlo, buka) također su detaljnije pojašnjene u poglavlju 3. Opis mogućih 
značajnih utjecaja zahvata na okoliš u sklopu elaborata. 
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1.4. Popis drugih aktivnosti koje mogu biti potrebne za realizaciju zahvata 
Budući da je za lokaciju zahvata na snazi važeća i usvojena prostorno-planska dokumentacija, a 

planirani zahvat nalazi se u neizgrađenom prostoru za razvoj i uređenje izvan naselja infrastrukturne namjene 
s mogućnosti uređenja postojećih elemenata prostora, u ovome prostoru je predviđena određena razina 
opremljenosti i uređenosti te je nositelju zahvata omogućena prilagodba s postojećim i planiranim 
zahvatima. Za planirani zahvat, utvrđeni su potrebni koridori i lokacija za smještaj u prostoru, a prema 
navedenome druge aktivnosti za potrebe realizacije planiranog zahvata na lokaciji nisu potrebne. 
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2. PODACI O LOKACIJI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA 
2.1. Odnos lokacije zahvata prema postojećim i planiranim zahvatima 
2.1.1. Analiza usklađenosti zahvata s dokumentima prostornog uređenja 

Dugoročna orijentacija i ciljevi prostornog razvoja u cjelini, odnosno po sektorima djelatnosti 
definirani su Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske (NN 50/99, 84/13) kojim se utvrđuju mjere i 
aktivnosti za provođenje Strategije prostornog uređenja Republike Hrvatske (odluka Sabora RH, 27.6.1997.) te 
izmjenama i dopunama Strategije prostornog uređenja Republike Hrvatske (NN 76/13) kao temeljnog 
dokumenta prostornog uređenja.  

Člankom 114. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 
određeno je da je svaki zahvat u prostoru, potrebno provoditi u skladu s prostornim planom, odnosno u 
skladu s aktom za provedbu prostornog plana i posebnim propisima. Stavkom 2. navedenog članka 114. 
Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) određeno je da se prostorni 
planovi provode izdavanjem lokacijske dozvole, dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine, rješenja 
o utvrđivanju građevne čestice, potvrde parcelacijskog elaborata (akti za provedbu prostornih planova) te 
građevinske dozvole na temelju posebnog zakona. 

Nadalje, planirani zahvat mora imati uporište u važećim prostornim planovima i drugim 
dokumentima prostornog uređenja čime se za predmetnu lokaciju određuje način planiranja i uređenja 
prostora. Za područje lokacije zahvata, sukladno upravno-teritorijalnom ustroju unutar Općine Poličnik, 
prostor se nalazi u obuhvatu važećih dokumenata prostornog uređenja: 

1) Prostorni plan Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije broj 2/01, 6/04, 2/05, 17/06, 
3/10, 15/14, 14/15) 

2) Prostorni plan uređenja Općine Poličnik (Službeni glasnik Zadarske županije broj 14/03, Službeni 
glasnik Općine Poličnik broj 1/04, 3/08, 7/08, 8/10, 4/11, 12/11, 1/17, 3/18, 9/19) 

3) Detaljni plan uređenja Poslovne zone Grabi P-I Poličnik (Službeni glasnik Općine Poličnik broj 
10/13) 

4) Detaljni plan uređenja Poslovne zone Grabi P-II Poličnik (Službeni glasnik Općine Poličnik broj 
10/13) 

 
Napomena: U nastavku poglavlja prikazani su navodi iz citirane dokumentacije i prostornih planova s 

preuzetom numeracijom iz istih i zbog toga ne odgovaraju slijedu numeracije i oznaka u elaboratu. 
 
2.1.1.1. Prostorni plan Zadarske županije 

U daljnjem tekstu PPŽ je donesen 2001. godine (Sl. gl. Zadarske županije broj 2/01), a posljednje VI. 
Izmjene i dopune PPŽ-a su donesene 2015. godine (Sl. gl. Zadarske županije broj 14/15). Za lokaciju zahvata, 
sukladno PPŽ u njegovom dijelu II. Odredbe za provođenje navodi se: 

"1. Uvjeti razgraničenja prostora prema obilježju, korištenju i namjeni 
Članak 1. 
Ovim Planom prostor Županije načelno je razgraničen na: 
• područja naselja 
• područja izvan naselja podijeljena prema namjeni i korištenju 
• područja primjene posebnih uvjeta uređenja i korištenja prostora 
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• prostor lociranja funkcija i sustava infrastrukture od važnosti za Državu i Županiju 
… … … 
Članak 2.  
Prostor određen grafičkim prikazima i tekstualnim dijelom ovog plana razgraničava se na:  
• područja za razvoj naselja i prostor za izgradnju koji mora biti unutar granica GP, određivanjem 

granica GP u PPUO/G, a prema uvjetima ovih odredbi i potrebnim analizama lokalnih uvjeta,  
 … … … 
Površine određene ovim planom imaju značenje područja isključive ili pretežite namjene-obilježja, a 

unutar njih se planovima užih područja razgraničavaju manji dijelovi specifične ili druge namjene-obilježja.  
Kada pri izradi plana užeg područja nije moguće odrediti nedvojbene funkcionalne i prostorne 

granice cjelina određenih obilježja, određuje se širi prostor ograničenja korištenja i potencijalne namjene 
temeljem standarda i normi za određenu funkciju ili tip prostora, a na osnovu mišljenja nadležne institucije za 
utvrđivanje posebnih uvjeta korištenja pri čemu prednost ima zaštita vrijednih prirodnih i stvorenih resursa te 
interes zaštite od ratnih opasnosti i elementarnih nepogoda. 

… … … 
Članak 3. 
Prostor za razvoj naselja i prostor izvan naselja namijenjen izgradnji razgraničava se u daljnjem 

planiranju na izgrađeni i neizgrađeni dio i to granicama parcela ili dijelova parcela. 
… … … 
Razgraničenje po namjeni unutar naselja vrši GUP, UPU i DPU, a za ona područja gdje se ti planovi 

neće donositi vrši se na temelju odredbi za provođenje PPUO/G ili PPPPO i to najmanje na mješovitu 
namjenu s odredbama o funkcijama koje mogu biti u takvim zonama, te za prostore primjene posebnih 
uvjeta korištenja. 

… … … 
2. Uvjeti određivanja prostora građevina od važnosti za Državu i Županiju 
… … … 
Članak 8. 
Ovim planom, određene su sljedeće građevine od važnosti za Županiju: 
… … … 
2.2.2. Energetske građevine 
… … … 

Elektroenergetske građevine (planirane) 
… … … 
- vjetroelektrane snage manje od 20 MW u područjima predviđenima za obnovljive izvore energije 
- solarne elektrane snage manje od 20 MW  
- male hidroelektrane snage manje 10 MW  
… … … 
3. Uvjeti smještaja gospodarskih sadržaja u prostoru 
Članak 9. 
Ovim planom utvrđuju se glavne gospodarske djelatnosti na području Županije: 
• turizam 
• poljoprivreda 
• proizvodno poslovne djelatnosti ( industrija, zanatstvo, obrt, servisi i sl.) 
• promet i usluge 
• marikultura 
Za izgradnju i uređenje zona navedenih gospodarskih djelatnosti planom se određuju osnovni kriteriji 

i uvjeti. 
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Kriteriji za smještaj gospodarskih sadržaja u prostoru usklađuju se s obilježjima područja koja čine 
posebne cjeline određene čl. 1. ovih odredbi. 

… … … 
6. Uvjeti (funkcionalni, prostorni, ekološki) utvrđivanja prometnih i drugih infrastrukturnih sustava u 

prostoru 
… … … 
6.2. Energetski sustav 
… … … 
Članak 59.  
Korištenjem obnovljivih izvora energije (vode, sunca, vjetra...), moguća je izgradnja:  
- malih hidroelektrana do 10 MW  
- vjetroelektrana  
- solarnih elektrana 
… … … 
Energetske građevine koje koriste obnovljive izvore energije 
Članak 62. 
… … … 

Članak 62a. 

 Mogućnost izgradnje solarnih elektrana temelji se na preliminarnoj analizi opravdanosti izgradnje 
postrojenja i mogućnosti priključka na elektroenergetsku mrežu. 

Članak 62b. 

Povezivanje, odnosno priključak planiranih obnovljivih izvora energije (vjetroelekrane, solarne 
elektrane) na elektroenergetsku mrežu, sastoji se od: pripadajuće trafostanice smještene u granicama 
obuhvata planirane vjetroelekrane/solarne elektrane i priključnog dalekovoda/kabela na postojeći ili planirani 
dalekovod ili na postojeću ili planiranu trafostanicu u dijelu elektroenergetskog sustava koji se nalazi u 
relativnoj blizini lokacije izgradnje vjetroelektrane/solarne elektrane. 

Točno definiranje trase priključnog dalekovoda/kabela odredit će se projektnom dokumentacijom 
temeljem uvjeta nadležnog ovlaštenog elektroprivrednog poduzeća/tvrtke (operator prijenosnog sustava ili 
operator distribucijskog sustava)." 
 

2.1.1.2. Prostorni plan uređenja Općine Poličnik 

U daljnjem tekstu PPUO donesen je 2005. godine (Službeni glasnik Zadarske županije broj 14/03), a 
posljednje VIII. izmjene i dopune 2018. godine (Službeni glasnik Općine Poličnik broj 9/19). Za lokaciju 
zahvata, sukladno PPUO u dijelu Odredbe za provođenje navedeno je vezano uz planirani zahvat: 

" 1. UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENE POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE 
Članak 8. 

Na prostoru unutar granica obuhvata plana (administrativne granice Općine) planirane su sljedeće 
namjene površina: 

 Građevinska područja naselja, u kojoj je glavna namjena stanovanje s pratećim funkcijama. Sastoje 
se od postojećeg – izgrađenog i planiranog – neizgrađenog dijela (u daljnjem tekstu GPn). 

 Proizvodna namjena (I) 

 Proizvodno poslovna namjena (IK) 
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 Poslovna namjena (K) 

 Ugostiteljsko-turistička namjena (T) 

 Športsko-rekreacijska namjena (R) 

 Poljoprivredne površine (P) 

 Šume i šumsko zemljište (Š) 

 Vodene površine (vodotoci, akumulacije) – (V) 

 Infrastrukturni koridori (IS) 
 Groblje 
… … … 
2. UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA 

2.3. Izgrađene strukture van naselja  

Članak 54.  

Sukladno Planom utvrđenoj namjeni Izgrađenim strukturama izvan GP-a naselja smatraju se:  

1. Izdvojena građevinska područja (GP) izvan naselja i to:  

a) zone gospodarske namjene - proizvodne (I) 

b) zone gospodarske namjene - poslovne (K)  

c) zona gospodarske namjene – ugostiteljsko turistička (T)  

d) zona športsko-rekreacijske namjene (R)  

e) zone groblja i vjerskih sadržaja  

2. pojedinačne građevine i uređaji na površinama izvan građevinskih područja  

g) površine infrastrukturnih sustava s pratećim sadržajima (IS)  

h) pojedinačni objekti u funkciji poljoprivredne proizvodnje 

i) pojedinačni objekti i uređaji unutar šumskih površina  

Veličina i položaj svih naprijed navedenih zona (građevinskih područja izvan naselja) definiran je 
grafičkim prilozima Plana: (kartografski prikaz br. 1. Korištenje i namjena površina u mjerilu od 1:25.000 i 
kartografski prikaz br. 4 Građevinska područja u mjerilu 1:5000). 

Članak 55.  

Uvjeti za izgradnju i uređenje svih zona gospodarske (proizvodne i poslovne) namjene izvan granica 
GP naselja detaljno su obrađeni u točki 3. Uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti. 

… … … 
3. UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI  

Članak 56.  

Planom su određena izdvojena građevinska područja izvan naselja, kao zone gospodarske 
(proizvodne, poslovne, poslovno-proizvodne i sl.) namjene za izgradnju građevina proizvodno-poslovne 
namjene sa pratećim sadržajima.  

Članak 57. 

 Zone gospodarske namjene su područja za izgradnju i razvoj proizvodnih i prerađivačkih pogona, 
zanatskih, uslužnih, i servisnih djelatnosti, skladišnih prostora, te ostalih sličnih djelatnosti.  
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U ovim zonama planom se dozvoljava postava fotonaponskih ćelija ili uređenje sunčanih 
parkova za proizvodnju i preradu solarne energije kao i ostalih postrojenja i uređaja za korištenje i 
preradu obnovljivih izvora energije, a sve u skladu sa detaljnijom planskom dokumentacijom. 

.… … … 

Članak 59. 

Na području općine Poličnik Planom su određene sljedeće zone proizvodne namjene: 

PROIZVODNE ZONE (I) 
LOKACIJA  
- NAZIV ZONE 

stanje u prostoru 
izgrađeno / neizgrađeno 

površina zone 

MURVICA ZAPAD I Neizgrađena 13,20 ha 
MURVICA ZAPAD II Dijelom izgrađena 55,73 ha 
MURVICA ISTOK Neizgrađeno 4,24 ha 
MURVICA - ALUFLEXPACK Dijelom izgrađena 3,71 ha 
POLIČNIK GRABI I Neizgrađeno 13,44 ha 
POLIČNIK GRABI II Neizgrađeno 26,63 ha 
POLIČNIK - GRABI - III Neizgrađeno 7,71 ha 
POLIČNIK - GRABI - IV Neizgrađeno 6,48 ha 
POLIČNIK - ISTOK Neizgrađeno 48,24 ha 
ukupno  179,38 ha 

 
U naprijed navedenim zonama proizvodne namjene mogu se graditi proizvodno-poslovni objekti, na 

način da ugrožavaju stanovanje u zonama stambene namjene, a prema sljedećim uvjetima:. 
- max. izgrađenost građevne čestice je 45%. 
- max. koeficijent iskoristivosti građevne čestice je 1, a može biti i veći, ali ne veći od 1.3, u iznimnim 

potrebama uz suglasnost Općinskog vijeća Općine Poličnik, kad to tehnički proces investitora zahtjeva, 
- visina građevine ovisi o namjeni građevine i ne može biti veća od 16,0 m, iznimno može biti i viša uz 

suglasnost Općinskog vijeća Općine Poličnik kad je to uvjetovano tehnološkim razlozima i u skladu s njima, 
- min udaljenost građevine od međe je 5,0 m. 
- min. 10% od ukupne površine građevne četice osigurati za zelene površine. 

…  … … 

Članak 62.  

Unutar GP naselja nije dozvoljena izgradnja i smještaj sadržaja koji zagađuju zrak, tlo ili vodu, 
izazivaju buku veću od normi utvrđenih za stambene zone, privlače promet teretnih vozila većih od malih 
kamiona, ili na bilo koji drugi način negativno utječu na kvalitetu stanovanja. 

5. UVJETI UTVRĐIVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH 
INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA 

… … … 
5.4. Energetski sustav 
… … … 
5.4.1. Potencijalni i lokalni izvori energije  
Članak 101.  

Potencijalni obnovljivi energetski izvor na području Općine je sunce. Izgradnja, postava i uređenje 
prostora i uređaja za proizvodnju i preradu solarne energije moguća je unutar zona proizvodne namjene 
temeljem urbanističkog plana uređenja.  
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Unutar svih građevinskih područja (osim u zaštićenim dijelovima), mogu se postavljati solarni 
kolektori i/ili fotonaponske ćelije na krovove i pročelja zgrada, pod uvjetom da se radi o proizvodnji 
električne energije koja se prvenstveno koristi za vlastite potrebe.  

… … … 
9. MJERE PROVEDBE PLANA 
… … … 
9.1. Obveza izrade prostornih planova 

… … … 

Članak 147. Na snazi ostaju sljedeći planovi nižeg reda: 

… … … 

− DPU poslovne- zone „Grabi - PI" Poličnik (Službeni glasnik Općine Poličnik broj. 10/13.) 

− DPU poslovne- zone „Grabi - PII" Poličnik (Službeni glasnik Općine Poličnik broj. 10/13.)." 
 
2.1.1.3. Detaljni plan uređenja Poslovne zone Grabi P-I Poličnik 

U daljnjem tekstu DPU donesen je 20013. godine (Službeni glasnik Općine Poličnik broj 10/13). U 
djelu plana I. Obrazloženje između ostalog je navedeno: 

"2. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA 

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta 

Prostor u okviru obuhvata, sjeverno od državne ceste D-8 oblikovan je na način da se omogući 
realizacija proizvodno-poslovne zone. 

Detaljni plan uređenja Poslovne zone Grabi P-I Poličnik u Općini Poličnik je prostor od cca 13,4 ha. 

Proizvodno poslovna zona planirana je tako da se zadovolje krajnji korisnici, a čije potrebe i zahtjevi 
su se mogli predvidjeti prilikom izrade ostalih gospodarskih zona u ovom području. 

Dozvoljava se da se sve građevinske čestice unutar ovoga Plana mogu spajati ili razdvajati bez 
izmjene ovog Plana, tj. dvije ili više građevnih čestica se može okrupniti u jednu, te se isto tako jedna 
građevna čestica može isparcelirati u dvije ili više, ovisno o potrebi, ali na način da novoformirana 
građevinska čestica ne bude manja od 1 000 m2, te da ima pristup na svu infrastrukturu. 

2.2 Detaljna namjena površina 

Plan je usklađen sa Prostornim planom uređenja Općine Poličnik koji predviđa u okviru ovoga 
obuhvata formiranje zone proizvodne namjene (solarne elektrane) i drugim poslovno proizvodnih namjena. 
Poslovna namjena predviđena je kao sastavni dio zone proizvodne namjene. 

U ovoj zoni planirana namjena znači izgradnja solarnih elektrana, servisa, skladišta, ekološki čiste 
pogone, veletrgovine, trgovine, prodajne i izložbene salone, plastenička i/ili staklenička proizvodnja i slično, 
zatim ostale poslovne sadržaje kao što su špedicije, banke, agencije, osiguravajuća društva, uz prateće usluge 
kao što su hotelski, ugostiteljski ili trgovački sadržaji. 

Ovaj prostor formira 3 građevinske čestice za izgradnju solarnih elektrana snage max. 1 MW. (oznaka 
PI -1, PI -2 i PI -3), zatim 8 građevinskih čestica druge namjene, i građevinska čestica za javno uređeno 
zelenilo i dvije građevinske čestice za javno prometnu površinu. 
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Unutar ovako formiranih građevinskih čestica smjestit će se fotonaponski paneli za proizvodnju 
električne energije te definirati kolno manipulativne površine, parking prostor i zelene površine. 

Osim navedene namjene planira se prometna mreža ( JPI–1 i JPI–2 ) te javna zelena površina ( oznake 
Z I-1). 

… … … 

2.3. Prometna, ulična, energetska, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža 
… … … 

Energetska i telekomunikacijska infrastruktura 
… … … 

c) Solarna elektrana 

Površine za ugradnju fotonaponskuh modula 

Planom su predviđene 3 građevne čestice: PI-1, PI-2 i PI-3 za izgradnju neintegriranih sunčanih 
elektrana snage manje od 1MW. Na svakoj građevnoj čestici predviđena je po jedna tipska slobodnostojeća 
trafostanica TS 0,4 / 20 kV sa transformatorom snage 1 MVA (TS23, TS24, TS25)." 

Za lokaciju zahvata, sukladno DPU u dijelu II. Odredbe za provođenje navedeno je vezano uz planirani 
zahvat: 

"Članak 1. 

Detaljna namjena površina utvrđena je na grafičkom prikazu broj 1 “Detaljna namjena površina”. 

Namjena površina u skladu je sa Prostornim planom uređenja Općine Poličnik koji uključuje područje 
obuhvata ovog Plana. 

Na području Detaljnog plana Grabi PI – Poličnik određene su sljedeće namjene: 

- proizvodna zona (oznaka građevinskih čestica PI-1 do PI-3) 

- proizvodno-poslovna zona (oznaka građevinskih čestica PI-4 do PI-11) 

- javno prometne površine (oznaka građevinskih čestica JPI-1 i JPI-2) 

- javno uređeno zelenilo ( oznaka Z I -1 ) 

Namjena građevina podrazumijeva sadržaj na građevinskoj čestici koji je u skladu s osnovnom 
namjenom površina. 

1. Proizvodna i proizvodno-poslovna zona 

U zonama proizvodnih i proizvodno-poslovnih sadržaja moguća je izgradnja solarnih elektrana, 
građevina namijenjenih skladištima, servisima, ekološki čistim pogonima, veletrgovinama, trgovinama, 
prodajnim i izložbenim salonima plastenička i/ili staklenička proizvodnja, ostalim poslovnim sadržajima, 
zabavnog centra, uz prateće usluge kao što su hotelski (motelski) i ugostiteljski ili trgovačko uslužni sadržaji 
na svim građevinskim česticama, a u okviru granica površine unutar koje se može razviti tlocrt građevine. To 
ne isključuje i druge poslovne sadržaje uz uvjet poštivanja svih pozitivnih zakona i propisa. U proizvodnim 
zonama namijenjenim za izgradnju solarnih elektrana omogućuje se dobivanje potrebnih dozvola za gradnju 
pod uvjetom da je osiguran pristup na prometnicu , koja može biti izrađena i kao makadam. 

… … … 

2.1. Veličina, površina i oblik građevinskih čestica 
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Članak 2. 

Oblik i veličina građevinske čestice prikazani su u grafičkom prikazu broj 3.0. Uvjeti korištenja, 
uređenja, zaštite površina i gradnje. Građevinske čestice proizvodno poslovnih sadržaja označene su slovima 
od PI–4 do PI11, a planom su utvrđene njihove granice. Koeficijent izgrađenosti građevinskih čestica 
proizvodno poslovne namjene iznosi pretežno 0,4 . Koeficijent izgrađenosti građevinskih čestica proizvodne 
namjene (oznaka građevinskih čestica PI-1 do PI-3) iznosi 0,6. Iskoristivost građevinskih čestica u ovoj zoni 
određena je sa koeficijentom iskoristivosti 0.8. Koeficijent izgrađenosti i iskoristivosti građevinskih čestica 
namijenjenih plasteničkoj i/ili stakleničkoj proizvodnji iznosi 0,9. 

DPU Poslovne zone Grabi -P-I Poličnik 

namjena Oznaka građevne 
čestice 

Površina građevne 
čestice/ m2 

koeficijent 
izgrađenosti 

koeficijent 
iskoristivosti 

proizvodna namjena 
PI-1 18 946 

0,6 0,8 PI-2 19 693 
PI-3 18 995 

… … …     

U poslovno-proizvodnoj zoni najviša dozvoljena kota vijenca planirane građevine je 11,0 m od 
najniže kote uređenog terena. Moguća je izgradnja podruma, koji ne ulazi u koeficijent iskoristivosti. Ukrcajno 
iskrcana rampa nije unutar maksimalne površine za građenje. 

Ovim Planom su utvrđene površine javne namjene a to su vanjski prostori namijenjeni svim 
građanima i u funkciji građana. Površine javne namjene smatraju se kolne, kolno pješačke , pješačke površine 
i uređeno zelenilo. 

Građevinske čestice za izgradnju trafostanica također su utvrđene ovim Planom. 

2.2. Namjena građevine 

Članak 4. 

Namjena građevina je, proizvodno poslovna određena u skladu sa Prostornim planom uređenja 
Općine Poličnik. 

2.3. Smještaj građevina na građevinskoj čestici 

Članak 5. 

U grafičkom prikazu broj 3.0. Uvjeti korištenja, uređenja, zaštite površina i gradnje označeno je 
crtkano “granica površine unutar koje se može graditi”, uključujući istake građevina. 

Najmanja dozvoljena udaljenost građevina u proizvodno poslovnoj zoni ( solarni fotonaponski paneli) 
od granica susjedne građevinske čestice je minimalno 2,0 m, udaljenost od javno prometne površine je 
minimalno 5,0 m. Najmanja dozvoljena udaljenost građevina u proizvodno poslovnoj zoni od granica 
susjedne građevinske čestice je minimalno 3,0 m, udaljenost od javno prometne površine je minimalno 5,0 m. 

2.4. Oblikovanje građevina 

Članak 6. 

U ovoj zoni oblikovanje građevina tj. fotonaponskih panela ovisi o tehničkim uvjetovanostima i 
stupnju razvoja tehnološkog procesa." 
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2.1.1.4. Detaljni plan uređenja Poslovne zone Grabi P-II Poličnik 

U daljnjem tekstu DPU donesen je 20013. godine (Službeni glasnik Općine Poličnik broj 10/13). U 
djelu plana I. Obrazloženje između ostalog je navedeno: 

"2. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA 

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta 
Prostor u okviru obuhvata, sjeverno od državne ceste D-8 oblikovan je na način da se omogući 

realizacija proizvodno - poslovne zone. 

Detaljni plan uređenja Poslovne zone Grabi P-II Poličnik u Općini Poličnik je prostor od cca 26,21 ha. 

Proizvodno poslovna zona planirana je tako da se zadovolje krajnji korisnici, a čije potrebe i zahtjevi 
su se mogli predvidjeti prilikom izrade ostalih gospodarskih zona u ovom području. 

Dozvoljava se da se sve građevinske čestice unutar ovoga Plana mogu spajati ili razdvajati bez 
izmjene ovog Plana, tj. dvije ili više građevnih čestica se može okrupniti u jednu, te se isto tako jedna čestica 
može isparcelirati u dvije ili više, ovisno o potrebi, ali na način da novoformirana građevinska parcela ne bude 
manja od 1000 m2, te da ima pristup na svu infrastrukturu. 

2.2. Detaljna namjena površina 

Plan je usklađen sa Prostornim planom uređenja Općine Poličnik koji predviđa u okviru ovoga 
obuhvata formiranje zone proizvodne namjene (solarne elektrane). 

Poslovna namjena predviđena je kao sastavni dio zone proizvodne namjene. 

Ovaj prostor formira 11 građevinskih čestica za izgradnju solarnih elektrana snage max. 1 MW. 
(oznaka PII -1 , ....PII- 11). 

… … … 
Unutar ovako formiranih građevinskih čestica smjestit će se fotonaponski paneli za proizvodnju 

električne energije te definirati kolno manipulativne površine, parking prostor i zelene površine. 
… … … 

2.3. Prometna, ulična, energetska, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža 
… … … 

Energetska i telekomunikacijska infrastruktura 

a) Solarne elektrane 

Površine za ugradnju fotonaponskih modula 

Površine za ugradnju fotonaponskih modula predviđene su za izgradnju neintegriranih sunčanih 
elektrana. Planom je predviđeno 12 građevnih čestica za izgradnju neintegriranih sunčanih elektrana snaga 
manjih od 1MW. Na svakoj građevnoj čestici predviđena je po jedna tipska slobodnostojeća trafostanica TS 
0,4 / 20 kV sa transformatorom snage 1 MVA (TS12, TS13, …….TS22). 

Za priključak planiranih sunčanih elektrana na prijenosni elektroenergetski sustav, u proširenom 
dijelu zone predviđena je parcela KIIII - 2 površine 5524 m2 za izgradnju planirane TS 110/10(20) kV "Poličnik". 

TS 110/10(20) kV "Poličnik" priključit će se sistemom ulaz-izlaz na postojeći DV 110 kV "Obrovac-
Nin". 
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Površine za ugradnju fotonaponskih modula P(II) 
Broj 

građevne parcele 
površina 

građevne čestice m2 Snaga (MW) 

PII-1 21 697 1 
PII-2 20 565 1 
PII-3 20 161 1 
PII-4 20 253 1 
PII-5 20 337 1 
PII-6 19 056 1 
PII-7 25 083 1 
PII-8 23 734 1 
PII-9 21 248 1 
PII-10 21 984 1 
PII-11 23 665 1 

Ukupna snaga (MW) 11 

Iz svega gore navedenog procjenjuje se da je na poslovnoj zoni Grabi Poličnik P- II moguće 
izgraditi 11 neintegriranih sunčanih elektrana ukupne snage 11 MW."  

Za lokaciju zahvata, sukladno DPU u dijelu II. Odredbe za provođenje navedeno je vezano uz planirani 
zahvat: 

"Članak 1. 

Detaljna namjena površina utvrđena je na grafičkome prikazu broj 1 "Detaljna namjena površina". 

Namjena površina u skladu je sa Prostornim planom uređenja Općine Poličnik. 

Na području Detaljnog plana Grabi P II – Poličnik odrečene su sljedeće namjene: 

- proizvodno poslovna zona (oznaka građevinskih čestica PII-1 do PII-11) 

- javno prometne površine (oznaka građevinskih čestica JPII-1) 

- javno uređeno zelenilo ( oznaka ZII -1 i ZII -2) 

Namjena građevina podrazumijeva sadržaj na građevinskoj čestici koji je u skladu s osnovnom 
namjenom površina. 

1. Proizvodna zona 

U zonama proizvodnih sadržaja moguća je izgradnja solarnih elektrana, građevina namijenjenih 
skladištima, servisima, ekološki čistim pogonima, veletrgovinama, trgovinama, prodajnim i izložbenim 
salonima, ostalim poslovnim sadržajima, zabavnog centra, uz prateće usluge kao što su ugostiteljski ili 
trgovačko uslužni sadržaji na svim građevinskim česticama, a u okviru granica površine unutar koje se može 
razviti tlocrt građevine. To ne isključuje i druge poslovne sadržaje uz uvjet poštivanja svih važećih zakona i 
propisa. 

U proizvodnim zonama namijenjenim za izgradnju solarnih elektrana omogućuje se dobivanje 
potrebnih dozvola za gradnju pod uvjetom da je osiguran pristup na prometnicu, koja može biti izrađena i 
kao makadam. 

2. Javno prometne površine 

Javno prometne površine tretiraju se kao jedinstvene građevinske čestice. Uređivanje ovih površina 
moguće je ostvariti etapno, a prema dionicama koje čine funkcionalnu cjelinu. 

Ovim Planom novoformirana je javnoprometna površina oznake JPII-1 za potrebe novoformiranih 
radnih čestica. 
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2.1. Veličina, površina i oblik građevinskih čestica 

Članak 2. 

Oblik i veličina građevinske čestice prikazani su u grafičkom prikazu broj 3.0. Uvjeti korištenja, 
uređenja, zaštite površina i gradnje. Građevinske čestice proizvodno poslovnih sadržaja označene su 
oznakama od P II–1 do P II-11, a planom su utvrđene njihove granice. Izgrađenost građevinskih čestica 
proizvodne namjene iznosi 0,60 , a koeficijent iskoristivosti 0,8. Najveća dopuštena visina građevine od 
najniže kote uređenoga terena može iznositi 11,0 m do vijenca. Građevine mogu imati podrum čija površina 
ne ulazi u koeficijent iskoristivosti. 

DPU Poslovne zone Grabi P-II Poličnik 

namjena oznaka  
građevne čestice 

površina 
građevne čestice m2 

koeficijent 
 izgrađenosti 

koeficijent  
iskoristivosti 

proizvodna 
namjena 

PII-1 21 697 

0,60 0,80 

PII-2 20 565 
PII-3 20 161 
PII-4 20 253 
PII-5 20 337 
PII-6 19 056 
PII-7 25 083 
PII-8 23 734 
PII-9 21 248 
PII-10 21 984 
PII-11 23 665 

… … … 
2.2. Namjena građevine 
Članak 3. 
Namjena građevina je, proizvodno poslovna, određena u skladu sa Prostornim planom uređenja 

Općine Poličnik. 
2.3. Smještaj građevina na građevinskoj čestici 
U grafičkom prikazu broj 3.0. Uvjeti korištenja, uređenja, zaštite površina i gradnje, označeno je 

crtkano "granica površine unutar koje se može graditi", uključujući istake građevina. 
Najmanja dozvoljena udaljenost građevina u proizvodno poslovnoj zoni od granica susjedne 

građevinske čestice je 2,0 m, udaljenost od javno prometne površine je 5,0 m. 
… … … 
6.0. Uvjeti i način gradnje 
Članak 14. 
Uvjeti i način gradnje za svaku građevinsku česticu u proizvodno poslovnoj zoni sadržani su u 

odredbama za provođenje, a sadrže odgovarajući dio grafičkoga prikaza broj 4 "Uvjeti gradnje", planiranu 
granicu i oblik građevinske čestice, najveću dopuštenu granicu gradivog dijela građevinske čestice, najmanje 
dopuštene udaljenosti od susjedne građevinske čestice, te priključak na javno prometnu površinu. 

U tabelarnom dijelu sadržana je približna površina građevinske čestice, način formiranja, namjena, 
katnost ili najveća dopuštena kota vijenca, najveća dopuštena površina građevinske čestice pod građevinom, 
te najveća dopuštena bruto površina novo planirane građevine. 

Dozvoljava se da se sve građevinske čestice unutar ovoga Plana mogu spajati ili razdvajati bez 
izmjene ovog Plana, tj. dvije ili više građevnih čestica se može okrupniti u jednu. 

Izuzetno moguće je formirati manju građevnu česticu od onih navedenih u čl. 2. Ovog Plana, ali pod 
uvjetom da ima minimalnu površinu od 1000 m2, te da ima direktan pristup na planiranu prometnu površinu i 
ostalu infrastrukturu." 
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U zoni Grabi P-I Poličnik detaljnim planom uređenja (DPU) planirana namjena između ostalih znači 
izgradnja solarnih elektrana,a u prostoru formirane su 3 građevinske čestice za izgradnju neintegriranih 
sunčanih elektrana snage maksimalno 1 MW na ukupnoj površini navedene namjene od 5,76 ha.  

Na svakoj građevnoj čestici predviđena je po jedna tipska slobodnostojeća trafostanica TS 0,4/20kV 
sa transformatorom snage 1 MVA (TS23, TS24, TS25). Priključak sunčanih elektrana na prijenosni 
elektroenergetski sustav izvest će se na planiranu TS 110/20(10) kV "Poličnik" koja će bit izgrađena na 
zasebnoj građevnoj čestici koja se formira od dijela k.č. 438 k.o. Murvica. 

Detaljnim planom uređenja (DPU) zone Grabi P-II Poličnik pod dijelom Energetska i 
telekomunikacijska infrastruktura navedeno je kako su površine za ugradnju fotonaponskih modula 
predviđene za izgradnju neintegriranih sunčanih elektrana. Planom je predviđeno 11 građevnih čestica za 
izgradnju neintegriranih sunčanih elektrana snaga manjih od 1 MW na ukupnoj površini navedene namjene 
od 24,2 ha.  

Na svakoj građevnoj čestici predviđena je po jedna tipska slobodnostojeća trafostanica TS 0,4/20 kV 
sa transformatorom snage 1 MVA (TS12, TS13, …….TS22). Za priključak planiranih sunčanih elektrana na 
prijenosni elektroenergetski sustav, u proširenom dijelu gospodarske zone Grabi predviđena je parcela KIIII - 2 
površine 5 524 m2 za izgradnju planirane TS 110/10(20) kV "Poličnik". TS 110/10(20) kV "Poličnik" priključit će 
se sistemom ulaz-izlaz na postojeći DV 110 kV "Obrovac-Nin". 

Kako je za sve DPU-om navedene građevinske čestice (oznake u planu Grabi P-I PI-1 do PI-3 te 
oznake u planu Grabi P-II PII-1 do PII-11) zainteresiran jedan investitor SUN INVEST GROUP d.o.o. 
umjesto pojedinačnih 14 solarnih elektrana na predmetnom prostoru predviđa se izgradnja jedne 
solarne elektrane ukupne instalirane snage 43,2 MW. Na građevinskim česticama od interesa izgraditi će 
se FNE sa svim sastavnicama, fotonaponski paneli, DC/AC string inverteri, NN i SN blok, energetski 
transformatori.  

 
Ovim poglavljem obrađeni su dokumenti uređenja i korištenja prostora. U okviru njih navedeni su i 

temeljni principi uređenja izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske - proizvodne  
namjene, a posebice u dijelu planova koji se odnose na mogućnost korištenje prostora i izgradnju novih 
građevina. Uvidom u dokumente prostornog uređenja koji se odnose na planirani zahvat u prostoru, a 
posebno u odredbe za provođenje i kartografske prikaze, zaključuje se da je planirani zahvat izgradnje 
fotonaponske elektrane "Poličnik" snage 43,2 MW u Općini Poličnik određen u prostoru. 

 
2.1.2. Opis stanja okoliša na koji bi zahvat mogao imati značajan utjecaj  
Postojeći i planirani zahvati 

Lokacija na kojoj se planira izgradnja fotonaponske elektrane "Poličnik" nalazi se oko 1,7 km zapadno 
od centra naselja Poličnik  te oko 1,2 km sjeveroistočno od centra naselja Gornja Murvica. Jugoistočno od 
lokacije zahvata na oko 300 m udaljenosti prolazi državna cesta DC8. Kroz središnji dio lokacije zahvata 
prolazi koridor postojeće nerazvrstane ceste, s koje je moguć pristup na lokaciju zahvata sa državne ceste 
DC8 (prilog 4. list 1 i prilog 5. list 1). Izgradnja sunčane elektrane prema PPUO Poličnik planirana je na 
području površina za razvoj i uređenja izvan naselja, gospodarske namjene - oznake I (prilog 4. list 1). Prema 
DPU Poslovne zone Grabi P-I i Poslovne zone Grabi P-II Poličnik lokacija se nalazi na površinama proizvodno-
poslovne namjene (prilog 5. list 1).  
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Prema navedenim planovima lokacija zahvata smještena je na unutar planskog područja na 
površinama za ugradnju fotonaponskih modula predviđenim za izgradnju neintegriranih sunčanih elektrana.  

Neposredno uz južnu granicu lokacije zahvata planirana je trasa dalekovoda/kabela 20 kV, a uz 
zapadnu granicu planirana je trasa dalekovoda 110 kV, planirane transformatorska postrojenja TS 110 kV i TS 
400/110 kV smještena su oko 500 m jugozapadno od lokacije zahvata (prilog 4. list 2). Kroz lokaciju zahvata 
prolazi koridor postojećeg ostalog vodoopskrbnog cjevovoda (prilog 4. list 3). 

Ostali postojeći i planirani infrastrukturni objekti i planirani dijelovi prirode za zaštitu nalaze se u 
okolnome prostoru predviđenog zahvata na način tako da nisu u konfliktu s planiranim zahvatom. Osim već 
navedenog, nikakvi drugi značajniji zahvati sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji nisu planirani u bližoj 
okolici lokacije zahvata, a detaljni položaj lokacije zahvata u odnosu na postojeće i planirane zahvate prikazan 
je kroz ostale grafičke priloge 3., 4. i 5. temeljem prostorno planske dokumentacije analizirane u poglavlju 
2.1.1. Analiza usklađenosti zahvata s dokumentima prostornog uređenja. 

S portala https://oie-aplikacije.mzoe.hr/Pregledi/ preuzeti su podaci o svim projektima za 
proizvodnju energije iz obnovljivih izvora koji su upisani u Registar OIEKPP na području Zadarske županije, a 
grafički prilog elaborata 1. list 5 lokacije postrojenja s obnovljivim izvorima energije sastavljen je temeljem 
podataka preuzetih s https://oie-aplikacije.mzoe.hr/InteraktivnaKarta/ te se u nastavku tablično daje prikaz 
planiranih i postojećih lokacija neintegriranih sunčanih elektrana u krugu od 15 km od zahvata. 

Spomenuti projekti energetskih postrojenja su grupirani po vrsti postrojenja, a navedeni su i podaci o 
nositelju projekta, lokaciji projekta, električnoj i toplinskoj snazi postrojenja te vrsti i datumu konačnosti 
rješenja koje izdaje MinGOR. U dokumentacijskim prilozima elaborata dan je pregled za područje Zadarske 
županije za koju je u registru upisano ukupno 121 projekata od čega čak 106 projekata sunčane elektrane (25 
projekata neintegrirane i 81 projekt integrirane SE), 1 hidroelektrana te 13 vjetroelektrana i 1 elektrana na 
biomasu. Ukupna projektirana snaga spomenutih iznosi 457,7492 MW uključujući i integrirane sunčane 
elektrane dok bez njih ista iznosi 456,5739 MW (dokumentacijski prilozi). 

Tablica 2.1.2.1. Izvadak iz registra projekata proizvodnje energije iz obnovljivih izvora energije 
SUNČANE ELEKTRANE U POGONU 

Br. Objekt Lokacija Snaga Br. Objekt Lokacija Snaga 
1. FNS Ždrilo Kneževići Posedarje 0,01 MW     

Ukupna snaga sunčanih elektrana u pogonu = 0,01 MW 
 

PLANIRANE SUNČANE ELEKTRANE 

1. FNE INEL1 Poličnik 0,03 MW 4. FNE Poduzetnički 
inkubator Zadar Zadar 0,01 MW 

2. FNE Bokanjac Zadar 1,00 MW 
5. Instalacija "Pozdrav 

suncu" Zadar 0,02 MW 
3. FNE Bokanjac 2 Zadar 1,00 MW 

Ukupna snaga planiranih sunčanih elektrana = 2,06 MW 
 
Od ukupno navedenih projekata 87,6% zastupljenosti su postrojenja snage ispod 1 MW priključena 

na distribucijsku mrežu, 0,83% su vjetroelektrane, a 11,57% predstavljaju postrojenja priključena na 
prijenosnu ili distribucijsku mrežu snage veće od 1 MW. Projekti vjetroelektrane  predstavljaju snagu od 
426,95 MW, hidroelektrane 0,16 MW, dok svi projekti sunčanih elektrana predstavljaju snagu od 25,74 MW. 
Lokaciji zahvata najbliže je pozicionirana lokacija planirane VE Korlat snage 58 MW oko 20 km jugoistočno i 
postojeće VE ZD4 snage 9 MW oko 23 km jugoistočno obje na području Benkovca, dok se kogeneracijsko 
postrojenje Benkovac kao elektrana na biomasu snage 4,9 MW nalazi oko 24 km jugoistočno. 
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Slika 2.1.2.1. Odnos broja postrojenja i ukupne električne snage postrojenja po vrstama postrojenja u 

Zadarskoj županiji  

Naselja i stanovništvo 

Lokacija zahvata nalazi se u središnjem dijelu Zadarske županije, na području Općine Poličnik. Prostor 
Zadarske županije obuhvaća površinu od 7 486,91 km2 (oko 8,3 % površine države), površina kopna iznosi 3 
641,91 km2 (6,4% površine RH), površina morskog dijela iznosi 3 845 km2, a površina otoka 587,6 km2. 
Područje Općine prostire se na 81,6  km2, što čini 1,1% ukupne površine Županije. Prema popisu stanovništva 
iz 2011. godine na području županije je živjelo 170 017 stanovnika, što je 3,97% ukupnog stanovništva 
Republike Hrvatske. Prosječna gustoća naseljenosti Županije iznosi 46,6 stan./km2, što je manje od prosječne 
gustoće naseljenosti Republike Hrvatske koja iznosi 75,7 stan./km2.  

Naselje Poličnik g. š. 44°10'39"N, g. d. 15°22'48"E; n. v. 119 m; u istoimenoj općini Zadarske 
županije. Smješten u sjevernoj Dalmaciji, u mikroregiji Ravnih kotara Južnohrvatskoga primorja, 14 km 
sjeveroistočno od grada Zadra; 1 035 st. (2011.), površina 13,44 km2, prosj. gustoća naseljenosti 77 st./km2; 
300 domaćinstava; žena 50,2%, muškaraca 49,8%; stanovništvo po dobi: u dubokoj starosti (mlado 25,9%, 
zrelo 49,0%, staro 25,1%). Naselja u općini Poličnik: Briševo, Dračevac Ninski, Lovinac, Murvica, Poličnik, 
Rupalj, Suhovare i Visočane. Općina ima površinu 81,60 km2, 4 469 st. (2011.), prosječnu gustoću naseljenosti 
55 st./km2; 1 273 domaćinstva; žena 49,1%, muškaraca 50,9%; stanovništvo po dobi: u dubokoj starosti 
(mlado 28,1%,zrelo 52,0%, staro 19,9%). Gospodarska osnova: poljodjelstvo, vinogradarstvo, stočarstvo, 
trgovina, ugostiteljstvo i obrti. Nalazi se na križištu državne ceste DC8 [GP Pasjak (gr. R. Slov.) - Šapjane - 
Rijeka - Zadar - Split - GP Klek (gr. R. BiH) - GP Zaton Doli (gr. R. BiH) - Dubrovnik - GP Karasovići (gr. Srbije i 
Crne Gore)], županijske ceste ŽC6014 [Ž6007 - Visočane - Poličnik - Suhonare - Donje Biljane (ŽC6043)] i 
nerazvrstane ceste.  

Naselje Murvica g. š. 44°08'48"N, g. d.15019'51"E; n. v. 97 m; naselje u općini Poličniku Zadarske 
županije. Smještena 5 km jugozapadno od naselja Poličnika; 701 st. (2011.), površina 15,66 km2, prosj. 
gustoća naseljenosti 45 st./km2; 232 domaćinstva; žena 48,2%, muškaraca 51,8%; stanovništvo po dobi: u 
dubokoj starosti (mlado 31,1%, zrelo 54,4%, staro 14,5%). Dijelovi naselja su zaseoci: Baričevići, Donja 
Murvica, Gornja Murvica, Kod Ceste, Na Cesti, Opačići, Stara Granica, Šurad, Zlokovnica i Žilici. Nalazi se na 
križištu državne ceste DC8 i županijske ceste ŽC6011 [Nin (DC306) - Murvica - Zemunik Donji (DC502)].  
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Geološka, hidrogeološka i seizmološka obilježja 

Opis geoloških i inženjersko-geoloških značajki lokacije zahvata obavljen je na temelju Osnovne 
geološke karte (OGK), List Zadar L33-139 (Majcen, Ž. i dr. 1970). Prikaz geološke i tektonske građe razvidan je 
na grafičkom prilogu 6. list 1, geološka karta šireg područja zahvata, a lokacija zahvata je obuhvaćena 
krednim naslagama litološkog člana senona vapnenac debelo uslojen (K2

3). 

Najmlađi dio krednih naslaga tvore rudistni vapnenci senona, na Dugom otoku odvojen je samo dio 
ovih vapnenaca među rasjedima, dok je na području Ravnih Kotara i otoku Ugljanu kompletan razvoj od 
konijaka do santon-kampana, koji se kontinuirano nastavlja iz naslaga turona odnosno turon-senona. 

U litološkom pogledu to je razvoj sivosmeđeg dobro uslojenog rudistnog vapnenca, debljina slojeva 
20 - 120 cm, koji se mjestimično cijepa u tanke ploče. Plitkoškoljkastog je loma, gust i kompaktan s 
mjestimično naglašenom laminacijom. Ova, inače, monotona serija bez bitnih litoloških promjena uvjetovana 
je sedimentacijskim prilikama koje su se odrazile na sastav i učestalost makrofaune. To je ujedno 
najfosiliferniji horizont gornje krede, čiji vapnenac prema vršnom dijelu postaje bijel, jedar i slabo uslojen 
najprije zahvaćen erozijom, a zatim transgresijom paleogenskih naslaga. Vapnenac je zrnat, homogen ili 
nehomogen, mikrokristalinične do sitnozrnate strukture. Debljina senonskog kata iznosi oko 370 m. 

Najuočljivije strukturno obilježje naslaga područja je dinarski smjer pružanja osnovnih strukturnih 
elemenata, a strukturni je sklop okarakteriziran boranjem koje je dalo niz uspravnih, uglavnom nesimetričnih 
antiklinala i sinklinala u području Ravnih Kotara. Prema stratigrafskim i strukturnim karakteristikama naslaga 
lokacija zahvata nalazi se na području  tektonske jedinice Područje Ravnih Kotara. Ovo područje izgrađuju 
najmlađe kredne naslage, senonski vapnenac i turonsko-senonska izmjena dolomita i vapnenaca, te 
karbonatne i klastične naslage paleocena i eocena.  

Tu je niz antiklinala i sinklinala s raznim kutovima nagiba slojeva, sekundarnim boranjem, tonjenjem 
osi bora, pa zbog toga i s promjenljivom širinom izdanaka, te varijacijama u sastavu krila i jezgara bora.  

Tako zone vapnenaca i klastita nemaju u pružanju konstantnu širinu, nego se sužuju, proširuju  ili  
račvaju,  tvoreći  antiklinorije  i sinklinorije. 

Hidrogeološka obilježja 

Na širem području lokacije zahvata nalaze se uglavnom karbonatne stijene (prilog 6. list 1), dok je za 
jadransko vodno područje karakterističan krš. Pojave vodonosnika međuzrnske poroznosti su zanemarive. 
Karakteristike krškog područja Dinarida su velika količina padalina na području, niska retencijska sposobnost 
krškog podzemlja i brzi podzemni tokovi, povremena plavljenja krških polja, pojave velikih krških izvora, 
višestruko izviranje i poniranje vode u istom vodnom tijelu podzemne vode, visok stupanj prirodne ranjivosti 
vodonosnika zbog nedostatka pokrovnih naslaga i značajan utjecaj mora na slatkovodne sustave u obalnom 
području i na otocima.  

Hidrogeološki odnosi na širem području planiranog zahtjeva određeni su strukturno-tektonskom 
građom i litološkim sastavom (slika 2.1.2.2). Međutim, uz geološke elemente, složenosti prostora pridonose i 
geomorfološka obilježja, pa se kao rezultat tih međuodnosa i međudjelovanja u širem istražnom prostoru 
izdvaja pet skupina stijena specifičnih hidrogeoloških karakteristika: 

- dobro propusne okršene karbonatne stijene (rudistni vapnenci K2
3) hidraulička vodljivost K= 1×10-

4 do 5×10-2 m/s 
- srednje propusne karbonatne stijene (vapnenci i dolomiti u izmjeni K2

2 te foraminiferski vapnenci E1, 
E1,2, 1E2) hidrauličke vodljivosti K = 1×10-6 do 5×10-4 m/s 
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- slabo propusne karbonatne stijene (kozinski slojevi E1 te prijelazne naslage 2E2) hidraulička 
vodljivost K = 1×10-9 do 5×10-6 m/s 

- nepropusne klastične naslage (klastične naslage eocena, fliš E2,3) hidraulička vodljivost K = 2×10-9 
do 1×10-3 m/s 

- naslage promjenjive propusnosti male debljine (kvartarne naslage Q) hidraulička vodljivost K = 
9×10-7 do 5×10-4 m/s. 

 
Slika 2.1.2.2. Odsječak hidrogeološke karte 

Preuzeto iz Komatina M., A. Ivković, Hidrogeološka karta 1: 500 000, Savezni geološki zavod, Beograd, 1980. 
Litološka svojstva vapnenaca K2

3, intenzitet tektonskih deformacija i visoki stupanj okršenosti stijena 
uvjetuju njihovu veliku propusnost. Poroznost im je sekundarna, pukotinska, ali i kavernozna pod utjecajem 
intenzivnijeg procesa kemijskog trošenja vapnenaca, a što se manifestira dobrom propusnošću. Oborine se u 
ovom prostoru u potpunosti infiltriraju u podzemlje (osim evapotranspiracije) te zatim podzemno teku prema 
izvorima. Površinski tokovi izostaju, a ako se i pojave, onda se to doga!a unutar kratkog vremenskog 
razdoblja obilježenog intenzivnim oborinama. Najznačajnije  rezerve  podzemne  vode  na  širem  istražnom  
prostoru akumulirane su u rudistnim vapnencima. 

Seizmološka obilježja 

Prema seizmološkoj karti (Kuk, 1987) s povratnim razdobljem od 50 godina metodom Medvedeva, 
na lokaciji zahvata može se očekivati potres od V° prema MCS (Mercalli - Cancani - Sieberg) skali, za 
povratno razdoblje 100  i 200 godina VI°, dok je seizmičnost po MCS  skali VII° za period 500 godina.  

S portala http://seizkarta.gfz.hr/karta.php za lokaciju zahvata (geografska dužina λ=15°21'10" i 
geografska širina ϕ=44°10'16") očitane su vrijednosti horizontalnih vršnih ubrzanja tla tipa A (agR) za povratna 
razdoblja od Tp = 95, 225 i 475 godina izraženih u jedinicama gravitacijskog ubrzanja (1 g = 9,81 m/s2), Tp = 
 95 godina: agR = 0,09 g (takav bi potres na širem području zahvata imao intenzitet Io = VI° MCS), Tp =  225 
godina: agR = 0,13 g (takav bi potres na širem području zahvata imao intenzitet Io = VII° MCS), odnosno Tp = 
475 godina: agR = 0,18 g (takav bi potres na širem području zahvata imao intenzitet Io = VII° MCS). 

 

lokacija zahvata 
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Geološka baština  

U zoni izravnog i neizravnog utjecaja lokacije zahvata nema evidentiranih zaštićenih elemenata 
geološke baštine. Najbliže lokaciji zahvata locirana su zaštićena područja geomorfološkog spomenika prirode 
Modrič pećina udaljeno oko 17 km sjeveroistočno na području Grada Obrovca te Cerovačke pećine udaljene 
oko 40 km sjeveroistočno na području Općine Gračac u Zadarskoj županiji. Oba geomorfološka spomenika 
prirode smještena su unutar granica Parka prirode Velebit. 

Bioraznolikost 
Staništa 

U naravi lokacija zahvata je neizgrađena i neobrađena zelena površina s upisanom katastarskom 
kulturom šuma. U užem kontaktnom području uz granice lokacije zahvata prevladava ista uporaba zemljišta, 
osim istočno i južno od lokacije gdje se nalazi izgrađeno područje Poslovne zone Grabi. Prema PPUO Poličnik 
(prilog 4. list 1 i 8) lokacija zahvata nalazi se na neizgrađenim površinama za razvoj i uređenje izvan naselja 
gospodarske namjene s mogućim formiranjem zone proizvodne namjene (solarne elektrane).  

Prema Izvatku iz karte staništa Republike Hrvatske za predmetno područje planiranog zahvata 
izgradnje fotonaponske elektrane "Poličnik" (pristup podacima web portal Informacijskog sustava zaštite 
prirode "Bioportal" http://www.bioportal.hr/gis od 20.03.2021. - prilog 8. list 1), na lokaciji zahvata i njenoj 
okolici (oko 1 000 m) nalaze se staništa:  

- vodotoci - A221 povremeni vodotoci; - kopnena staništa - C35 submediteranski i epimediteranski 
suhi travnjaci, C35/D31 submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci/dračici, C35/E35 submediteranski i 
epimediteranski suhi travnjaci/ primorske, termofilne šume i šikare medunca, E35 primorske, termofilne šume 
i šikare medunca, I21/J11/I81 mozaici kultiviranih površina /aktivna seoska područja/javne neproizvodne 
kultivirane zelene površine. Lokacija zahvata nalazi se zapadnim dijelom obuhvata na području staništa C35 te 
istočnim dijelom na području staništa C35/E35. Sjeverozapadno oko 600 m i sjeveroistočno oko 850 m 
udaljeno se nalazi stanište oznake A221, a jugozapadno stanište E35.  

C35 - cubmediteranski i epimediteranski suhi travnjaci (Red SCORZONERETALIA VILLOSAE H-ić. 1975 
(=SCORZONERO-CHRYSOPOGONETALIA H-ić. et Ht. (1956) 1958 p.p.). Pripadaju razredu FESTUCO-
BROMETEA Br.-Bl. et R. Tx. 1943. Tom skupu staništa pripadaju zajednice razvijene na plitkim karbonatnim 
tlima duž istočnojadranskog primorja, uključujući i dijelove unutrašnjosti Dinarida do kuda prodiru utjecaji 
sredozemne klime. 

C351 - istočnojadranski kamenjarski pašnjaci submediteranske zone (Sveza Chrysopogoni-Koelerion 
splendentis H-ić. 1975 (= Chrysopogoni-Saturejon Ht. et H-ić. 1934 p.p.)). Navedenoj zajednici pripadaju 
istočnojadranski kamenjarski pašnjaci submediteranske zone mediteransko-litoralnog vegetacijskog pojasa. 

E35 - primorske, termofilne šume i šikare medunca (Sveza Ostryo-Carpinion orientalis Ht. (1954) 1959) – 
Pripadaju unutar razreda QUERCO-FAGETEA Br.-Bl. et Vlieger 1937 redu QUERCETALIA PUBESCENTIS Klika 1933.  

E351 - šuma i šikara medunca i bjelograba (As. Querco-Carpinetum orientalis H-ić. 1939 (= Carpinetum 
orientalis croaticum H-ić. 1939) je najznačajnija šumska zajednica submediteranske vegetacijske zone sjevernog 
Hrvatskog primorja, rasprostranjena od Istre na sjeveru do Zrmanje na jugu. Razvija se od morske razine do 
nekih 250 (-300) m/nmv. Mjestimično je dobro sačuvana (pojedini dijelovi Istre i otoka Krka), a negdje je 
razvijena u obliku više ili niže šikare.  

D3423 - sastojine oštroigličaste borovice (Juniperus oxycedrus) zauzimaju često veće površine a nastale 
su u procesu vegetacijske sukcesije na podlozi eumediteranskih i submediteranskih travnjaka, nakon napuštanja 
ispaše (npr. na rtu Kamenjaku u Istri, Muškovci).  
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Od drvenastih vrsta ističu se Quercus pubescens, Quercus cerris, Acer monspessulanum, Carpinus 
orientalis, dok su u sloju grmlja česti Fraxinus ornus, Juniperus oxycedrus, Coronilla emeroides, Lonicera etrusca, 
vazdazeleni elementi Asparagus acutifolius, Ruscus aculeatus, Smilax aspera, a u sloju niskog raslinja Sesleria 
autumnalis, Festuca heterophylla, Luzula forsteri, Helleborus multifidus, Dictamnus albus, Clematis flammula i dr. 

Sukladno Pravilniku o popisu stanišnih tipova i karti staništa (NN 27/21) na području lokacije zahvata 
i u njenoj široj okolici utvrđeno je postojanje ugroženih i rijetkih stanišnih tipova u Republici Hrvatskoj 
(nacionalna klasifikacija staništa - NKS). Lokacija zahvata smještena je na području s ugroženim i rijetka 
staništa oznake C35 i E35 (prilog 8. list 1). 

Prema prilogu 8. list 1_1 Izvatku iz karte kopnenih nešumskih staništa RH 2016 razvidno je da se 
lokacija zahvata većim dijelom nalazi u obuhvatu staništa oznaka NKS kombinirano E/D3423 odnosno NKS 1 
E šume i NKS 2 D3423 sastojine oštroigličaste borovice i dijelom u obuhvatu staništa C351/D3424 D3423 
odnosno NKS 1 C351 istočnojadranski kamenjarski pašnjaci submediteranske zone i NKS 2 D3423. U 
neposrednom kontaktu s lokacijom zahvata zapadno se nalazi područje staništa s oznakom E šume, istočno s 
oznakom J izgrađena i industrijska staništa. 

Biljni svijet i životinjski svijet 

Prema biogeografskom položaju i raščlanjenosti Hrvatske, lokacija zahvata i njena šira okolica su 
smješteni u mediteranskoj regiji. Specifična reljefna i klimatska situacija odražava se na biljni i vegetacijski 
pokrov na području lokacije zahvata koji pripada submediteranskom području listopadne vegetacije. 
Submediteransko područje listopadne vegetacije zauzima šire područje. Šire područje lokacije zahvata 
zoogeografski pripada mediteranskom podpodručju palearktičke regije gdje se izmjenjuju staništa 
kultiviranih površina, travnjaka, degradacijski stadiji šuma hrasta medunca, kamenjara i kamenjarske livade do 
udaljenih manjih sastojina prave šume. Ovakva raznolikost staništa i mikrostaništa uvjetuje raznoliki i vrstama 
bogati sastav faune.  

Gospodarske djelatnosti 
Šume i šumarstvo  

Državnom šumom u okolici lokacije zahvata gospodare Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma 
podružnica Split, Šumarija Zadar. Područje lokacije zahvata u naselju Poličnik pokriveno je gospodarskom 
jedinicom Lovinac (776).  

 
Slika 2.1.2.3. Lokacija zahvata u odnosu na gospodarske (zeleno) i privatne (ljubičasto) šume 
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Ukupna površina gospodarske jedinice Lovinac iznosi 1 473,32 ha od čega je 1 420,77 ha obrasla 
površina. Ukupna drvna zaliha iznosi 11 777 m3 s tečajnim godišnjim prirastom od 426 m3. Gospodarska 
jedinica je razdijeljena na 42 odjela s prosječnom površinom od 35 ha i 57 odsjeka s prosječnom površinom 
od 25,42 ha. Šume ove gospodarske jedinice svrstane su u šume s posebnom namjenom zaštita zemljišta. 
Odsjeci su grupirani u grupe odsjeka na temelju uređajnih i dobnih razreda. 

Lokacija zahvata smještena je unutar državnih šumskih površina GJ Lovinac na području odjela 32 
odsjeka 32a i odjela 34 odsjeka 34a. Najbliže locirani odjel privatne šume u sklopu gospodarske jedinice 
Zadarske šume je br. 13a smješten neposredno uz zapadnu granicu lokacije zahvata i odsjek 6a. 

Lovstvo 

Lokacija zahvata locirana je na području zajedničkog otvorenog lovišta broj XIII/122 - "POLIČNIK" na 
području Zadarske županije. Ovlaštenik prava lova je LD Kuna Poličnik na ukupnoj površina lovišta od 13 199 
ha. U lovištu se uzgaja glavne vrste divljači zec obični, fazan - gnjetlovi, trčka skvržulja, prepelica pućpura. 

Tla i poljodjelstvo 

Lokacija planirane solarne elektrane smještena je zapadno od naselja Poličnik i sjeveroistočno od 
naselja Murvica na nagnutom terenu s kotama od 65 - 75 m.  Prema Namjenskoj pedološkoj karti (Bogunović 
i dr. 1996) na lokaciji zahvata i užoj okolici rasprostranjena je kategorija tla s oznakom 61 crvenica 
vapnenačko dolomitna. Ova tla su trajno nepogodna za obradu zbog izrazite stjenovitosti i velikog nagiba 
terena, dok su slabo osjetljiva na kemijska onečišćenja  (prilog 7. list 1 i tablica 2.1.2.2).   

 
Tablica 2.1.2.2. Tipovi tla na lokaciji zahvata i njenoj okolici prema tumaču Namjenske pedološke karte 

 
Kartirane jedinice tla 

Broj Sastav i struktura Obilježja Dominantna Ostale jedinice tla 

na
 lo

ka
ci

ji 
 

61 crnica vapnenačko 
dolomitna 

smeđe tlo na vapnencu i dolomitu, 
rendzina na trošini vapnenca, 
lesivirano na vapnencu i dolomitu 

- trajno nepogodno za obradu 
- stjenovitost veća od 50% stijena 
- nagib terena veći od 15 i/ili 30% 
- slaba osjetljivost na kemijska onečišćenja 

na
 š

ire
m

 p
od

ru
čj

u 
lo

ka
ci

je
  

17 
rendzina na laporu 
(flišu) ili mekim 
vapnencima 

rigolana tla vinograda, sirozem 
silikatno karbonatni, lesivirano na 
laporu ili praporu, močvarno glejno, 
eutrično smeđe 

- ograničeno obradiva tla 
- nagib terena veći od 15 i/ili 30% 
- dubina tla manje od 60 cm 
- slaba osjetljivost na kemijska onečišćenja 

30 antropogena na kršu 
smađa tla na vapnencu i 
dolomitu, crvenice, crnica 
vapnenačko dolomitna, koluvij 

- trajno nepogodno za obradu 
- manje od 50 % skeleta 

31 
antropogena flišnih i 
krških sinklinala i 
koluvija 

rendzina na flišu (laporu), sirozem 
silikatno karbonatni, močvarno 
glejno, pseudoglej obronačni,  

- ograničena obradiva tla  
- slaba dreniranost 
- slaba osjetljivost na kemijska onečišćenja 

43 
močvarno glejna, 
djelomično 
hidromeliorirana 

koluvij s prevagom sitnice, 
rendzina na proluviju, 
pseudoglej na zaravni, 
pseudoglej-glej 

- privremeno nepogodno za obradu 
- stagnirajuće površinske vode 
- visoka razina podzemne vode 
- slaba dreniranost 
- slaba osjetljivost na kemijska onečišćenja 

55 crvenica plitka i 
srednje duboka 

smeđe tlo na vapnencu, vapneno 
dolomitna crnica, antropogena 

- trajno nepogodno za obradu  
- stjenovitost veća od 50% stijena 
- dubina manja od 60 cm 
- slaba osjetljivost na kemijska onečišćenja 

56 smeđe na vapnencu 

crnica vapnenačko dolomitna, 
rendzina, lesivirano na vapnencu, 
crvenica, rigolana tla krša, 
eutrično smeđe, 
sirozem na laporu 

- trajno nepogodno za obradu  
- stjenovitost veća od 50% stijena 
- nagib terena veći od 15 i/ili 30% 
- slaba osjetljivost na kemijska onečišćenja 
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58 smeđe na vapnencu 
lesivirano na vapnencu, crnica 
vapnenačko dolomitna, rendzina, 
koluvij 

 
Vapneno dolomitna crnica (Kalcimelanosol) i rendzina pripadaju klasi humusno akumulativnih tala i 

predstavljaju tek malo viši razvojni stadij od inicijalnog kamenjara na kojem nastaju. Vapnensko dolomitna 
crnica nastaje akumulacijom humusa direktno na matičnom supstratu - vapnenačkoj ili dolomitnoj stijeni, dok 
u stvaranju rendzine veliku ulogu ima karbonatni regolit. Proizvodna uloga ovih tala vrlo je niska, tlo je 
nepogodno za poljoprivredu i marginalno pogodno za ekonomske šume pa takva tla imaju prvenstveno 
zaštitno-ekološki značaj.  

Smeđe tlo na vapnencu i dolomitu ima humusni ili antropogeni (Ap) horizont koji leži iznad glinenog 
kambičnog (B)rz horizonta, stvorenom na vapnencima i dolomitima. Sadržaj humusa varira od (2,5 - 12%), a u 
vezi s tim i boja od tamno crne do tamno crvenkasto smeđe. Struktura je zrnasta i sitno mrvičasta do 
poliedrična dobro izražena i stabilna. Smeđa tla su pretežito plitka i stoga, kao i zbog visoke stjenovitosti 
niskog su proizvodnog potencijala. Gledano sa proizvodno-ekološkog aspekta ključni limitirajući faktori su 
dubina tla i stjenovitost površine, a kod koluvijalnih varijeteta i sadržaj skeleta. 

U Zadarskoj županiji dominira smeđe tlo na kršu i prisutno je na 33,3% površina, slijedi crvenica koja 
pokriva 12,3% površina, a na trećem mjestu po zastupljenosti je stjenovito tlo s 9,5% udjela. Tla Zadarske 
županije su vrlo različita po svojim fizikalnim svojstvima.  

Hidrološka obilježja 

Slivna područja na teritoriju R Hrvatske određena su temeljem Pravilnika o granicama područja 
podslivova, malih slivova i sektora (NN 97/10, 31/13), prema čemu je područje predmetnog zahvata 
smješteno u jadranskom vodnom području u sektoru F u području malog sliva 27. "Zrmanja - Zadarsko 
primorje" koje obuhvaćaju dijelove Zadarske županije (Općina Poličnik). 

Općina Poličnik nalazi se u najistaknutijem dijelu Ravnih kotara, koji ističe njihovo ravničarsko 
obilježje. Na ovom prostoru se geomorfološki izmjenjuju karbonatna bila i flišne udoline. Bila su uglavnom 
vapnenačka, a udoline često laporne i pješčenjačke. Na području Ravnih kotara, a time i Općine Poličnik 
protječe čitav niz vodotoka koji presušuju u ljetnom razdoblju. Hidrografska mreža Općine Poličnik je vrlo 
oskudna, budući da znatan dio terena izgrađuju propusne karbonatne naslage.  

Od privremenih, ali većih vodotoka na ovom području teče Baščica u blizini Lovinca i Ruplja na 
sjevernoj granici Općine Poličnik. U Općini Poličnik nalazi se i nekoliko manjih, stalnih ili povremenih 
vodotoka koji formiraju Miljašić jarugu. Vodotok Miljašić jaruga nastaje u polju Lug, gdje se vode s polja 
evakuiraju melioracijskim kanalima , te zajedno s vodama iz izvora "Oko" stvaraju tok Miljašić jaruge koja 
protječe zadarskim zaleđem u duljini od oko 17 km, do ušća u Ninskom zaljevu, istočno od centra grada Nina. 
Korito je duž čitavog toka uglavnom usječeno u plodno poljoprivredno tlo s malim padovima nivelete, a 
prilikom pojave velikih voda mjestimično dolazi do plavljenja okolnih površina.  

Sliv Miljašić jaruge proteže se u smjeru jugoistok-sjeverozapad, od mjesta Zemunik Gornji do grada 
Nina a ukupna površina sliva je oko 190 km2.  Miljašić jaruga ima više pritoka, a najznačajniji su desni pritok 
Menjača i lijevi pritok Briševačka jaruga koji teritorijalno najvećim dijelom spadaju u Općinu Poličnik. Menjača 
nastaje sjeverno od Poličnika, protječe južno od Visočana i Ninskog Draćevca, te se ulijeva u Miljašić jarugu na 
predjelu Komesarije. Tok Menjače je izrazito bujičnog karaktera, pojavljuje se povremeno, dok je vodotok 
Briševačke jaruge usječen u plodno poljoprivredno tlo.  
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Jedini značajniji lokalni vodni resurs na području Općine je izvorište "Oko". Minimalna izdašnost ovog 
izvora za središnje sušne godine je oko 30 l/s, odnosno 40 l/s za prosječnu godinu. 

Klimatska obilježja, kvaliteta zraka i razina buke 
Prema Köppen-ovoj klasifikaciji klimatskih tipova, koja se temelji na temperaturama i količini oborina, 

klima šireg područja Zadra obilježena je tipom Csa. To znači da se radi o umjereno toploj kišovitoj klimi (C) u 
kojoj se temperatura najhladnijeg mjeseca kreće od -3 do 18°C, a sušni period je ljeti (s). Najmanje jedan 
mjesec u godini ima srednju temperaturu višu od 10°C, a prosječna temperatura najtoplijeg mjeseca viša je 
od 22°C (a).  

Bitno klimatsko obilježje je postojanje pravilnog ritma izmjene godišnjih doba. Klima je obilježena 
stabilnim i lijepim vremenom ljeti i u ranu jesen, a burnim, suhim i hladnim ili pak vlažnim s puhanjem juga 
tijekom hladnije polovine godine. Prosječno je godišnje 86 vedrih, a 79 oblačnih dana (bez kiše). U lokalnim 
okvirima značajnu ulogu ima široko, manje-više ravno zaleđe grada Zadra (Ravni kotari), koje ublažava 
meteorološke utjecaje s područja nedalekog Velebita, a posebno nepovoljan utjecaj snažne bure. 

Klimatski područje lokacije zahvata tj. naselja Poličnik  pripada mediteranskom tipu klime i pod 
snažnim je utjecajem Jadranskog mora s južne strane  i planinskog lanca Velebita koji se proteže sa sjeverne 
strane. Promatrano područje pripada semihumidnoj do humidnoj, mediteranskoj klimi. Klimatske prilike na 
prostoru naselja Poličnik okarakterizirane su na osnovu izvršenih mjerenja osnovnih klimatskih elemenata na 
meteorološkoj postaji Zadar-aerodrom (φ=44°07' N i λ=15°22' E; h= 88 m) koja pokriva predmetno područje 
i koja je udaljena oko 12 km južno. 

 Tablica 2.1.2.2. Srednje mjesečne i godišnje temperature zraka (°C) 
postaja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII god. 
Zadar 7,2 7,5 9,9 13,3 17,8 21,7 24,3 23,9 20,1 16,1 12,0 8,4 15,2 

 
Tablica 2.1.2.3. Srednje količine padalina po mjesecima (mm) 

Meteorološka 
postaja 

Srednje mjesečne količine padalina Srednja god. 
padalina I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Zadar 78,2 69,6 66,1 62,1 63,6 49,1 35,9 53,8 110,5 108,2 118,9 95,3 911,3 
 

 
Slika 2.1.2.4. Ruža vjetrova za područje naselja Poličnik 

Kolebanja temperature po godinama, a  još i više po mjesecima su jako izražena. Najtopliji mjesec, 
prema višegodišnjim podacima meteoroloških stanica ovog područja je srpanj sa prosječnom srednjom 
temperaturom zraka od 24,3°C, a najhladniji je siječanj sa prosječnom srednjom temperaturom od 7,2°C.  
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Srednja godišnja temperature na meteorološkoj postaji Zadar-aerodrom za navedeno razdoblje je 
iznosila 15,2°C. Prema toplinskim oznakama riječ je o umjereno toploj klimi. Najveća prosječna mjesečna 
količina oborina odnosila se  je na mjesec studeni (118,9 mm), a najmanja prosječna količina oborina javljala 
se je u srpnju (35,9 mm). Unutar istraživanog razdoblja najsušnija je bila 1982. godina sa ukupnom količinom 
oborina od samo 596 mm.  

Dominantni vjetrovi ovog područja su bura i jugo. Bura se javlja gotovo cijelu godinu osim u ljetnim 
mjesecima za koje je karakterističan maestral, dok se jugo smatra zimsko-proljetnim vjetrom.Očekivane i 
utvrđene klimatske promjene (globalne i na razini R Hrvatske) 

Prema izvješću o promjeni klime AR5 Synthesis Report: Climate Change 2014 (Intergovernmental 
Panel on Climate Change - IPCC) u svim emisijskim scenarijima predviđa se porast temperature zraka tijekom 
21. stoljeća. Vrlo je vjerojatno da će se toplotni valovi pojavljivati češće i trajati duže, dok će ekstremne 
količine oborina postati intenzivnije i učestalije u mnogim regijama. Oceani će se i dalje zagrijavati i 
zakiseljavati, a globalna razina mora će porasti.  

Prema navedenom izvješću općenito se na svjetskoj razini očekuje povećanje temperature u rasponu 
od 0,3 - 0,7°C za razdoblje 2016. - 2035. godine, što je u relaciji s povećanjem temperature u razdoblju 1986 - 
2005 godine. Predviđeno povećanje globalne srednje temperature zraka do kraja 21. stoljeća (2081. - 2100.) 
kreće se od 0,3 - 1,7°C za scenarij uz ublažavanja klimatskih promjena, 1,1 - 3,1°C za scenarij bez dodatnih 
napora za ograničavanje emisija, te povećanje temperature od 2,6 - 4,8°C za scenarij s vrlo visokim emisijama 
stakleničkih plinova. 

Slijedom povećanja temperature, tijekom 21. stoljeća predviđa se intenzivniji porast razine mora u 
odnosu na prethodno razdoblje (1971 - 2000). Uz scenarij ublažavanja klimatskih promjena predviđa se 
porast razine mora u rasponu od 0,26 - 0,55 m za razdoblje 2081. - 2100., te porast od 0,45 - 0,82 m za 
scenarij s vrlo visokim emisijama stakleničkih plinova. Porast razine mora ne će biti ujednačen u svim 
regijama, a do kraja 21. stoljeća vrlo je vjerojatno da će se razina mora povećati na više od oko 95% površine 
oceana. 

Prema izvješću Svjetske meteorološke organizacije (WMO statement on the status of the global 
climate in 2018), na temelju podataka globalnih središta za klimatske podatke, srednja godišnja temperatura 
u 2018. godini, koja se odnosi na prizemni sloj atmosfere i površinu mora, bila je četvrta po veličini od 
predindustrijskog razdoblja. Odstupanje od prosjeka za predindustrijsko razdoblje 1850. - 1900. godina bilo 
je 0,99 ± 0,13°C. Za razliku od najtoplijih godina (2016. i 2017.) s pojavom El Niño događaja, 2018. godina 
počela je sa slabim La Niña događajem.  

Međuvladin panel o klimatskim promjenama (IPCC) u svom specijalnom izvješću o utjecaju globalnog 
zatopljenja od 1,5°C navodi da je globalna temperatura za razdoblje 2006. - 2015. godina bila 0,86°C iznad 
predindustrijskog prosjeka. Za usporedbu, srednja anomalija za razdoblje 2009. - 2018. godina bila je 0,93 ± 
0,07°C, dok je za razdoblje 2014. - 2018. zabilježena anomalija od 1,04 ±0,09°C. Oba zadnja razdoblja 
uključuju djelovanje El Niño događaja 2015. - 2016. Iznadprosječne temperature prevladavale su i u 2018. 
godini (izvor: DHMZ, Praćenje i ocjena klime u 2018. godini).  

U nastavku su navedena godišnja i sezonska odstupanja za razdoblje 2004. - 2018. god. (tablica 
2.1.2.3.) za temperature i oborine u odnosu na razdoblje od 1961. - 1990., a tijekom predmetnog razdoblja 
zabilježena su i ekstremna klimatska odstupanja. Jednako tako prikazani su i podaci za klimatske promjene u 
budućoj klimi za dva 30-godišnja razdoblja od 2011. - 2040. te 2041. - 2070., a prema istima procijenjen je 
utjecaj klimatskih promjena (temperature i oborina) na planirani zahvat na lokaciji zahvata.  
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Tablica 2.1.2.3. Godišnja i sezonska odstupanja temperature i oborina za područje lokacije zahvata 

percentil 

godina praćenja 

Odstupanje srednje godišnje 
temperature zraka (°C) 

od višegodišnjeg prosjeka 

Godišnje količine oborine (%) 
višegodišnjeg prosjeka 

za razdoblje 1961. - 1990. 
2004. > 98 ekstremno toplo 75 - 91 kišno 
2005. 25 - 75 normalno 25 - 75 normalno 
2006. 91 - 98 vrlo toplo 75 - 91 kišno 
2007. > 98 ekstremno toplo 9 - 25 sušno 
2008. 91 - 98 vrlo toplo 25 - 75 normalno 
2009. > 98 ekstremno toplo 25 - 75 normalno 
2010. 91 - 98 vrlo toplo 75 - 91 kišno 
2011. > 98 ekstremno toplo 9 - 25 sušno 
2012. > 98 ekstremno toplo 25 - 75 normalno 
2013. > 98 ekstremno toplo 75 - 91 kišno 
2014. > 98 ekstremno toplo > 98 ekstremno kišno 
2015. > 98 ekstremno toplo 25 - 75 normalno 
2016. > 98 ekstremno toplo 25 - 75 normalno 
2017. > 98 ekstremno toplo 75 - 91 kišno 
2018. > 98 ekstremno toplo 25 - 75 normalno 
2019. > 98 ekstremno toplo 75 - 91 kišno 

 
Sadašnja ili referentna klima obrađena je za razdoblje od 1971. do 2000. godine.  Promjena 

klimatskih varijabli u budućoj klimi u odnosu na referentnu klimu dobivena je simulacijama klime regionalnim 
klimatskim modelom RegCM prema A2 scenariju analizirane su za dva 30-godišnja razdoblja (Izvor: Rezultati 
hrvatskog modeliranja  na sustav HPC Velebit): 

1. Razdoblje od 2011. - 2040. - neposredna budućnost od najvećeg je interesa za korisnike klimatskih 
informacija u dugoročnom planiranju prilagodbe na klimatske promjene.  

2. Razdoblje od 2041. - 2070. godine - klima sredine 21. stoljeća. stoljeća u kojem je prema A2 
scenariju predviđen daljnji porast koncentracije ugljikovog dioksida (CO2) u atmosferi te je signal klimatskih 
promjena jači. 

Podaci o predviđenim klimatskim promjenama za šire područje zahvata (Dalmacija) preuzeti su iz: 
"Očekivani scenariji klimatskih promjena na području Dalmacije I Like", Patarčić, DHMZ, Konzultacijska 
radionica. Prilagodba klimatskim promjenama u regijama Hrvatske - Lika i sjeverna Dalmacija, Zadar, 2014. 

PARAMETAR   
Promjena srednje sezonske temperature T2m  ZIMA 0.2-0.4 ˚C   PROLJEĆE 0.2-0.4 ˚C  

LJETO 1-1.2 ˚C   JESEN 0.8-1 ˚C  
Promjena zimske minimalne i ljetne maksimalne T2m  T2min zimi: 0.2-0.4 ˚C  T2max ljeti: 1-1.2 ˚C  
Promjena broja hladnih i toplih dana  Hladni dani (T2min < 0 ˚C) zimi: od -1 do -3 dana  

Topli dani (T2max ≥ 25 ˚C) ljeti: 6 do 10 dana  
Promjena zimske i ljetne temperature T2m  ZIMA P1-P0: 1-1.5 °C  LJETO P1-P0: 1.5-2 °C  

ZIMA P2-P0: 2-2.5 °C  LJETO P2-P0: 3-3.5°C  
ZIMA P3-P0: 3-3.5°C  LJETO P3-P0: 4-5°C 

Promjena srednje sezonske oborine  ZIMA -2 do 6 %    PROLJEĆE -2 do -10 %  
LJETO od -2 do 6 %  JESEN od -4 do -8% 

Promjena broja suhih dana i dnevnog intenziteta oborine  Suhi dani (DD) – Rd < 1.0 mm  
JESEN// 1 do 3 dana  
GODINA// 1 do 3 dana  

Standardni dnevni intenzitet oborine (SDII) – ukupna 
sezonska količina oborine podijeljena s brojem oborinskih 
dana (Rd ≥ 1.0 mm) u sezoni  

ZIMA// 1 do 6%   PROLJEĆE// -1 do -6%  
LJETO// -3 do 5%   JESEN// -1 do -3% 
 

Promjena broja vlažnih dana i udjela sezonske količine 
oborine koja padne u vrlo vlažne dane  

Vlažni dani (R75) – dani za koje je Rd > 75 percentila 
(određen iz Rd >= 1mm)  
GODINA// -2 do 1 dan  
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R95T – udio sezonske količine oborine koja padne u vrlo 
vlažne dane u ukupnoj količini oborine  

ZIMA// 2 do 6%   PROLJEĆE// -6 do 1%  
LJETO// -3 do 3%   JESEN// -3 do 3% 

Promjena zimske i ljetne oborine  ZIMA P1-P0// -5 do 5%  LJETO P1-P0// -5 do 5%  
ZIMA P2-P0// 5 do 15%  LJETO P2-P0// -5 do -25%  
ZIMA P3-P0// 5 do 15%  LJETO P3-P0// -25 do -35% 

Promjena broja dana s padanjem snijega zimi    
Promjena vjetra na 10 m  Vjetar na 10 m ljeti    0,2 do 0,3 m/s 

 

Osnovni rezultati klimatskog modeliranja na sustavu HPC Velebit prikazani su na prostornoj rezoluciji 
od 12,5 km prikazani su u nastavku (izvor: Dodatak rezultatima klimatskog modeliranja na sustavu HPC 
VELEbit: Osnovni rezultati integracija na prostornoj rezoluciji od 12,5 km). 

Projicirane promjene temperature zraka  

Analiziranim RegCM simulacijama na 12,5 km, temperatura zraka na 2 m iznad tla se povećava u svim 
sezonama i za oba scenarija.  

Za razdoblje 2011.-2040. godine, projekcije ukazuju na moguće zagrijavanje u zimi, proljeću i jeseni 
od 1 do 1,3°C te ljeti u većem dijelu Hrvatske od 1,5 do 1,7°C. Za razdoblje 2041.-2070. godine isti scenarij, 
zagrijavanje u zimi, proljeću i jeseni iznosi od 1,7 do 2°C te ljeti u većem dijelu Hrvatske od 2,4 do 2,6°C. 
Srednja godišnja temperatura zraka paralelno raste sa povećanjem maksimalnih temperatura zraka. Za 
razdoblje 2011.-2040. godine očekivano je povećanje srednje godišnje temperature od 1,9°C, dok se na širem 
području lokacije zahvata očekivani porast srednje temperature zraka kreće od 1,2°C do 1,4°C.  

Za razdoblje 2041.-2070. godine projekcije ukazuju na mogućnost povećanja srednje temperature za 
2,6°C, dok se na širem području lokacije zahvata očekivani porast srednje temperature zraka kreće se od 1,9°C 
do 2,6°C.  

Projicirane promjene oborine 

Za razdoblje 2011.-2040. godine projekcije simulacija oborina ukazuju na: 

- moguće povećanje ukupne količine oborine tijekom zime na čitavom području Hrvatske (do 5% u 
središnjim dijelovima, od 5 do 10 % na istoku i zaleđu obale te čak do 20% u nekim dijelovima obalnog 
područja); 

- tijekom proljeća promjene u rasponu od -5% do 5%; 

- izraženo smanjenje ukupne količine oborine ljeti u čitavoj Hrvatskoj: u većem dijelu Hrvatske od -20 
% do -10 %, od -10 do -5 % na sjevernom dijelu obale i od -5% do 0% na južnom Jadranu; 

- tijekom jeseni promjene u rasponu od -5% do 5% osim na području juga Hrvatske gdje ovdje 
analizirane projekcije ukazuju na smanjenje u rasponu od -10% do -5% 

Za razdoblje 2041.-2070. godine su projicirane promjene sličnog iznosa i predznaka za sve sezone 
kao i u neposredno budućoj klimi (2011.-2040. godine), osim za jesen, gdje se javlja povećanje količina 
oborine u različitom postotku ovisno o dijelu Hrvatske. Na srednjoj godišnjoj razini su promjene u ukupnoj 
količini oborine u rasponu od -5 do 5% za oba buduća razdoblja te za oba scenarija. Dodatno, za područje 
Jadranskog mora te dijela obalnog područja, promjene na godišnjoj razini ukazuju na mogućnost porasta 
količine oborine u iznosu od 5 do 10%. Na širem području lokacije zahvata očekivane promjene u ukupnoj 
količini oborine za razdoblje 2011.-2040. kreću se između 5 i 0% za oba scenarija i za oba razdoblja. 
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Projicirane brzine vjetra 
Projekcije maksimalne brzine vjetra na 10 m iznad tla daju mogućnost uglavnom blagog porasta na 

području Hrvatske, maksimalno od 3 do 4%.  Na srednjoj godišnjoj razini, projekcije za oba razdoblja i oba 
scenarija ukazuju na blage, gotovo zanemarive, promjene u rasponu od -1% do 3% ovisno o dijelu Hrvatske.  

Kvaliteta zraka 

Prema članku 5. Uredbe o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na 
teritoriju Republike Hrvatske (NN 1/14), lokacija zahvata nalazi se u zoni s oznakom HR 5 Dalmacija (uključuje 
Zadarsku županiju). Razine onečišćenosti zraka, određene prema donjim i gornjim pragovima procjene za 
onečišćujuće tvari s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi  te s obzirom na zaštitu vegetacije. Za lokaciju zahvata 
razine onečišćenosti zraka u zoni HR 1 određene su tablicama 2.1.2.4. i 2.1.2.5. Praćenje kvalitete zraka je 
sustavno mjerenje ili procjenjivanje razine onečišćenosti prema prostornom i vremenskom rasporedu. Prema 
Godišnjem izvješću o praćenju kvalitete zraka na području Republike Hrvatske za 2019. godinu (MinGOR, 
2020.), Općina Poličnik smještena je unutar zone HR 5 Dalmacija, koja obuhvaća područja 4 županije južne 
Hrvatske.  

Tablica 2.1.2.4. Razine onečišćenosti zraka s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi 

Oznaka zone  
i aglomeracije 

Razina onečišćenosti zraka po onečišćujućim tvarima s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi 

SO2 NO2 PM10 
Benzen, 
benzo(a) 

piren 

Pb, As, 
Cd, Ni CO O3 Hg 

HR 5 < DPP < DPP < GPP < DPP < DPP < DPP > CV < GV 

Gdje je: DPP - donji prag procjene, GPP - gornji prag procjene, CV - ciljna vrijednost za prizemni ozon, GV - granična vrijednost 

Tablica 2.1.2.5. Razine onečišćenosti zraka s obzirom na zaštitu vegetacije 

Oznaka zone Razina onečišćenosti zraka po onečišćujućim tvarima s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi 
SO2 NOx AOT40 parametar 

HR 5 < DPP < GPP > CV 

Gdje je: DPP - donji prag procjene, GPP - gornji prag procjene, CV - ciljna vrijednost za prizemni ozon AOT40 parametar 

 
Procjenjivanje razine onečišćenosti zraka se uz mjerenja na stalnim mjernim mjestima provodi i 

metodom objektivne procjene. Smatra se da podaci iz Godišnjeg izvještaja nisu objektivni za ocjenu stanja 
kvalitete zraka u Općini, ali mogu poslužiti kao relativni pokazatelj stanja zraka na širem području. U zoni HR 
5 tijekom 2019. godine zrak je bio I. kategorije s obzirom na lebdeće čestice (PM2,5 i PM10). U istoj zoni 
sumporov dioksid (SO2), dušikov dioksid (NO2), ugljikov monoksid (CO), benzen, benzo(a)piren ocjenjeni su 
objektivnom procjenom i njihove vrijednosti ne prelaze granične vrijednosti propisane Uredbom o razinama 
onečišćujućih tvari u zraku (NN 77/20). Zrak je bio II. kategorije s obzirom na ozon (O3), odnosno prekoračene 
su granične vrijednosti te su rezultati nesukladni s ciljevima zaštite okoliša. 

Razina buke 

Lokacija zahvata je smještena u nenaseljenom području, međutim istome je namjena određena 
prostorno-planskom dokumentacijom kao gospodarske površine (prilog 4. list 1). Dominantni izvor buke na 
predmetnom području je promet lokalnim prometnicama i državnom cestom D8 te postojeće proizvodno-
gospodarske građevine. U skladu s odredbama Pravilnika o najvišim razinama buke u sredini u kojoj ljudi 
rade i borave (NN 145/04) lokacija građevine se može kategorizirati kao Zona 5. - Zona gospodarske namjene 
(proizvodnja, industrija, skladišta, servisi) s najvišom dopuštenom ekvivalentnom razinom buke danom prema 
tablici 1. navedenog Pravilnika na granici građevne čestice unutar zone buka LA,eq day i LA,eq night ne smije 
prelaziti 80 dB(A).  
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Može se konstatirati kako su dokumenti u smislu Zakona o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 
41/16, 12/18, 114/18, 14/21) te dokumenti navedeni planskom dokumentacijom doneseni (usvojeni), a prema 
čemu je za šire područje lokacije zahvata važećom prostorno-planskom dokumentacijom u potpunosti 
propisana najviša dnevna odnosno noćna dopuštena razina buke.  

Arheološka baština i kulturno povijesne cjeline i vrijednosti 
Na području Općine Poličnik utvrđena su zaštićena kulturna dobra, temeljem Zakona o zaštiti i 

očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 
98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20), koja su upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, a 
utvrđena je evidentirana kulturna baština koja je kao takva unesena u važeću prostorno-plansku 
dokumentaciju (prilog 4. list 4) i prikazana u nastavku. 

 
Tablica 2.1.2.6. Popis lokaliteta kulturnih dobara  
naselje spomenik graditeljstva arheološki lokalitet 

Poličnik crkva Sv. Nikole  
crkva Sv. Ivana  

grobni humci uokolo naselja 
ruševine rimskih građevina Gradina 

Briševo 
crkva Sv. Ivana kod Teljavca  
crkva Gospe od Ružarija na groblju  
utvrda zvana Grusi 

Smoković Draga- kasnoantičko groblje 

Dračevac Ninski crkva Sv. Martina Rupalj (dio Islama L.)  
crkva Sv. Nikole na groblju  

 

Murvica crkva Bezgrešnog Začeća  
crkva Gospe od Sniga 

 

Suhovare župna crkva Gospe od Zdravlja  
crkva Sv. Ante Padovanskog 

 

Visočane crkva Sv. Mihovila  
 
Najbliža kulturna dobra nalaze se izvan zona izravnih i neizravnih utjecaja (prilog 4. list4), odnosno na 

udaljenosti 850 m i 1,1 km istočno crkva SV. Nikole i crkva SV. Ivana. Najbliže lokaciji zahvata nalazi se na 
području naselja Poličnik pojedinačni evidentirani arheološki lokaliteti na udaljenosti od oko 1,6 km istočno 
od lokacije zahvata (prilog 4. list 4).  

Krajobrazna obilježja 

Prema Krajobraznoj regionalizaciji R Hrvatske s obzirom na prirodna obilježja koja je izrađena za 
potrebe Strategije prostornog uređenja Hrvatske (Bralić 1999) promatrana lokacija smještena je unutar 
krajobrazne jedinice Sjeverno-dalmatinska zaravan koju karakterizira slaba orografska razvedenost. 
Unutrašnji dio čini tipična vapnenačka zaravan krajnje oskudna vegetacijom i plodnom zemljom, a bliže moru 
je smjena blagih uzvišenja i udolina - krških polja (Ravni kotari). Osnovu prirodnog krajobraza šireg područja 
lokacije zahvata čini krški reljef koji je uvjetovao stvaranje specifičnog krajobraza makije i kamenjara. Ovaj tip 
prirodnog krajobraza predstavlja grmoliku vegetaciju asocijacije hrasta medunca i bijelog graba koja okružuje 
lokaciju zahvata i zauzima velike površine, a nastao je kontinuiranim, dugotrajnim antropogenim 
iskorištavanjem površina u stočarstvu. Rasprostranjenost makije omogućuje doživljaj jednostavnih, 
homogenih površina koje, promatrane u velikom mjerilu, vizualno djeluju kao plohe zelene boje.  

Područje zahvata je bezvodno, sjeverno od lokacije zahvata nalazi se Novigradsko more, dok se 
sjeveroistočno i jugoistočno javljaju se povremeni bujični tokovi. Vodotoci kao linijski element ističu se u 
krajobrazu krša male strukturne raščlanjenosti te ga, usmjeravajućim vizurama čini prepoznatljivim i 
privlačnim. Obrubljena strmim obalama stvaraju jedinstvenu krajobraznu kompoziciju. 
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Kulturni krajobraz šireg područja nastao je organskim putem, tj. višestoljetnim djelovanjem 
društvenih, gospodarskih i religijskih činitelja na prirodu. Kako je zadržao djelatnu društvenu ulogu u 
suvremenom društvu, usko povezanu s tradicijskim načinom života spada u kontinuirani kulturni krajobraz.  

Prostorni problemi, koji se javljaju, su izrazita depopulacija te neplansko i nekontrolirano 
antropogeno iskorištavanje prostora. Šire područje lokacije zahvata karakteriziraju okupljena naselja koja čine 
manji zaseoci kompaktnog gomilastog oblika. Razmješteni su na većim udaljenostima jedni od drugih, ovisno 
o rasporedu ponikvi i uvala koje se iskorištavaju. 

Ravni kotari su između ostalog i tradicionalno stočarski kraj zbog vrlo oskudnih površina poljodjelskog 
zemljišta. Polja su svedena na rijetko raspoređene krške oblike - ponikve, dolce i uvale koji svojim vrtačastim 
padinama čine zatvorene krajobrazne cjeline. Pravilna izdužena parcelacija stvara kontrast nepravilnom, 
organskom okviru naglašenom suhozidom, ali je istovremeno u skladu s ravninom terena.   

Na Hrvatskom primorju malo je tako prostranih uravnjenih i plodnih krajeva kao što su Ravni kotari. 
Plodne flišne udoline s poljima i isušenim blatima smjenjuju se s krškim bilima oblikujući pitomi brežuljkasti 
krajobraz. Sjeverni dio Kotara, prema Novigradskom zaljevu i Velebitskom kanalu, krševitiji je i hipsografski 
istaknutiji te gubi obilježja pravog ravnokotarskog prostora (Slivničko bilo, Debelo brdo) čineći prijelaz prema 
podvelebitskoj odnosno bukovačkoj zoni. 

Strukturno, formiraju vrlo zanimljivu prostornu vizuru. Različite uzgojne kulture parcela naglašavaju 
raščlanjenost površine kojoj doprinose i rubni suhozidi podržavajući osnovni oblik ponikvi i uvala. Uslijed 
naglog smanjenja broja stanovnika, uzrokovanog ratnim razaranjima, neke od parcela su zapuštene te su u 
fazi zarastanja makijom zbog čega su počele mijenjati izvorno pravilni strukturni oblik. Degradacije velikih 
razmjera, uzrokovanih iskorištavanjem boksita, obilježavaju cijelo šire područje zahvata. 

 
Slika 2.1.2.5. Tipologija krajobraza kartiranje i procjena ekosustava - pokrov i namjena korištenja zemljišta 
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Prema klasifikaciji EUNIS lokacija zahvata smještena je na području klase F3.24 - subkontinentalne i 
kontinentalne listopadne šikare, odnosno prema CORINE Land Cover klasa CLC 324 - sukcesija šume 
(zemljišta u zarastanju). U okolici lokacije zahvata uz spomenutu klasu zatečena je neposredno istočno klasa 
J2 - zgrade niske gustoće CLC 121 - industrijski ili komercijalni objekti. 

Linijske strukture u prostoru čine infrastrukturni sustavi prometnica i dalekovoda. Oni čine odvojene 
mreže koje presijecaju prostor u različitim smjerovima. Prometna mreža čini okosnice krajobrazne 
kompozicije, a promatrana s veće udaljenosti djeluje kao uočljiv krajobrazni element. Stupovi dalekovoda 
visinom i metalnom konstrukcijom djeluju kao prostorni akcenti. Nosilac su repeticije, jednog od oblika 
prostornog reda, čineći linijski niz vertikalnih elemenata na jednakim razmacima. Njihovim ponavljanjem 
stvaraju se percepcijski snažne i stabilne strukture koje na promatranom području presijecaju prostor ne 
podržavajući prostorni red ostalih elemenata (prometnica i naselja), nego stvaraju strukturalni kontrast s 
krajobrazom makije. 
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2.2. Stanje vodnih tijela i prikaz lokacije zahvata u odnosu na područja s rizikom od poplava 

Osjetljiva i ranjiva vodna područja 

Zaštićena područja - područja posebne zaštite vode su ona područja gdje je radi zaštite voda i 
vodnoga okoliša potrebno provesti dodatne mjere zaštite, određuju se na temelju Zakona o vodama (NN 
66/19) i posebnih propisa. Na širem području zahvata nalaze se slijedeća područja posebne zaštite voda 
(lokacija zahvata u odnosu na područja posebne zaštite voda). 

 
Tablica 2.2.1. Lokacija zahvata u odnosu na područja posebne zaštite voda 

ŠIFRA RZP  NAZIV PODRUČJA  KATEGORIJA  
A. Područja zaštite vode namijenjene za ljudsku potrošnju 

14000185 Boljkovac, Bokanjac, 
Golubinka, Jezerce, Oko područja podzemnih voda 

12368720 Oko II zona sanitarne zaštite izvorišta 

12368730 Boljkovac, Bokanjac, 
Golubinka, Jezerce, Oko III zona sanitarne zaštite izvorišta 

71005000 Jadranski sliv - kopneni dio područja namijenjena zahvaćanju vode za ljudsku potrošnju 
E. Područja namijenjena zaštiti staništa ili vrsta 

521000024 Ravni kotari Ekološka mreža (NATURA 2000) - područja očuvanja 
značajna za ptice 

522001163 Jama kod Šipkovca Ekološka mreža (NATURA 2000) - područja očuvanja 
značajna za vrste i stanišne tipove 

F. Područja loše izmjene voda priobalnim vodama 
62011007 Ljubački i Ninski zaljev sliv osjetljivog područja 62011008 Novigradsko more 

A. područja zaštite vode namijenjene za ljudsku potrošnju ili rezervirane za te namjene u budućnosti 
Zaštićena područja podzemnih voda namijenjenih za ljudsku potrošnju ili rezerviranih za te namjene u budućnosti 

određena su Planom upravljanja vodnim područjima 2016.-2021. (NN 66/16). Prostorni podaci zaštićenih područja podzemnih 
voda (A_RZP_A7_gwb) nastali su koristeći prostorne podatke tijela podzemnih voda (podloga DGU RPJ 2013.).  

Zone sanitarne zaštite izvorišta uspostavljaju se radi zaštite područja izvorišta ili drugog ležišta vode koja se koristi ili je 
rezervirana za javnu vodoopskrbu. Zone se utvrđuju prema uvjetima propisanima u Pravilniku o uvjetima za utvrđivanje zona 
sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11 i 47/13) koji propisuje i obvezu izrade elaborata zona sanitarne zaštite. Elaborat sadrži 
grafički prikaz zona, te pripadajuće prostorne podatke u digitalnom obliku pogodnom za daljnju obradu u GIS aplikacijama. 
Predstavničko tijelo jedinice lokalne ili regionalne samouprave donosi i objavljuje Odluku o zaštiti izvorišta po zonama sanitarne 
zaštite. Prostorni podaci zona sanitarne zaštite izvorišta (A_RZP_zsz) nastali su na osnovu dostavljenih podataka.  

Područja namijenjena zahvaćanju vode za ljudsku potrošnju na kojima je zbog postizanja ciljeva kakvoće voda 
potrebno provesti višu razinu ili viši stupanj pročišćavanja komunalnih otpadnih voda određena su prema Odluci o određivanju 
osjetljivih područja (NN 81/10, 141/15). Prostorni podaci područja namijenjenih zahvaćanju vode za ljudsku potrošnju 
(A_RZP_OP) nastali su prema kriterijima određivanja osjetljivih područja koristeći podloge DGU-a TK25 i RPJ 2013. 

E. područja namijenjena zaštiti staništa ili vrsta gdje je održavanje ili poboljšanje stanja voda bitan element njihove 
zaštite sukladno Zakonu o vodama i/ili propisima o zaštiti prirode 

Dijelovi Ekološke mreže Natura 2000 gdje je održavanje ili poboljšanje stanja voda bitan element njihove zaštite 
izdvojeni su u suradnji s Hrvatskom agencijom za okoliš i prirodu i samo ta područja su evidentirana u Registru zaštićenih 
područja - područja posebne zaštite voda. Prostorni podaci za navedena područja (E_RZP_N2000_A_vode, E_RZP_N2000_B_vode) 
nastali su iz prostornih podataka područja Ekološke mreže Natura 2000 u RH dostavljenih u centralno spremište podataka (CDR) 
Europske komisije prema zahtjevima izvješćivanja Direktive o očuvanju divljih ptica (2009/147/EK) i Direktive o očuvanju 
prirodnih staništa i divlje faune i flore (92/43/EK) - GIS_Natura2000_HR_2015.  

F. područja loše izmjene voda priobalnim vodama, osjetljivost kojih se ocjenjuje u odnosu na ispuštanje 
komunalnih otpadnih voda  
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Područja estuarija i priobalnih voda koja su eutrofna ili bi mogla postati eutrofna zbog loše izmjene voda ili 
unosa veće količine hranjivih tvari i pripadajući slivovi osjetljivih područja, na kojima je zbog postizanja ciljeva kakvoće 
voda potrebno provesti višu razinu ili viši stupanj pročišćavanja komunalnih otpadnih voda, određena su prema Odluci o 
određivanju osjetljivih područja (NN 81/10, 141/15). Prostorni podaci (F_RZP_OP, F_RZP_SOP) nastali su prema kriterijima 
određivanja osjetljivih područja koristeći podloge DGU-a TK25 i RPJ 2013. 

 
Slika 2.2.1. Zaštićena područja - područja posebne zaštite voda 

 

Pregled stanja vodnih tijela na području planiranog zahvata 

U svrhu izrade predmetnog elaborata zaštite okoliša u nastavku je prikazan Izvadak iz Registra 
vodnih tijela na području zahvata. Za potrebe Planova upravljanja vodnim područjima, provodi se načelno 
delineacija i proglašavanje zasebnih vodnih tijela površinskih voda na: tekućicama s površinom sliva većom 
od 10 km2, stajaćicama površine veće od 0,5 km2, prijelaznim i priobalnim vodama bez obzira na veličinu. Za 
vrlo mala vodna tijela koja se zbog veličine, a prema Zakonu o vodama (NN 66/19) odnosno Okvirnoj 
direktivi o vodama, ne proglašavaju zasebnim vodnim tijelom primjenjuju se uvjeti zaštite kako slijedi:  

- sve manje vode  koje su povezane s vodnim tijelom koje je proglašeno Planom upravljanja vodnim 
područjima, smatraju se njegovim dijelom i za njih važe isti uvjeti kao za to veće vodno tijelo;  

- za manja  vodna tijela koja nisu proglašena  Planom upravljanja vodnim područjima i nisu  sastavni 
dio većeg vodnog tijela,  važe uvjeti kao za vodno tijelo iste kategorije (tekućica, stajaćica, prijelazna voda ili 
priobalna voda) najosjetljivijeg ekotipa iz pripadajuće ekoregije.  

Stanje tijela podzemne vode JKGN_09 BOKANJAC - POLIČNIK dano je u tablici 2.2.2. Opći podaci 
vodnih tijela površinskih voda prikazani su u tablici 2.2.6., a stanje vodnih tijela prikazani su tablicama 2.2.7. - 
2.2.9. prema Planu upravljanja vodnim područjima za razdoblje 2016. - 2021.  
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Tablica 2.2.2. Stanje tijela podzemne vode JKGN_09 BOKANJAC - POLIČNIK 
Stanje Procjena stanja 

Kemijsko stanje loše 
Količinsko stanje loše 
Ukupno stanje loše 

 

 
Slika 2.2.2. Položaj zahvata u odnosu na grupirana vodna tijela 

 
Tablica 2.2.3. Ocjena kemijskog stanja tijela podzemnih voda u krškom dijelu Republike Hrvatske 

Kod  TPV 

Testovi 
se 

provode 
(DA/NE) 

Test opće procjene 
kakvoće 

Test zaslanjnje i 
druge intruzije 

Test zone sanitarne 
zaštite Test površinske vode Test EOPV Ukupno stanje 

Stanje Procjena 
pouzdanosti Stanje Procjena 

pouzdanosti Stanje Procjena 
pouzdanosti Stanje Procjena 

pouzdanosti Stanje Procjena 
pouzdanosti Stanje Procjena 

pouzdanosti 

JK
GN

 0
9 

BO
KA

N
JA

C 
- P

O
LI

ČN
IK

 

DA loše niska loše niska loše niska dobro visoka dobro visoka loše niska 

 
Tablica 2.2.4. Konačna ocjena količinskog stanja podzemnih voda u krškom dijelu 

Kod TPV 

Povezanost 
površinskih i 

podzemnih voda 

Ekosustavi ovisni o 
podzemnim vodama Bilanca Zaslanjenja i 

druge intruzije Ukupn
o 

stanje  
Pouzda

nost 
Stanje Pouzda

nost Stanje Pouzdano
st Stanje Pouzdan

ost Stanje Pouzda
nost 

JKGN-09 Bokanjac - 
Poličnik 

dobr
o 

visoka dobro visoka loše niska loše niska loše niska 

 
Tablica 2.2.5. Ocjena količinskog stanja - obnovljive zalihe i zahvaćene količine podzemnih voda 

 
Kod 

ukupno 
korištenje vode 

(m3/god) 

Obnovljive zalihe 
podzemnih voda 

(m3/god) 

% korištene 
vode Ocjena stanja Ocjena 

pouzdanosti 

JKGN-09 10,6×106 7,24×107 13,88 loše niska 



Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš  
fotonaponska elektrana "POLIČNIK" snage 43,2 MW u Općini Poličnik, Zadarska županija 

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o., Varaždin 

Broj teh. dn.: 10/21-EZO   Verzija: 0 str.   43/76 

Tablica 2.2.6. Karakteristike vodnog tijela 
OPĆI PODACI VODNOG TIJELA 

Šifra vodnog tijela JKRN0052_001 
Naziv vodnog tijela Miljašić jaruga 
Kategorija vodnog tijela  Tekućica / River 
Ekotip Nizinske male povremene tekućice (16B) 
Dužina vodnog tijela 39,4 km + 32,9 km 
Izmijenjenost Prirodno (natural) 
Vodno područje Jadransko 
Podsliv Kopno 
Ekoregija Dinarska 
Države Nacionalno (HR) 
Obaveza izvješćivanja EU 
Tijela podzemne vode JKGN-09 
Zaštićena područja HR1000023, HR1000024, HR2001325*, HR3000421*, HR4000005*, 

HRCA_61011007*, HRCM_62011007*, HROT_71005000* 
(* - dio vodnog tijela) 

Mjerne postaje kakvoće 40212 (Ninski stanovi, Miljašić Jaruga) 
 

 
Slika 2.2.3. Vodno tijelo površinskih voda JKRN0052_001, Miljašić jaruga 

 
Tablica 2.2.7. Stanje vodnog tijela JKRN0052_001, Miljašić jaruga 

PARAMETAR UREDBA 
NN 73/2013* 

ANALIZA OPTEREĆENJA I UTJECAJA 

STANJE 2021. NAKON 2021. POSTIZANJE CILJEVA 
OKOLIŠA 

Stanje, konačno 
     Ekolosko stanje 
     Kemijsko stanje 
 

loše 
loše 
dobro stanje 
 

loše 
loše 
dobro stanje 
 

loše 
loše 
dobro stanje 
 

loše 
loše 
dobro stanje 
 

ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
 

lokacija zahvata 
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Ekolosko stanje 
     Biološki elementi kakvoće 
     Fizikalno kemijski pokazatelji 
     Specifične onečišćujuće tvari 
     Hidromorfološki elementi 
 
Biološki elementi kakvoće 
      Fitobentos 
      Makrofiti 
      Makrozoobentos 
 
Fizikalno kemijski pokazatelji 
     BPK5 
     Ukupni dušik 
     Ukupni fosfor 
 
Specifične onečišćujuće tvari 
     arsen 
     bakar 
     cink 
     krom 
     fluoridi 
     adsorbilni organski halogeni (AOX) 
     poliklorirani bifenili (PCB) 
 
Hidromorfološki elementi 
     Hidrološki režim 
     Kontinuitet toka 
     Morfološki uvjeti 
     Indeks korištenja (ikv) 
 
Kemijsko stanje 
     Klorfenvinfos 
     Klorpirifos (klorpirifos-etil) 
     Diuron 
     Fluoranten 
     Izoproturon 
     Živa i njezini spojevi 

loše 
loše 
umjereno 
vrlo dobro 
dobro 
 
loše 
dobro 
umjereno 
loše 
 
umjereno 
dobro 
loše 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
dobro 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

loše 
loše 
loše 
vrlo dobro 
umjereno 
 
loše 
dobro 
umjereno 
loše 
 
loše 
dobro 
loše 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
dobro 
 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 
dobro stanje 

loše 
nema ocjene 
loše 
vrlo dobro 
umjereno 
 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
 
loše 
dobro 
loše 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
dobro stanje 
nema ocjene 
dobro stanje 

loše 
nema ocjene 
loše 
vrlo dobro 
umjereno 
 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
 
loše 
dobro 
loše 
umjereno 
 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
vrlo dobro 
 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
umjereno 
dobro 
 
dobro stanje 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
dobro stanje 
nema ocjene 
dobro stanje 

ne postiže ciljeve 
nema procjene 
ne postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
 
nema procjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
nema ocjene 
 
ne postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
ne postiže ciljeve 
ne postiže ciljeve 
procjena nije pouzdana 
ne postiže ciljeve 
postiže ciljeve 
 
procjena nije pouzdana 
nema procjene 
nema procjene 
nema procjene 
procjena nije pouzdana 
nema procjene 
procjena nije pouzdana 

NAPOMENA: *prema dostupnim podacima 
NEMA OCJENE: Fitoplankton, Ribe, pH, KPK-Mn, Amonij, Nitrati, Ortofosfati, Pentabromdifenileter, C10-13 Kloroalkani, Tributilkositrovi 
spojevi, Trifluralin 
DOBRO STANJE: Alaklor, Antracen, Atrazin, Benzen, Kadmij i njegovi spojevi, Tetraklorugljik, Ciklodienski pesticidi, DDT ukupni, para-
para-DDT, 1,2-Dikloretan, Diklormetan, Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP), Endosulfan, Heksaklorbenzen, Heksaklorbutadien, 
Heksaklorcikloheksan, Olovo i njegovi spojevi, Naftalen, Nikal i njegovi spojevi, Nonilfenol, Oktilfenol, Pentaklorbenzen, Pentaklorfenol, 
Benzo(a)piren, Benzo(b)fluoranten; Benzo(k)fluoranten, Benzo(g,h,i)perilen; Ideno(1,2,3-cd)piren, Simazin, Tetrakloretilen, Trikloretilen, 
Triklorbenzeni (svi izomeri), Triklormetan 

 
Karte opasnosti od poplava (zemljovidi) sadrže prikaz mogućnosti razvoja određenih poplavnih 

scenarija, a karte rizika od poplava sadrže prikaz mogućih štetnih posljedica razvoja scenarija prikazanih na 
kartama opasnosti od poplava. Područje lokacije zahvata prema Planu upravljanja vodnim područjima (NN 
66/16) svrstano je izvan obuhvata područja sa značajnim rizicima od poplava (PPZRP) za koji nije utvrđena 
vjerojatnost pojavljivanja poplava (slika 2.2.4).  

Prema slici 2.2.6. razvidno je da u okruženju lokacije zahvata postoje elementi potencijalnih štetnih 
posljedica (ugroženo stanovništvo, dječji vrtić) na područjima koja su prethodno određena kartama opasnosti 
od poplava za poplavni scenarij poplave male vjerojatnosti pojavljivanja. Za provedbu obrane od poplava 
ustrojena su uz vodna područja i sektori, branjena područja i dionice, a lokacija zahvata smještena je u 
sektoru F - Južni Jadran u Provedbeni plan obrane od poplava - branjeno područje 26: Zrmanja - zadarsko 
primorje. Konkretno lokacija zahvata nalazi se izvan ustrojenih dionica obrane od poplava. 
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Slika 2.2.4. Karta opasnosti od poplava po vjerojatnosti pojavljivanja 

 

  
Slika 2.2.5. Karta opasnosti od poplava za malu vjerojatnosti pojavljivanja - dubine 

 
 

lokacija zahvata 
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Slika 2.2.6. Karta rizika od poplava za malu vjerojatnosti pojavljivanja 

 
2.3. Prikaz zahvata u odnosu na zaštićena područja 

Lokacija zahvata prema Izvatku iz karte zaštićenih područja Republike Hrvatske za predmetno 
područje izgradnje fotonaponske elektrane (pristup podacima web portal Informacijskog sustava zaštite prirode 
"Bioportal" http://www.bioportal.hr/gis od 20.03.2021. - prilog 8. list 3), smještena je izvan bilo kakvog 
zaštićenog područja prirode. Prema navedenom izvatku razvidno je kako se lokacija zahvata nalazi oko 6,1 
km jugozapadno od područja spomenika prirode Zeleni hrast te oko 11,5 km sjeveroistočno od spomenika 
parkovne arhitekture park V. Nazora u Zadru. Također, od lokacije zahvata smješteni su na udaljenosti 
sjeveroistočno oko 13,5 km park prirode Velebit i oko 16 km od nacionalni park Paklenica. 

Zeleni hrast je zbog svoje starosti  (koja se procjenjuje na više od 250 godina), impresivnog habitusa i 
zanimljivih morfoloških karakteristika, 1957. godine proglašen vrijednim spomenikom prirode. Iznimno je 
specifičan i neobičan, jer se po svojoj krošnji razlikuje od ostalih hrastova u njegovoj okolici. Dugo u zimu je 
zelen (po čemu je i dobio ime) pa na sebe skreće veliku pozornost kako biologa i šumara tako i samih 
prolaznika i turista. Znanstvena ispitivanja su pokazala da je križanac, ali su se mišljenja razilazila kod pitanja 
"roditelja". Ipak se prema njegovom staništu i morfološkim osobinama (poluzimzelenim lišćem i plutastom 
korom) najnovijim istraživanjima zaključilo da je  hibrid cera (Quercus cerris) i hrasta plutnjaka (Quercus suber). 

 
2.4. Prikaz zahvata u odnosu na područje ekološke mreže 
Prema Izvatku iz karte ekološke mreže Republike Hrvatske za predmetno područje izgradnje 

fotonaponske elektrane "Poličnik" (pristup podacima web portal Informacijskog sustava zaštite prirode 
"Bioportal" http://www.bioportal.hr/gis od 30.03.2021. - prilog 8. list 2), lokacija zahvata nalazi se unutar 
područja ekološke mreže, područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000024 Ravni kotari.  

lokacija zahvata 
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Također, prema navedenom izvatku razvidno je da je u okruženju lokacije zahvata najbliže smješteno 
područje očuvanja značajna za vrste i stanične tipove (POVS) HR2001163 Jama kod Šipkovca oko 1,8 km 
sjeverno. Značajke navedenih područja prikazane su tablicom 2.4.1. tj. izvodom iz Priloga III. Dijela 1 Uredbe o 
ekološkoj mreži i nadležnostima za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/19). 

 
Tablica 2.4.1. Značajke područja ekološke mreže (POP) 

Identifikacijski 
broj područja 

Naziv  
područja 

Kategorija za  
ciljnu vrstu Znanstveni naziv vrste Hrvatski naziv vrste 

Status 
(G= gnjezdarica; 
P = preletnica;  
Z = zimovalica) 

HR1000024 Ravni 
kotari 

1 Alectoris graeca  jarebica kamenjarka G   
1 Anthus campestris  primorska trepteljka G   
1 Bubo bubo  ušara G   
1 Calandrela brachydactyla  kratkoprsta ševa G   
1 Caprimulgus europaeus  leganj G   
1 Circaetus gallicus  zmijar G   
1 Circus cyaneus  eja strnjarica   Z 
1 Circus pygargus  eja livadarka G   
1 Coracias garrulus zlatovrana G   
1 Dendrocopos medius crvenoglavi djetlić G   
1 Falco columbarius  mali sokol   Z 
1 Falco naumanni bjelonokta vjetruša G P  
1 Grus grus ždral  P  
1 Hippolais olivetorum voljić maslinar G   
1 Lanius collurio  rusi svračak G   
1 Lanius minor  sivi svračak G   
1 Lullula arborea  ševa krunica G   
1 Melanocorypha calandra velika ševa G   

Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: 1=međunarodno značajna vrsta/stanišni tip za koje su područja 
izdvojena temeljem članka 4. stavka 1. Direktive 92/43/EEZ; 2=redovite migratorne vrste za koje su područja 

izdvojena temeljem članka 4. stavka 2. Direktive 2009/147/EZ 
 

Tablica 2.4.2. Ciljne vrste ptica za područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000036 Srednjedalmatinski 
otoci i Pelješac sukladno  Pravilniku o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta ptica u područjima 
ekološke mreže (NN 25/20, 38/20) 

Naziv vrste status Cilj očuvanja Osnovne mjere 

Alectoris graeca 
 
jarebica 
kamenjarka 
 

G   

Očuvana populacija i staništa 
(otvoreni kamenjarski 
travnjaci) za održanje 
gnijezdeće populacije od 
150-200 p. 

očuvati povoljne stanišne uvjete kroz dobrovoljne mjere za 
korisnike zemljišta sufinancirane sredstvima Europske unije; ne 
ispuštati druge vrste roda Alectoris u prirodu; po potrebi 
provesti kontrolirano paljenje i/ili krčenje (čišćenje) prezaraslih 
travnjačkih površina; redovito održavati lokve u kršu; 

Anthus campestris 
 
primorska 
trepteljka 

G   

Očuvana populacija i staništa 
(otvoreni suhi travnjaci) za 
održanje gnijezdeće 
populacije od 900-1300 p. 

očuvati povoljne stanišne uvjete kroz dobrovoljne mjere za 
korisnike zemljišta sufinancirane sredstvima Europske unije; po 
potrebi provesti kontrolirano paljenje i/ili krčenje (čišćenje) 
prezaraslih travnjačkih površina; 

Bubo bubo 
 
ušara 

G   

Očuvana populacija i staništa 
(stjenovita područja, 
kamenjarski travnjaci) za 
održanje gnijezdeće 
populacije od 15-30 p. 

očuvati povoljne stanišne uvjete kroz dobrovoljne mjere za 
korisnike zemljišta sufinancirane sredstvima Europske unije; po 
potrebi provesti kontrolirano paljenje i/ili krčenje (čišćenje) 
prezaraslih travnjačkih površina; ne provoditi sportske i 
rekreacijske aktivnosti od 1. veljače do 15. lipnja u krugu od 
150 m oko poznatih gnijezda; elektroenergetsku infrastrukturu 
planirati, obnavljati i graditi na način da se spriječe kolizije 
ptica na visokonaponskim (VN) dalekovodima i elektrokucije 
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ptica na srednjenaponskim (SN) dalekovodima; na dionicama 
postojećih dalekovoda te na stupnim mjestima na kojima se 
utvrdi povećani rizik ili stradavanja od kolizije i/ili elektrokucije 
provesti tehničke mjere sprečavanja daljnjih stradavanja ptica; 

Calandrela 
brachydactyla  
 
kratkoprsta ševa 

G   

Očuvana populacija i staništa 
(kamenjarski travnjaci) za 
održanje gnijezdeće 
populacije od 5-30 p. 

očuvati povoljne stanišne uvjete kroz dobrovoljne mjere za 
korisnike zemljišta sufinancirane sredstvima Europske unije; po 
potrebi provesti kontrolirano paljenje i/ili krčenje (čišćenje) 
prezaraslih travnjačkih površina; 

Caprimulgus 
europaeus 
 
leganj 

G   

Očuvana populacija i staništa 
(garizi, mozaična staništa s 
ekstenzivnom 
poljoprivredom) za održanje 
gnijezdeće populacije od 
200-300 p. 

osigurati povoljan udio gariga; očuvati povoljne stanišne 
uvjete kroz dobrovoljne mjere za korisnike zemljišta 
sufinancirane sredstvima Europske unije; po potrebi provesti 
kontrolirano paljenje i/ili krčenje (čišćenje) prezaraslih 
travnjačkih površina; 

Circaetus gallicus 
 
zmijar 
 

G   

Očuvana populacija i 
pogodna staništa (stjenovita 
područja, kamenjarski 
travnjaci ispresijecani 
šumama, šumarcima, 
makijom ili garigom) za 
održanje gnijezdeće 
populacije od 2-4 p. 

očuvati povoljne stanišne uvjete kroz dobrovoljne mjere za 
korisnike zemljišta sufinancirane sredstvima Europske unije; po 
potrebi provesti kontrolirano paljenje i/ili krčenje (čišćenje) 
prezaraslih travnjačkih površina; ne provoditi sportske 
aktivnosti te građevinske radove od 15. travnja do 15. kolovoza 
u krugu od 200-600 m oko poznatih gnijezda; 
elektroenergetsku infrastrukturu planirati, obnavljati i graditi 
na način da se spriječe kolizije ptica na visokonaponskim (VN) 
dalekovodima i elektrokucije ptica na srednjenaponskim (SN) 
dalekovodima; na dionicama postojećih dalekovoda te na 
stupnim mjestima na kojima se utvrdi povećani rizik ili 
stradavanja od kolizije i/ili elektrokucije provesti tehničke 
mjere sprečavanja daljnjih stradavanja ptica; 

Circus cyaneus 
 
eja strnjarica   Z 

Očuvana populacija i staništa 
(otvoreni travnjaci, otvorena 
mozaična staništa) za 
održanje značajne zimujuće 
populacije 

očuvati povoljne stanišne uvjete kroz dobrovoljne mjere za 
korisnike zemljišta sufinancirane sredstvima Europske unije; po 
potrebi provesti kontrolirano paljenje i /ili krčenje (čišćenje) 
prezaraslih travnjačkih površina; elektroenergetsku 
infrastrukturu planirati, obnavljati i graditi na način da se 
spriječe kolizije ptica na visokonaponskim (VN) dalekovodima i 
elektrokucije ptica na srednjenaponskim (SN) dalekovodima; 
na dionicama postojećih dalekovoda te na stupnim mjestima 
na kojima se utvrdi povećani rizik ili stradavanja od kolizije i/ili 
elektrokucije provesti tehničke mjere sprečavanja daljnjih 
stradavanja ptica; 

Circus pygargus 
 
eja livadarka 

G   

Očuvana populacija i staništa 
(otvoreni travnjaci, otvorena 
mozaična staništa) za 
održanje gnijezdeće 
populacije od 21-33 p. 

očuvati povoljne stanišne uvjete kroz dobrovoljne mjere za 
korisnike zemljišta sufinancirane sredstvima Europske unije; 
elektroenergetsku infrastrukturu planirati, obnavljati i graditi 
na način da se spriječe kolizije ptica na visokonaponskim (VN) 
dalekovodima i elektrokucije ptica na srednjenaponskim (SN) 
dalekovodima; na dionicama postojećih dalekovoda te na 
stupnim mjestima na kojima se utvrdi povećani rizik ili 
stradavanja od kolizije i/ili elektrokucije provesti tehničke 
mjere sprečavanja daljnjih stradavanja ptica; 

Coracias garrulus 
 
zlatovrana 

G   

Očuvana populacija i staništa 
za gniježđenje (mozaična 
staništa s ekstenzivno 
korištenim travnjacima i 
oranicama s plodoredom, te 
drvoredima i pojedinačnim 
stablima topola) za održanje 
gnijezdeće populacije od 64-
78 p. 

očuvati mozaični poljoprivredni krajobraz; osigurati poticaje za 
ekstenzivnu poljoprivredu, za održanje malih oranica s 
plodoredom, očuvanje rubnih i/ili linearnih staništa te očuvanje 
starih i poticanje sadnje novih topola (drvoreda i pojedinačnih 
stabala) na području gniježđenja (sredstvima Europske unije); 
postavljati kućice za gniježđenje u cilju povećanja populacije; 
nije dopušteno paljenje vegetacije u pojasu 200 m oko 
drvoreda topola; 
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Dendrocopos 
medius 
 
crvenoglavi djetlić 

   

Očuvana populacija i 
hrastove šume za održanje 
gnijezdeće populacije od 10-
20 p. 

prilikom doznake obavezno ostavljati stabla s dupljama u 
kojima se gnijezde ptice dupljašice; 

Falco columbarius 
 
mali sokol 
 

  Z 

Očuvana populacija i staništa 
(mozaična staništa s 
ekstenzivnom 
poljoprivredom) za održanje 
značajne zimujuće populacije 

očuvati povoljne stanišne uvjete kroz dobrovoljne mjere za 
korisnike zemljišta sufinancirane sredstvima Europske unije; 
elektroenergetsku infrastrukturu planirati, obnavljati i graditi 
na način da se spriječe kolizije ptica na visokonaponskim (VN) 
dalekovodima i elektrokucije ptica na srednjenaponskim (SN) 
dalekovodima; na dionicama postojećih dalekovoda te na 
stupnim mjestima na kojima se utvrdi povećani rizik ili 
stradavanja od kolizije i/ili elektrokucije provesti tehničke 
mjere sprečavanja daljnjih stradavanja ptica; 

Falco naumanni 
 
bjelonokta 
vjetruša 

 P  

Očuvana populacija i staništa 
(kamenjarski travnjaci) za 
održanje značajne preletničke 
populacije 

očuvati povoljne stanišne uvjete kroz dobrovoljne mjere za 
korisnike zemljišta sufinancirane sredstvima Europske unije; po 
potrebi provesti kontrolirano paljenje i/ili krčenje (čišćenje) 
prezaraslih travnjačkih površina; elektroenergetsku 
infrastrukturu planirati, obnavljati i graditi na način da se 
spriječe kolizije ptica na visokonaponskim (VN) dalekovodima i 
elektrokucije ptica na srednjenaponskim (SN) dalekovodima; 
na dionicama postojećih dalekovoda te na stupnim mjestima 
na kojima se utvrdi povećani rizik ili stradavanja od kolizije i/ili 
elektrokucije provesti tehničke mjere sprečavanja daljnjih 
stradavanja ptica; 

Falco naumanni 
 
bjelonokta 
vjetruša 

G   

Očuvana populacija i staništa 
(kamenjarski travnjaci za 
hranjenje i pogodna mjesta 
za gniježđenje) za održanje 
značajne gnijezdeće 
populacije 

očuvati povoljne stanišne uvjete kroz dobrovoljne mjere za 
korisnike zemljišta sufinancirane sredstvima Europske unije; po 
potrebi provesti kontrolirano paljenje i/ili krčenje (čišćenje) 
prezaraslih travnjačkih površina; postavljati kućice za 
gniježđenje u cilju povećanja populacije; elektroenergetsku 
infrastrukturu planirati, obnavljati i graditi na način da se 
spriječe kolizije ptica na visokonaponskim (VN) dalekovodima i 
elektrokucije ptica na srednjenaponskim (SN) dalekovodima; 
na dionicama postojećih dalekovoda te na stupnim mjestima 
na kojima se utvrdi povećani rizik ili stradavanja od kolizije i/ili 
elektrokucije provesti tehničke mjere sprečavanja daljnjih 
stradavanja ptica; 

Grus grus 
 
ždral 
 

 P  

Očuvana populacija i 
pogodna staništa (vlažni 
travnjaci, oranice) za održanje 
značajne preletničke 
populacije 

očuvati povoljni hidrološki režim i stanišne uvjete; očuvati 
povoljne stanišne uvjete kroz dobrovoljne mjere za korisnike 
zemljišta sufinancirane sredstvima Europske unije; 
elektroenergetsku infrastrukturu planirati, obnavljati i graditi 
na način da se spriječe kolizije ptica na visokonaponskim (VN) 
dalekovodima i elektrokucije ptica na srednjenaponskim (SN) 
dalekovodima; na dionicama postojećih dalekovoda te na 
stupnim mjestima na kojima se utvrdi povećani rizik ili 
stradavanja od kolizije i/ili elektrokucije provesti tehničke 
mjere sprečavanja daljnjih stradavanja ptica; 

Hippolais 
olivetorum 
 
voljić maslinar 

G   

Očuvana populacija i staništa 
(otvorene niske listopadne 
šume/šumarci; stari maslinici) 
za održanje gnijezdeće 
populacije od 30-50 p. 

očuvati povoljne stanišne uvjete kroz dobrovoljne mjere za 
korisnike zemljišta sufinancirane sredstvima Europske unije; 

Lanius collurio 
 
rusi svračak 

G   

Očuvana populacija i staništa 
(otvorena mozaična staništa) 
za održanje gnijezdeće 
populacije od 9000-11000 p. 

očuvati povoljne stanišne uvjete kroz dobrovoljne mjere za 
korisnike zemljišta sufinancirane sredstvima Europske unije; po 
potrebi provesti kontrolirano paljenje i/ili krčenje (čišćenje) 
prezaraslih travnjačkih površina; 
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Lanius minor 
 
sivi svračak 

G   

Očuvana populacija i staništa 
(otvorena mozaična 
poljoprivredna staništa) za 
održanje gnijezdeće 
populacije od 100-200 p. 

očuvati povoljne stanišne uvjete kroz dobrovoljne mjere za 
korisnike zemljišta sufinancirane sredstvima Europske unije; po 
potrebi provesti kontrolirano paljenje i/ili krčenje (čišćenje) 
prezaraslih travnjačkih površina; 

Lullula arborea 
 
ševa krunica 

G   

Očuvana populacija i 
otvorena mozaična staništa 
za održanje gnijezdeće 
populacije od 900-1200 p. 

očuvati povoljne stanišne uvjete kroz dobrovoljne mjere za 
korisnike zemljišta sufinancirane sredstvima Europske unije; po 
potrebi provesti kontrolirano paljenje i/ili krčenje (čišćenje) 
prezaraslih travnjačkih površina; 

Melanocorypha 
calandra 
 
velika ševa 

G   

Očuvana populacija i staništa 
(kamenjarski travnjaci) za 
održanje gnijezdeće 
populacije od 15-40 p. 

očuvati povoljne stanišne uvjete kroz dobrovoljne mjere za 
korisnike zemljišta sufinancirane sredstvima Europske unije; po 
potrebi provesti kontrolirano paljenje i /ili krčenje (čišćenje) 
prezaraslih travnjačkih površina; 

za sve navedene u tablici određena je kategorija za ciljnu vrstu oznake 1 =međunarodno značajna vrsta/stanišni tip za 
koje su područja izdvojena temeljem članka 4. stavka 1. Direktive 92/43/EEZ 

Područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000024 Ravni kotari, zauzima površinu od 65 117,75 
ha, a obuhvaća obalno područje ravnica u blizini Zadra, kraj značajnog područja za ptice Vransko jezero i 
Jasen. Brojne nekadašnje močvare u blizini (Vransko polje, Nadinsko blato, Bokanjačko blato) pretvorene su u 
prošlom stoljeću u mozaik poljoprivrednih zemljišta. Na području je jedino zabilježeno gnjezdilište zlatovrane 
(Coracias garrulus) u Hrvatskoj. Prostrana otvorena staništa gnjezdilište su eje livadarke (Circus pygargus). 
Sukcesija livada rezultirala je razvojem šuma hrasta medunca koje su pogodno stanište za najveću hrvatsku 
populaciju voljića maslinara. Temeljem opće klasifikacije staništa, najveći dio područja obuhvaćaju: 

kod opis staništa zastupljenost % 

N08 pustara, šikara, makija i garig 22,45 

N09 vlažni poluprirodni travnjaci, poboljšani mezofilni travnjaci 12,63 

N12 ekstenzivne kulture žitarica (uključujući rotaciju usjeva s redovitim izmjenama) 3,88 

N15 ostalo obradivo tlo 42,98 

N16 listopadne šume 8,15 

N17 crnogorica 0,20 

N19 mješovite šume 0,05 

N21 nešumske površine kultivirane drvenastim biljkama (uključujući voćnjake, 
šumarke, vinograde, pašnjake) 3,36 

N22 kopnene stijene, osuline, pješčare (dine), stalni snijeg i led 0,30 

N23 ostalo zemljište (uključujući urbanizirane zone - gradove i sela, industrijske 
zone, ceste, odlagališta otpada, eksploatacijska polja) 5,86 

N25 staništa travnjaka i šikara (općenito) 0,14 

 ukupno površina staništa 100,00 

Općenito, područje je negativno utjecano sljedećim elementima (uzroci ugrožavanja, pritisci, 
aktivnosti): 

kod opis vrsta opseg pojava 
A02.01 intenziviranje poljoprivrede N L  
A03.03 napuštanje / izostanak košnje N M  
A04.03 napuštanje stočarstva / izostanak ispaše N H  
A05 stočarstvo i uzgoj životinja (bez ispaše) N M  
F03.01 lov N L  
G uznemiravanja od strane ljudi N L  

Vrsta:  N negativno, P pozitivno; Opseg: H velik, M srednji, L mali; Pojava: i unutar, o izvan, b oboje 



Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš  
fotonaponska elektrana "POLIČNIK" snage 43,2 MW u Općini Poličnik, Zadarska županija 

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o., Varaždin 

Broj teh. dn.: 10/21-EZO   Verzija: 0 str.   51/76 

3. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ 
3.1. Opis mogućih utjecaja zahvata na sastavnice okoliša 
3.1.1. Utjecaj na postojeće i planirane zahvate 

Utjecajno područje planiranog zahvata nalazi se izvan izgrađenih i uređenih dijelova građevinskog 
područja naselja, na području za razvoj i uređenje površina izvan naselja na površini gospodarske namjene, a 
koja je smještena u obuhvatu Poslovne zone Grabi - I Poličnik i zone Grabi - II Poličnik (prilog 4. list 1 i prilog 
5. list 1). Buduće građevne parcele na kojima se planira postavljanje fotonaponskih modula, nisu izgrađene, 
katastarski su definirane kao šuma, a na lokaciji je zatečena šikara medunca i oštroigličaste borovice. 

Planirani pripremni radovi na uklanjanju vegetacije će se izvoditi po utvrđenom planu s nadzorom od 
strane društva ovlaštenog za takvu vrstu radova kao i radovi na uređenju internog i pristupnog puta kroz 
područje FNE "Poličnik". Pridržavanjem pravila struke prilikom izvedbe zahvata (građevinski i elektro 
montažni radovi) utjecaj na okoliš te utjecaji na postojeću i planiranu infrastrukturu kao i na postojeće i 
planirane zahvate u okolici zahvata će biti svedeni na najmanju moguću mjeru budući je prostor za smještaj 
sunčane elektrane unaprijed rezerviran kroz dokumente prostornog planiranja. Izravnog negativnog utjecaja 
na dijelove građevinskog područja na području lokacije zahvata te postojeću i planiranu namjenu prostora u 
okruženju lokacije zahvata neće biti.  

 
3.1.2. Utjecaji na stanovništvo 

Sukladno PPUO Poličnik, lokacija zahvata smještena je na površinama za razvoj i uređenje izvan 
naselja i nalazi se u obuhvatu područja gospodarske namjene - proizvodna (sunčane elektrane). Najbliže 
smješteni izgrađeni dio građevinskog područja naselja Poličnik udaljen je oko 0,3 km istočno i naselja 
Murvica oko 1 km jugozapadno (prilog 4. list 1).  

Utjecaji zbog emisija (buke i prašine) uslijed izvođenja planiranih građevinskih radova ogledati će se 
samo u privremenosti njihovog postojanja, a ostalih utjecaja neće biti ili su svedeni na zanemarivu razinu 
zbog načina izvedbe građevina i zbog uklanjanja otpada u potpunosti s privremenog radilišta. Osim za 
vrijeme izgradnje sunčane elektrane i uređenja pristupnih internih puteva na području lokacije zahvata što je 
predviđeno kroz kraći vremenski period kada se očekuje povećana razina buke i prašine kao privremeni 
utjecaj, izravnih utjecaja na stanovništvo i naselja nije očekivan jer u svome radu sunčana elektrana neće 
proizvoditi niti buku niti emisije prašine ili štetnih plinova u atmosferu. 

 Postojeće zelene površine koje se do sada nisu koristile budući predstavljaju šikaru medunca i 
oštroigličaste borovice prenamijenit će se za planiranu namjenu tj. proizvodnju električne energije u 
fotonaponskim modulima smještenim prizemno na površini tla. 

 
3.1.3. Utjecaj na geološka i hidrogeološka obilježja 

Zaštićene geološke vrijednosti nisu evidentirane na prostoru obuhvata zahvata, a najbliže lokaciji 
zahvata je locirano zaštićeno područje geomorfološkog spomenika prirode Modrič pećina udaljeno oko 17 km 
sjeveroistočno na području Grada Obrovca te Cerovačke pećine udaljene oko 40 km sjeveroistočno na 
području Općine Gračac u Zadarskoj županiji. 

S obzirom na obujam zahvata (površina FN modula pokrivati će oko 17,88 ha površine) kao i 
morfologiju prostora predviđenog za izgradnju FNE "Poličnik" te sastav temeljnog tla (debelo uslojen 
vapnenac) neće biti utjecaja na geološke značajke prostora. Budući će se obujam radova provoditi u relativno 
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plitkom sloju tla iznad razina podzemne vode i da se zahvat razvrstava u jednostavne građevinske radove, 
neće biti narušeni hidrogeološki odnosi predmetnog područja. 

 
3.1.4. Utjecaj na biljni i životinjski svijet 

Prema karti staništa planirani zahvat nalazi se zapadnim i sjevernim dijelom obuhvata na području 
staništa C35 te istočnim dijelom na području staništa C35/E35 submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci i 
primorske, termofilne šume i šikare medunca (prilog 8. list 1). Prema prilogu 8. list 1_1 Izvatku iz karte kopnenih 
nešumskih staništa RH 2016 razvidno je da se lokacija zahvata većim dijelom nalazi u obuhvatu staništa oznaka 
NKS kombinirano E/D3423 odnosno NKS 1 E šume i NKS 2 D3423 sastojine oštroigličaste borovice te 
C351/D3424 D3423 odnosno NKS 1 C351 istočnojadranski kamenjarski pašnjaci submediteranske zone i NKS 
2 D3423 (prilog 8. list 1_1). U naravi područje zahvat predstavlja šum i šikaru medunca sa sastojinom 
oštroigličaste borovice. 

Prema planiranoj namjeni prostora lokacija zahvata smještena je u neizgrađenom dijelu prostora za 
razvoj i uređenje s gospodarskom namjenom u svrhu gospodarsko-proizvodne namjene s mogućnosti 
proizvodnja energije iz obnovljivih izvora (prilog 4. list 1), koja se do sada nije koristila tj. područje je uglavnom 
šikara s višim i niskim raslinjem gdje je zbog određene izgrađenosti proizvodne zone Grabi i uređenja 
infrastrukture u zoni prisutna fragmentacija staništa u užoj okolici tako da se prostor neposredne lokacije 
zahvata ne smatra prirodnim područjem. 

 Na lokaciji zahvata sukladno idejnom rješenju i prema odredbama važećih prostorno-planskih 
dokumenata planiranim radovima izgraditi će se sunčana elektrana na tlocrtnoj površini koju prekrivaju 
fotonaponski moduli u iznosu od 17,88 ha i to u dijelu novoformiranih građevnih čestica od ukupno 29,96 ha 
te će time doći do gubitka dijela navedenog staništa na predmetnoj lokaciji koja će se privesti planiranoj 
namjeni.  

Međutim, zbog relativno male površine zahvata s obzirom na rasprostranjenost predmetnih staništa u 
širem okruženju lokacije zahvata neće se značajno utjecati na biljne i životinjske vrste na lokaciji zahvata niti u 
njenoj bližoj okolici gdje su predmetne zabilježene u širokom rasponu.  

Utjecaji na biljni i životinjski svijet za vrijeme izvedbe planiranog zahvata ogledati će se kroz 
kratkotrajnu i lokaliziranu emisija prašine i povećanim razinama buke i vibracija uslijed rada građevinskih 
strojeva. Utjecaj je privremenog karaktera i prestaje nakon izvođenja radova te neće biti značajan. 

Prirodnom konfiguracijom terena zbog umjerenog i blagog nagiba površina na lokaciji zahvata je 
povoljna za instaliranje konstruktivnih elemenata polja FN modula te stoga nisu potrebni opsežni zemljani ili 
građevinski radovi. Temeljenje stupova ograde oko elektrane i nosača stolova za montažu modula je u 
plitkom sloju tla, a pripremnim radovima i uklanjanjem niske vegetacije šikare će se urediti lokaciju zahvata te 
nakon početka funkcioniranja elektrane košnjom ili ispašom održavati autohtonu travnjačku vegetaciju. Na 
opisani način neće se značajnije izmijeniti vrsta i uvjeti u postojećem staništu te će i nadalje biti  osigurani 
uvjeti za opstanak životinjskih vrsta koje su i u prethodnom razdoblju obitavale na predmetnom području. 

Prostornim razmještajem i konstrukcijom elemenata elektrane i dalje će biti omogućena komunikacija 
i kretanje životinja po terenu jer će moduli i ograda biti odvojeni od površine tla na određenoj visini i prema 
čemu se neće umanjiti aktivna površina za obitavanje životinja. Nadalje planirani tip FN modula opremljen je 
slabo reflektirajućom folijom čime se na najmanju moguću mjeru svodi refleksija Sunčevog zračenja i čime se 
umanjuje eventualni mogući utjecaja na ptice.  
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3.1.5. Utjecaj na tla 

Postojeće stanje na lokaciji povezano je s održavanjem površina s niskim raslinjem na kojoj se nalazi 
šikara medunca i oštroigličaste borovice i koji će se zadržati na prostoru predviđenom za uređenje planirane 
FNE "Poličnik" na površini od oko 17,88 ha. Za realizaciju zahvat će se koristiti postojeće pristupne ceste i 
putove u poslovnoj zoni Grabi, a budući je tlo u podlozi trajno nepogodno za poljoprivrednu proizvodnju 
radovi na izgradnji planiranog zahvata neće imati značajan utjecaj na tla budući su isti planiranu samo u 
sklopu buduće građevinske čestice bez zadiranja u okolni teren. Najbliže poljoprivredne površine nalaze se 
oko 400 m sjeverozapadno od lokacije zahvata. 

Utjecaj zahvata ogleda se u privremenom narušavanju dijela površine od interesa za gradnju 
(novoformirana čestica površine oko 29,96 ha) i prenamjeni određene količine površina s uređenjem 
površinskog dijela tla (uklanjanje vegetacije i uređenje zatravljenijih površina te eventualni iskop za temeljenje 
konstrukcija na površini 17,88 ha) koja po završetku građevinskih radova trajno ostaje na istoj lokaciji. Fizička 
i kemijska svojstva privremeno uklonjenog površinskog sloja tla ostati će nepromijenjena budući će se sve 
količine tla od predviđenih iskopa sačuvati i naknadno upotrijebiti u revitalizaciji lokacije zahvata nakon 
izvođenja građevinskih radova. 

Umjerena razina ugroženosti lokacije zahvata od nastanka erozijskih procesa se između ostaloga 
može potvrditi i na temelju kartografskih istraživanja erozije tla vodom u Hrvatskoj, prema kojima je izrađena 
karta rizika od erozije na poljoprivrednom zemljištu u Republici Hrvatskoj te je inventarizacijom površina 
utvrđena prostorna zastupljenost pojedinih klasa rizika od erozije, a prema karti potencijalnog i stvarnog 
rizika od erozije tla vodom mjerila (Husnjak, 2000) lokacija zahvata svrstana je u područje s umjerenim 
rizikom.  

Budući je na lokaciji FNE "Poličnik" riječ o površini obrasloj vegetacijom (šikara - šuma) te se u 
podlozi nalazi materijal u obliku ispucanog vapnenca dobre propusnosti na terenu s blagim nagibom 5 - 6° ili 
oko 10% s padom terena usmjerenim u generalnom pravcu sjever - jug redovitim održavanjem zatravnjenih 
površina ispod poja FN modula može se spriječiti pojava i progresija potencijalnih erozijskih procesa. 

Kod nekontroliranog događaja prilikom izvedbe i korištenja zahvata (prevrtanje ili kvar radnih 
strojeva i vozila) u slučaju kada se postupa po propisanim procedurama, moguće je manje lokalno 
onečišćenje površinskog sloja tla, a što se može izbjeći pažljivim radom i pravovremenim uklanjanjem 
eventualnog nastalog onečišćenja. 

 
3.1.6. Utjecaj na vode 

Lokacija zahvata smještena je na krškom području u obuhvatu II. zona sanitarne zaštite izvorišta 
"Oko" koje se nalazi na oko 1,75 km sjeverozapadno od lokacije zahvata (prilog 3. list 6 i prilog 4. list 4). Od 
vodotoka lokaciji planirane FNE "Poličnik" najbliže se nalazi vodotok Miljašić jaruga oko 700 m 
sjeverozapadno (prilog 1. list 2 i slika 2.2.2). Zbog karakteristika planiranog zahvata ne postoji mogućnost 
utjecaja na kvalitetu vode u postojećem izvorištu "Oko Basino", a mogući utjecaj zahvata na podzemne vode 
ocjenjuje se kao minimalan. S obzirom na vrstu i na planirana tehnološka rješenja kod korištenja sunčane 
elektrane te određene udaljenosti vodotoka Miljašić jaruga od lokacije, ne očekuju se nepovoljni utjecaji na 
površinske vode.  

Prema navedenom, ostali prirodni površinski vodotoci i vodocrpilišta u okolici lokacije zahvata zbog 
tehnologije izvođenja radova na izgradnji FNE "Poličnik" kao i kasnije u radu elektrane neće biti ugroženi.  
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S obzirom na vrstu i na planirana tehnološka rješenja kod eventualnih nekontroliranih događaja 
prilikom izvođenja radova, ne očekuju se nepovoljni utjecaji na površinske vode, a mogući utjecaj zahvata na 
vode ocjenjuje se kao minimalan.  

Utjecaj zahvata na stanje vodnih tijela 
Okvirnom direktivom o vodama 2000/60/EC definirani su opći ciljevi zaštite vodnog okoliša, koji su 

preneseni i u hrvatsko vodno zakonodavstvo, a koji se temelje na postizanju najmanje dobrog ekološkog i 
kemijskog stanja za sva vodna tijela površinskih voda, najmanje dobrog količinskog i kemijskog stanja za sva 
vodna tijela podzemnih voda, kao i zadržavanju već dostignutog stanja bilo kojeg vodnog tijela površinskih i 
podzemnih voda. Stalni i povremeni vodotoci u okruženju lokacije zahvata dio su jadranskog vodnog područja, 
a sukladno Odluci o određivanju osjetljivih područja (NN 81/10, 141/15) lokacija zahvata nalazi se u obuhvatu 
područja namijenjena zahvaćanju vode za ljudsku potrošnju A. 71005000 Jadranski sliv - kopneni dio. 

Prema Planu upravljanja vodnim područjima (NN 66/16) na području planiranog zahvata tj. grupiranog 
tijela podzemne vode JKGN_09 BOKANJAC - POLIČNIK (tablica 2.2.2.) čije je ukupno stanje procijenjeno kao 
loše stanje, pozicionirano su lokaciji zahvata najbliža površinska vodna tijela JKRN0052_001 Miljašić jaruga koja 
ima oznaku ekotipa 16B (nizinske male povremene tekućice). Konačno stanje površinske vode se opisuje 
svojim ekološkim i kemijskim stanjem u elaboratu su za spomenute tekućice prikazani podaci za 
JKRN0052_001 Miljašić jaruga sa slikom 2.2.3. i tablicom 2.2.7. 

Kemijsko stanje rijeka i jezera procijenjeno je u odnosu na prioritetne tvari i druge mjerodavne 
onečišćujuće tvari. Prethodno navedeni vodotok JKRN0052_001 Miljašić jaruga ima dobro kemijsko 
stanje. Ocjena ekološkog stanja izvedena je iz ocjene bioloških elemenata kakvoće, ocjene osnovnih 
fizikalno-kemijskih elemenata, ocjene specifičnih onečišćujućih tvari i ocjene hidromorfoloških elemenata 
kakvoće te odgovara nižoj od svih pojedinačnih ocjena (najlošije ocijenjenom elementu). Na dionicama 
vodotoka u širem okruženju lokacije zahvata JKRN0052_001 Miljašić jaruga ima loše ekološko stanje.  

Prema navedenome Planu upravljanja vodnim područjima (NN 66/16) konačno stanje prijamnika 
voda s okolice područja lokacije zahvata, tj. stanje vodnog tijela JKRN0052_001 Miljašić jaruga određeno 
je kao loše stanje s parametrima prikazanim u tablicama 2.2.7.  

Međutim, u navedenom Planu navodi se da je ocjena stanja vodnih tijela opterećena određenim 
stupnjem nepouzdanosti, uzrokovane ograničenjima u postojećem sustavu praćenja i ocjenjivanja stanja 
voda. S obzirom na opseg opažanja koja se provode i točnost prikupljenih podataka, jasno je da zasad nisu 
osigurane potrebne podloge za potpuno pouzdanu klasifikaciju stanja vodnih tijela, stoga navedeno stanje 
vodotoka ekotipa 16B treba uzeti s određenom rezervom. 

Budući se na lokaciji zahvata u tehnološkom procesu neće koristiti vodu i s lokacije zahvata neće se 
ispuštati otpadne vode, planiranim zahvatom izgradnje FNE "Poličnik" u poslovnoj zoni Grabi u općini 
Poličnik neće biti promjene u stanju i uvjetima tečenja vodotoka ili u kakvoći podzemne vode. Nakon 
provedenog zahvata, utjecaji na stanje vodnih tijela zbog planiranog periodičkog (po potrebi) pranja 
fotonaponskih modula su zanemarivi.  

 
3.1.7. Utjecaj na zrak  

Za vrijeme građevinskih radova izvjesna je pojava lokaliziranog onečišćenja zraka u vidu povremenih 
emisija prašine s građevinskih površina i tijekom transporta materijala i opreme potrebne za izgradnju kao i 
uslijed emisija otpadnih plinova zbog rada građevinskih strojeva. Emisije prašine ovisiti će o meteorološkim 
uvjetima te vrsti i intenzitetu radova.  
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Smjer najučestalijih vjetrova na promatranom području iz pravca sjeveroistoka je obzirom na 
građevinska područja naselja u odnosu na lokaciju zahvata povoljan. Zbog vrlo kratkog trajanja i manjeg 
intenziteta radova, neće biti značajnih utjecaja na građevinsko područje nego ponajprije unutar obuhvata 
same lokacije zahvata koja je smještena na području gospodarske namjene.  

Prema svemu utjecaj kod izvođenja planiranog zahvata na zrak biti će minimalan te ograničenog i 
privremenog trajanja tijekom korištenja transportnih sredstava i građevinskih strojeva na gradilištu, a biti će 
povezan isključivo s lokacijom i neposrednom užom okolicom, dok kod korištenja zahvata utjecaji na zrak 
zbog vrste zahvata nisu izgledni. 

 
3.1.8. Utjecaj na arheološku baštinu i kulturno povijesne cjeline i vrijednosti 

Utjecaj izgradnje i korištenja planiranog zahvata FNE "Poličnik" u Općini Poličnik kao građevine za 
proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora na kulturno-povijesne objekte (kulturna dobra) i 
arheološke lokalitete promatra se kao:  

- izravni utjecaj smatra se svaka fizička destrukcija tih objekata/lokaliteta unutar predviđenih zona 
utjecaja (Zona A prostor unutar 250 m oko građevinske parcele kao granični prostor utjecaja na arheološka 
nalazišta, te pojedinačne kulturno-povijesne objekte);  

- neizravni utjecaj smatra se narušavanje integriteta pripadajućega prostora kulturnoga dobra 
(Zona B prostor unutar 500 m oko građevinske parcele kao granični prostor utjecaja na kulturna dobra s 
prostornim obilježjem). 

Najbliže lokaciji zahvata u području izvan izravnih i neizravnih utjecaja nalaze se pojedinačni 
arheološki lokalitet u naselju Poličnik na udaljenosti od oko 1,6 km istočno.  

Najbliža kulturna dobra nalaze se izvan zona izravnih i neizravnih utjecaja na udaljenostima 850 m i 
1,1 km sjeveroistočno crkva SV. Ivana i SV. Nikole (prilog 4. list 4). 

Budući da se zahvat provoditi na relativno malom području te će biti zauzeta površina od oko 17,88 
ha površine, u cilju provođenja zahvata koristiti će se postojeće putove za pristup i provođenje potrebnih 
radova samo na novoformiranoj građevnoj čestici unutar područja gospodarske (proizvodne) namjene, 
utjecaji od izvođenja zahvata te naknadno korištenje planiranog zahvata na kulturna dobra, odnosno na 
arheološke lokalitete i graditeljsku baštinu su zanemarivi. Ukoliko bi se za vrijeme radova na površini obuhvat 
zahvata naišlo i utvrdilo postojanja elemenata kulturne baštine nositelj zahvata i izvođač dužni su o istome 
izvijestiti nadležni konzervatorski odjel. 

 
3.1.9. Utjecaj na krajobraz 

U zoni obuhvata planiranog zahvata na području naselja Poličnik nema zaštićenih prirodnih 
vrijednosti i kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina, dok se oko 6,1 km sjeveroistočno nalazi područje 
spomenika prirode Zeleni hrast (Islam Latinski).  

Sjeveroistočno i jugozapadno od lokacije zahvata nalaze se izgrađena područja naselja u općini 
Poličnik, sjeverozapadno je područje izvorišta i neposredno jugoistočno državna cesta DC8. Sjeverno i 
zapadno nalaze se šumske površine koje zauzimaju i lokaciju zahvata, a zapadno i istočno od lokacije su 
smještene poljoprivredne površine (prilog 4. list 1).  
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Radovi na izgradnji FNE "Poličnik" na području naselja Poličnik na području rezerviranom za izgradnju 
sunčane elektrane u krajobrazu neće unijeti značajnije promjene jer se zahvat planira na području 
gospodarske namjene za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na neizgrađenoj čestici i to samo u 
prizemnome dijelu maksimalne visine zahvata oko 2 m.  

Tlo od predviđenih iskopa temelja nosača FN modula će se sačuvati i naknadno upotrijebiti u sanaciji 
okoliša, tj. nakon izvođenja građevinskih radova što će pogodovati brzom uklapanju rubnih dijelova građevne 
parcele u sliku postojećeg dijela naselja, poslovne zone i doživljaju uređenog okolnog prostora. Nakon 
završetka radova biti će izmješteni radni strojevi i ostali elementi gradilišta što će vratiti doživljaj uređenosti 
lokacije zahvata i privođenju u planiranu namjenu prostora. 

 
3.1.10. Gospodarenje otpadom 
Povećana količina otpada do koje će se javljati na gradilištu, odnosi se na građevni otpad nastao u 

fazi iskopavanja temelja i izgradnji nosivih konstrukcija fotonaponskih panela, te će takav utjecaj biti 
kratkoročan. Kategorije i vrste otpada određene su temeljem Pravilnika o katalogu otpada (NN 90/15), a 
otpad koji će nastati kod izvođenja građevinskih radova u kraćem vremenskom razdoblju pripada u grupu 17: 
građevinski otpad i otpad od rušenja objekata (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih lokacija), te se kao 
takav smatra inertnim građevinskim otpadom. To je otpad koji za razliku od opasnog tehnološkog otpada ne 
sadrži tvari koje podliježu fizikalnoj, kemijskoj ili biološkoj razgradnji pa tvari iz takve vrste otpada ne 
ugrožavaju okoliš.  

Sav otpad nastao tokom gradnje će se  sakupiti, razvrstati i predati ovlaštenim sakupljačima na 
propisani način. Na lokaciji zahvata, prilikom korištenja sunčane elektrane nastajati će određene kategorije i 
vrste otpada karakterističnog kod održavanja elektroenergetske građevine, a kojeg će se prikupljati na 
propisani načini i odmah uklanjati s lokacije zahvata nakon izvedenih radova.  

Iz navedenog se može zaključiti da će se tijekom izgradnje planiranog zahvata poduzimati mjere 
zaštite, u smislu prikupljanja i predaje otpada na zbrinjavanje na propisani način čime nastanak otpada nema 
značajan utjecaj na okoliš, a tijekom korištenja građevine zbog toga što će biti produkcije otpada u 
minimalnim količinama zahvat također neće imati utjecaja na okoliš u smislu opterećenja otpadom. 

 
3.1.11. Utjecaj buke 

Prilikom izvođenja radova izgradnje FNE "Poličnik", uslijed rada građevinskih strojeva i uređaja na 
gradilištu može doći do povećanja razine buke, međutim ona je privremenog karaktera, ograničena na 
lokaciju zahvata i uže područje oko lokacije te prestaje kada se završi s predviđenim radovima.  

Tijekom korištenja zahvata na cjelokupnoj građevini neće se koristiti strojevi i uređaji koji bi pri radu 
stvarali buku. Iz navedenog se može zaključiti nakon izvedenih radova izgradnje fotonaponske elektrane 
"Poličnik", zahvat neće imati utjecaja na okoliš u smislu povećanja razine buke u okolišu. 

 
3.1.12. Klimatske promjene i utjecaji 

Utjecaj zahvata na klimatske promjene 

Republika Hrvatska zahvaljujući svojem geografskom položaju ima povoljne uvjete za iskorištavanje 
sunčeve energije. U južnom dijelu Hrvatske godišnja proizvodnja klasičnog fotonaponskog sustava iznosi od 
1 100 do 1 330 kWh po instaliranom kWp snage, dok u kontinentalnom dijelu Hrvatske ona iznosi od 1 000 
do 1 100 kWh po instaliranom kWp snage.  
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S obzirom na izrazitu sezonsku ovisnost količine sunčeva zračenja, srednje dnevne vrijednosti 
ozračenosti kreću se od oko 1 kWh/m² u prosincu, do 7 kWh/m² u lipnju. 

Fotonaponski sustavi imaju brojne prednosti npr. sunčeva energija je besplatna i praktički neiscrpna; 
tehnologija pretvorbe energije je čista; moguće je napajanje potrošača na mjestima gdje nema izgrađenog 
elektroenergetskog sustava; karakterizira je visoka pouzdanost i mali pogonski troškovi; osigurava se 
dugogodišnji vijek trajanja fotonaponskih modula (više od 25 godina).  Nedostaci fotonaponskog sustava: 
proizvodnja ovisi o osunčanosti određenog područja; potrebne su značajnije površine za gradnju, tehnologija 
pretvorbe sunčeve energije u električnu je skupa u odnosu na malu efikasnost (potreban sustav poticaja).  

Nakon planirane izgradnje fotonaponske sunčane elektrane "Poličnik" na lokaciji zahvata u Općini 
Poličnik u svrhu proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije tj. kod korištenja cilj je svakako 
smanjenje i učinkovitija potrošnja energije za rad same opreme i uređaja što za posljedicu ima efekt izravnog 
i/ili neizravnog smanjenja emisije CO2 u atmosferu. Prilikom korištenja zahvata planira se godišnja potrošnja 
energije na razini od oko 1 MWh (preuzimanje iz mreže), a sam zahvat predstavlja proizvodnju energije na 
opisan način u poglavlju 1.1. Opis glavnih obilježja zahvata (predaja u mrežu HEP-a).  

Sunčane elektrane opskrbljuju potrošače električnom strujom i pri tome smanjuju emisije štetnih 
plinova i pozitivno utječu na zaštitu okoliša. Tako se uzima da npr. 1 kWh električne energije dobivene iz 
Sunca smanjuje emisiju CO2eq za oko 0,2 kg (specifični faktor emisije po ukupno proizvedenoj električnoj 
energiji u Hrvatskoj za razdoblje 2014. - 2019. prema publikaciji Godišnji energetski pregled, MinGOR 2020).  

Planirana FNE "Poličnik" nazivne snage 43,2 MW ima očekivanu godišnju proizvodnju od 60 500 000 
kWh ekološki čiste električne energije čime se pridonosi smanjenju emisije CO2eq u iznosu od oko 12 100 
t/godinu u odnosu na proizvedenu energiju klasičnim izvorima, čime se utječe na ublažavanje klimatskih 
promjena. 

Utjecaj klimatskih promjena na predmetni zahvat 

Općenito pojavnosti klimatskih promjena kao što su trend porasta srednje godišnje temperature 
zraka, duži sušni periodi, povećana učestalost toplinskih valova i ekstremnih meteoroloških pojava mogu 
utjecati na korištenje/rad i održivost predmetnog zahvata kao što je izgradnja FNE "Poličnik" na području 
Općine Poličnik, pa se o tome vodilo računa i prilikom samog projektiranja.  

U nastavku je utjecaj klimatskih promjena na zahvat analiziran prema Neformalnom dokumentu 
(izvor Europska komisija, Glavna uprava za klimatsku politiku) - Smjernice za voditelje projekata: Kako 
povećati otpornost ranjivih ulaganja na klimatske promjene. Svrha smjernica je pomoći nositeljima razvoja 
projekata kod utvrđivanja koraka koje mogu poduzeti u cilju jačanja otpornosti investicijskih projekata na 
varijabilnost klime i klimatske promjene. Smjernice su osmišljene i kao alat koji može pomoći smanjiti gubitke 
izazvane klimatskim promjenama u okviru javnih, privatnih i javno-privatnih ulaganja te tako povećati 
otpornost investicijskih projekata, ali i gospodarstva.  

U fazama planiranja i izrade projekta koje prethode početku provedbe projekta, u cilju realizacije 
projekta koji će osigurati maksimalnu vrijednost, procjenjuje se i utvrđuje koje mogućnosti imaju najveću 
potencijalnu vrijednost. S obzirom na to da su projekti u spomenutim fazama planiranja i izrade detaljnije 
razrađeni, često je moguće, ali i potrebno, provesti detaljnije analize otpornosti na klimatske promjene koje 
služe kao podloga za rutinske analize i odluke. 
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Ukoliko analiza ranjivosti i rizika provedena u fazi planiranja (tablica 3.1.12.1.) pokaže da su svi 
klimatski rizici i ranjivosti beznačajni, može se dati preporuku za voditelja projekta u kojoj se navodi da nije 
potrebno provesti nikakve dodatne radnje i da nije potrebno uključiti mjere jačanja otpornosti na klimatske 
promjene u projekt. U predmetnoj metodologiji iz smjernica opisano je sedam modula koji objašnjavaju kako 
prepoznati koje klimatske značajke i njihove promjene u budućnosti mogu imati utjecaj na projekt/zahvat te 
kako ga prilagoditi tim promjenama. Potreba za posljednja tri modula utvrđuje se nakon obrade prva 4 četiri 
modula (ukoliko se utvrdi da postoji značajna ranjivost i rizik). 

 
Tablica 3.1.12.1. Relevantnost otpornosti na klimatske promjene za analize i odluke u fazi izrade projekta 

Odluke ili analize Glavni cilj analize otpornosti na klimatske 
promjene Relevantni moduli Izvor rezultata 

vezanih za otpornost 
Idejna rješenja  Razmotriti klimatske rizike vezane za različite 

projektne opcije 
(4) Procjena rizika 
(opsežna)  

Preliminarna studija 
izvedivosti  

Odabir lokacije  Pobrinuti se za to da su procjene ranjivosti u 
pogledu promjenjivih klimatskih uvjeta 
ugrađene o odluke o odabiru lokacije. (To je 
posebno važno za lokacije na područjima koja 
su ranjiva na utjecaj klimatskih uvjeta.)  

(1 - 3) Analiza 
osjetljivosti, procjena 
izloženosti, analiza 
ranjivosti (detaljna)  

Preliminarna studija 
izvedivosti  

Odabir tehnologije  Identificirati tehnologije i vezane projektne 
pragove koji su najosjetljiviji na klimatske 
uvjete tako da bude moguće rano utvrditi 
mjere prilagodbe (npr. dodatni prostor, 
promjena tehnologije).  
Razumjeti na koji način rizici vezani za 
klimatske promjene mogu utjecati na odabir 
tehnoloških opcija i utvrditi koje su opcije 
otporne na sadašnju klimatsku varijabilnost 
kao i na niz mogućih budućih klimatskih 
uvjeta za vrijeme vijeka trajanja tih opcija.  

(1) Analiza osjetljivosti 
(detaljna)  
(4) Procjena rizika 
(detaljna)  
(5) Utvrđivanje mjera 
prilagodbe  

Preliminarna studija 
izvedivosti  
Idejna rješenja  
Odabir lokacije  

Određivanje 
opsega i osnovice 
Procjene utjecaja 
na okoliš i društvo 
(engl. ESIA)  

Identificirati okolišne i društvene promjene 
izazvane klimatskim promjenama koje mogu 
utjecati na projekt (npr. veći zahtjevi zajednice 
što se tiče navodnjavanja poljoprivrednih 
površina koji mogu izazvati sukobe oko 
vodnih resursa) i moguće utjecaje 
promijenjenih klimatskih uvjeta na rezultate 
projekta na području okoliša i društva (npr. 
sustavi za kontrolu onečišćenja ne mogu 
odgovoriti na povećane količine padalina, što 
ima štetan utjecaj na prirodni okoliš i 
zajednice).  

(4) Procjena rizika 
(detaljna)  
(5) Utvrđivanje mjera 
prilagodbe  

Idejna rješenja  
Odabir lokacije  
Odabir tehnologije  
Studija izvedivosti  

 
Projektnim rješenjem izgradnje FNE "Poličnik" predviđa se korištenje nove prizemne građevine za 

proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. Prema navedenom, za predmetni zahvat značajnije su 
promjene u klimi modelirane za razdoblje od 2011. - 2040. godine bliža budućnost od najvećeg interesa za 
korisnike klimatskih informacija u dugoročnom planiranju prilagodbe na klimatske promjene. Prema tablici 
3.1.12.1. u smislu procjene ranjivosti projekta u odnosu na klimatske promjene određuje se primjena 
relevantnih modula pri analizi osjetljivosti i procjeni rizika za pojedino projektno rješenje. Analiza ranjivosti 
dijeli se na Module 1 - 3, koji uključuju analizu osjetljivosti i procjenu sadašnje i buduće izloženosti kao i 
njihovu kombinaciju u analizi ranjivosti.   

Modul 1 sastoji se od Utvrđivanja osjetljivosti projekta na klimatske promjene - osjetljivost projekta 
utvrđuje se u odnosu na niz klimatskih varijabli i sekundarnih efekata ili opasnosti koje su vezane za klimatske 
uvjete.  
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S obzirom na to da postoji mnogo različitih vrsta projekata, tehnički stručnjaci moraju odrediti koje 
su varijable važne ili relevantne za predmetni projekt. Primarni klimatski faktori uključuju: prosječnu 
godišnju/sezonsku/mjesečnu temperatura zraka; ekstremne temperature zraka (učestalost i intenzitet); 
prosječnu godišnju/sezonsku/mjesečnu količinu padalina; ekstremnu količinu padalina (učestalost i 
intenzitet); prosječnu brzinu vjetra; maksimalnu brzinu vjetra; vlagu; sunčevo zračenje. Sekundarni efekti / 
opasnosti vezane za klimatske uvjete prikazani su kao: porast razine mora (uz lokalne pomake tla); 
temperature mora/vode; dostupnost vode; oluje (trase i intenzitet) uključujući olujne uspore; poplava; erozija 
obale; erozija tla; salinitet tla; šumski požari; kvaliteta zraka; nestabilnost tla/ klizišta/odroni; efekt urbanih 
toplinskih otoka.  

Osjetljivost različitih projektnih opcija na ključne klimatske varijable i opasnosti procjenjuje se s 
gledišta četiri ključne teme koje obuhvaćaju najvažnije dijelove lanca vrijednosti: imovina i procesi na lokaciji; 
ulazi ili inputi (voda, energija, ostalo); izlazi ili outputi (proizvodi, tržišta, potražnja potrošača); prometna 
povezanost. 

 
Tablica 3.1.12.2. Analiza osjetljivosti projekta/zahvata na klimatske promjene 

Zahvat: 
sunčana elektrana 

Tema osjetljivosti 

imovina i procesi 
na lokaciji ulazi izlazi 

primarni klimatski faktori 
prosječna temperatura zraka     
ekstremna temperatura zraka     
prosječna količina oborina     
ekstremna količina oborina     
prosječna brzina vjetra     
maksimalna brzina vjetra     
vlažnost     
sunčevo zračenje     
sekundarni efekti / opasnosti vezane za klimatske uvjete 
oluje     
poplave     
erozija tla     
požari     
kvaliteta zraka     
nestabilnosti tla / klizišta     
efekt urbanih toplinskih otoka     

 

Sve vrste projekata i teme ocjenjuju se ocjenom visoka osjetljivost, srednja osjetljivost ili nije osjetljivo 
i to za svaku klimatsku varijablu posebno. Opisi služe kao smjernica za subjektivno ocjenjivanje: 

- visoka osjetljivost: klimatske promjene mogu imati znatan utjecaj na projekt/zahvat, 
- srednja osjetljivost: klimatske promjene mogu imati mali utjecaj na projekt/zahvat, 
- nije osjetljivo: klimatske promjene nemaju nikakav utjecaj na projekt/zahvat. 
 

Modul 2 sastoji se od Procjene izloženosti opasnostima koje su vezane za klimatske uvjete na lokaciji 
(ili lokacijama) na kojoj će projekt biti proveden - provodi se nakon što se utvrdi osjetljivost predmetne vrste 
projekta.  

Modul 2a sadrži Procjenu izloženosti u odnosu na osnovicu / promatrane klimatske uvjete 
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Različite lokacije mogu biti izložene različitim opasnostima koje su vezane za klimatske uvjete, uz 
različitu učestalost i intenzitet. Korisno je znati na koji će se način mijenjati izloženost različitih zemljopisnih 
područja u Europi uslijed klimatskih promjena. Važno je znati koja su područja izložena, ali i kojim će 
utjecajima ta područja biti izložena, zbog toga što će koristi od proaktivne prilagodbe biti najveće upravo na 
takvim lokacijama. Prikupljaju se podaci za klimatske varijable i vezane opasnosti kod kojih postoji visoka ili 
srednja osjetljivost (iz Modula 1). U svakom pojedinom slučaju, potrebne informacije obuhvaćat će prostorne 
podatke vezane za promatrane varijable. 

Modul 2b: Procjena izloženosti budućim klimatskim uvjetima 

Za projekte koji su kategorizirani kao osjetljivi (Modul 1) ili izloženi (Modul 2a) (srednji ili visok 
stupanj) klimatskoj varijabli ili opasnosti, procjenjuje se mogući razvoj situacije u budućnosti. Izloženost 
projekta/zahvata vrednuje se kao: visoka izloženost, srednja izloženost, niska izloženost.  

 
Tablica 3.1.12.3. Analiza izloženosti zahvata na klimatske promjene 

osjetljivost 
učinci i 

opasnosti 
izloženost lokacije - dosadašnje stanje izloženost lokacije - buduće stanje 

prosječna 
temperatura 
zraka 

Srednja temperatura zraka u klimatološki 
zimskim mjesecima (prosinac, siječanj i 
veljača) kreće se oko 3,6˚C pri čemu je 
najhladniji mjesec veljača. Najtopliji mjeseci 
su srpanj i kolovoz. Srednja godišnja 
temperatura zraka iznosi 10°C. 

 

Prema projekcijama promjene temperature zraka 
na području Republike Hrvatske, u prvom 
razdoblju (2011.-2040.) zimi se očekuje povećanje 
od 0,4˚C do 0,6˚C, a ljeti 1˚C do 1,2˚C, u odnosu na 
razdoblje 1961.-1990. U drugom razdoblju (2041.-
2070.) očekuje se povećanje zimi 1,6 do 2,0˚C, a 
ljeti 2˚C od 2,4˚C. 

 

ekstremna 
temperatura 
zraka 

Apsolutna maksimalna temperatura zraka 
iznosila je oko 39,4°C, apsolutna minimalna 
temperatura iznosila je oko -18 °C. 

 

Sukladno projekcijama promjene ekstremnih 
temperatura zraka na području zahvata ne 
očekuju se veće promjene ekstremnih 
temperatura zraka. 

 

prosječna 
količina oborina 

Prosječna mjesečna količina oborina iznosi 74 
mm. Najveća količina oborina je u lipnju i 
iznosi 95 mm, a najmanja količina oborina je 
u siječnju i iznosi 41,9 mm. 

 

Sukladno projekcijama promjene prosječnih 
količina oborina, na području lokacije zahvata u 
prvom razdoblju (2011.-2040) ne očekuje se 
promjena količina oborina, kao ni u drugom 
razdoblju (2041.-2070.). 

 

ekstremna 
količina oborina 

Ekstremne količine oborina najčešće padnu u 
proljetnom periodu.  Ekstremne količine oborina se i nadalje očekuju u 

proljetnom periodu. 
 

prosječna brzina 
vjetra Prosječna brzina iznosi oko 2,2 m/s.  

Skladno projekcijama do 2080. godine na 
predmetnom području očekuje se povećanje 
brzine vjetra do 6%. 

 

maksimalna 
brzina vjetra 

Prosječan mjesečni broj dana s olujnim 
vjetrom manji je od jedan odnosno takvi se 
vjetrovi javljaju jednom u dvije do pet godina 
u svakom pojedinom mjesecu. 

 
U narednom razdoblju ne očekuju se značajnije 
promjene maksimalnih brzina vjetra, tj. ne očekuje 
se promjena izloženost zahvata. 

 

vlažnost 
Srednja relativna vlaga najniža je tijekom 
ljetnih mjeseci, a najviša tijekom zimskih 
mjeseci. 

 
U narednom razdoblju ne očekuju se značajnije 
promjene vlažnosti, tj. ne očekuje se promjena 
izloženost zahvata. 

 

sunčevo zračenje Najmanji broj sunčanih sati u danu je u 
zimskom periodu, a najveći u ljetnom.  

U narednom razdoblju očekuje se lagani porast 
sunčeva zračenja, ali značajnijih promjena neće 
biti. 

 

oluje 
Periodično pojavljivanje, uglavnom praćena 
uz veću količinu oborina, pojavu tuče i jačih 
vjetrova.  

 

Veće promjene u temperaturnim skokovima i 
razlikama mogu dovesti do povećanog broja i 
intenziteta olujnog nevremena i ciklonalnih 
poremećaja.  

 

poplave  

Prema izvatku iz karte opasnosti od poplava 
po vjerojatnosti plavljenja 
područje zahvata nalazi se u obuhvatu 
područja sa značajnim rizicima od poplava, ali 
na istome nije utvrđen rizik od poplava. 

 U narednom razdoblju ne očekuju se promjene 
vjerojatnosti pojavljivanja poplava. 
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erozija tla  
Moguća je lokalno uslijed jakih oborina. Nije 
zabilježeno na području lokacije zahvata koji 
se nalazi na obroncima planine Ivančice. 

 

U slučaju povećanja ekstremnih oborina i suša, 
može se povećati rizik od pojave erozije na višim 
dijelovima terena. Ipak, ovakve promjene su malo 
vjerojatne. 

 

požar  
Na predmetnom području nisu zabilježeni 
veći požari.  Moguće povećanje učestalosti požara zbog 

povećanja temperatura zraka 
 

kvaliteta zraka  
Eventualne promjene kvalitete zraka uslijed 
antropoloških pritisaka nisu se negativno 
odrazile na zahvat.  

 Ne očekuje se pogoršanje kvalitete zraka.  
 

klizišta  
Lokalno uslijed jakih oborina odnosno 
ubrzanog topljenja snijega. Nije zabilježeno 
na području zahvata. 

 Ne očekuje se promjena izloženosti.  
 

efekt urbanih 
toplinskih otoka  

Zahvat se nalazi  izvan većeg naselja pa zbog 
manje gustoće naseljenosti neće biti izložen.   Ne očekuje se promjena izloženosti.  

 

 

Modul 3 sastoji se od Procjene ranjivosti 

Modul 3a: Procjena ranjivosti u odnosu na osnovicu / promatrane klimatske uvjete 

Ako se smatra da postoji visoka ili srednja osjetljivost projekta na određenu klimatsku varijablu ili 
opasnost (Modul 1), lokacija i podaci o izloženosti projekta (Modul 2a) unose se u GIS radi procjene 
ranjivosti.  Za svaku projektnu lokaciju, ranjivost V se izračunava na sljedeći način: V = S × E  

pri čemu S označava stupanj osjetljivosti imovine, a E izloženost osnovnim klimatskim 
uvjetima/sekundarnim efektima. Procjena se temelji na pretpostavci da je sposobnost prilagodbe projekta 
konstantna i jednaka u svim zemljopisnim područjima. Procjena osjetljivosti i izloženosti projekta se može 
iskoristiti za potrebe opsežne procjene (osnovice) ranjivosti uz pomoć matrice ranjivosti: 

Izloženost  
Osjetljivost niska srednja visoka 

nije osjetljivo    
srednja    
visoka    

 
Razina ranjivosti  ne postoji    srednja   visoka 

Modul 3b: Procjena ranjivosti u odnosu na buduće klimatske uvjete 

Pod pretpostavkom da osjetljivosti projekta ostanu konstantne u budućnosti (kako je procijenjeno u 
Modulu 1), buduća ranjivost (V) izračunava se kao funkcija osjetljivosti (S) i izloženosti (E) (vidjeti Modul 3a). 
Međutim, u tom slučaju, izloženost uključuje buduće klimatske promjene. Projekcije buduće izloženosti 
koristit će se za prilagodbu matrice za kategorizaciju ranjivosti za svaku klimatsku varijablu ili opasnost koja 
bi mogli utjecati na projekt. 

 
Tablica 3.1.12.4. Ranjivost projekta s obzirom na osjetljivost i izloženost projekta klimatskim promjenama 

sekundarni efekti / 
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klimatske uvjete 

im
ov

in
a 

i p
ro

ce
si

  

ul
az

i 

iz
la

zi
 

 
po

st
oj

eć
a 

iz
lo

že
no

st
 

bu
du

ća
 iz

lo
že

no
st

 

 

postojeća ranjivost 

 

buduća ranjivost 

im
ov

in
a 

i p
ro

ce
si

  

ul
az

i 

iz
la

zi
 

im
ov

in
a 

i p
ro

ce
si

  

ul
az

i 

iz
la

zi
 

prosječna temperatura zraka             
ekstremna temperatura zraka             
prosječna količina oborina             
ekstremna količina oborina             
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prosječna brzina vjetra             
maksimalna brzina vjetra             
vlažnost             
sunčevo zračenje             
oluje            
poplave             
erozija tla             
požar             
kvaliteta zraka             
klizišta             
efekt urbanih toplinskih otoka             

 
Modul 4 sastoji se od Procjene rizika 

Modul za procjenu rizika predstavlja strukturiranu metodu za analizu opasnosti koje su vezane za 
klimatske uvjete i utjecaja tih opasnosti. Osigurava podatke koji su potrebni za donošenje odluka. Proces se 
sastoji od procjene vjerojatnosti i ozbiljnosti utjecaja opasnosti koje su utvrđene u Modulu 2 i procjene 
važnosti rizika za uspješnost projekta. Procjena rizika temelji se na analizi ranjivosti koja je opisana u 
Modulima 1 - 3, a usredotočit će se na identifikaciju rizika i prilika vezanih za osjetljivosti koje su ocijenjene 
kao visoke (prema matrici iz modula 3), a možebitno i na ranjivosti koje su ocijenjene kao srednje, ako 
voditelj za jačanje otpornosti i voditelj projekta tako odluče.  

 
Tablica 3.1.12.5. Matrica procjene rizika 

   Vjerojatnost 
   5% 20% 50% 80% 90% 
   iznimno mala mala umjerena velika iznimno velika 
   1 2 3 4 5 

Posljedice 

neznatne 1 1 2 3 4 5 
malene 2 2 4 6 8 10 
umjerene 3 3 6 9 12 15 
značajne 4 4 8 12 16 20 
katastrofalne 5 5 10 15 20 25 

 
  nizak rizik    umjereni rizik   visoki rizik   vrlo visok rizik 

Međutim, u usporedbi s analizom ranjivosti, procjena rizika pojednostavljuje identifikaciju dužih 
lanaca uzroka i posljedica koji povezuju opasnosti i rezultate projekta u više dimenzija (tehnička dimenzija, 
okoliš, društvena i financijska dimenzija itd.) i daje uvid u međudjelovanje različitih faktora. Prema tome, 
procjena rizika možda može ukazati na rizike koji nisu otkriveni analizom ranjivosti. Kako je matricom 
klasifikacije ranjivosti dobivena vrijednost visoke ranjivosti za aspekt izloženosti projekta za sunčevo zračenje, 
izvršena je procjena rizika. 

Lokacija zahvata može biti pod utjecajem klimatskih promjena, konkretno promjenama u sunčevom 
zračenju koje su značajne za ispravan rad sunčane elektrane (fotonaponskih modula). Negativne utjecaje na 
izgradnju i funkcioniranje sustava, moguće je spriječiti mjerama prilagodbe klimatskim promjenama na razini 
zahvata. Procijenjena razina rizika kod planiranog zahvata za srednje ranjive aspekte planiranog zahvata (s 
razvrstanim rizicima iz procjene ranjivosti / Modul 3) određena je prema matrici za opasnosti nastale uslijed 
promjene sunčevog zračenja. Opasnost od navedenih utjecaja klimatskih promjena kao postojeća i buduća 
ranjivost projekta ima procijenjenu velika vjerojatnost pojavljivanja (vrijednost 4 ili 80%) i može s obzirom na 
karakter zahvata prouzročiti umjerene posljedice (vrijednost 3) te se sukladno tome razvrstava u kategoriju 
visokog rizika (vrijednost 12).  
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Kako matricom klasifikacije ranjivosti nije dobivena visoka ranjivost za niti jedan aspekt izloženosti, 
može se zaključiti da nema potrebe za primjenom dodatnih mjera smanjenja utjecaja jer će utjecaj tijekom 
korištenja zahvata biti zanemariv. Provedba daljnje analize varijanti i implementacija dodatnih mjera (modula 
5, 6 i 7) nije potrebna u okviru ovog zahvata. 

 
3.1.13. Mogući kumulativni utjecaji  

Kako je već spomenuto na području Općine Poličnik nema izvedenih (u funkciji) samostojećih 
sunčanih elektrana koje su planirane prema Registru obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih 
proizvođača (Registar OIEKPP), a od planiranih na području općine Poličnik je lokacija FNE INEL1 snage 0,03 
MW nositelja INEL-PROJEKT d.o.o. udaljena oko 6,5 km južno od lokacije zahvata. Ukupna površina koju će 
zauzeti planirani zahvat FNE Poličnik snage 43,2 MW očekivane proizvodnje el. energije 60,5 MWh/god. 
iznosi oko 29,96 ha (Poslovne zone Grabi-I i Grabi - II Poličnik), s tlocrtnom površinom koju prekrivaju solarni 
moduli od oko 17,88 ha ili 59,67% što zadovoljava maksimalni koeficijent izgrađenosti od 60% određen 
prema DPU Poslovne zone Grabi -I i Grabi P-II Poličnik. 

Na području Općine Poličnik nositelj zahvata Neoen Renewables Croatia d.o.o. pokrenuo je postupak 
ocjene o potrebi procjene utjecaja "Sunčane elektrane Poličnik" na okoliš (informacija o OPUO objavljenja na 
mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja od 28. travnja 2021. godine). Ukupna vršna 
snaga postrojenja je 39 MW, a očekivana proizvodnja je 76,5 GWh godišnje. Od ukupno raspoloživih 85,97 ha 
površine za izgradnju planiranog zahvata na predviđenoj lokaciji (slika 3.1.13.1. naznačen položaj crvenom 
linijom), elementi elektrane (polja FN modula, interne trafostanice) zauzet će 83,9 ha (ograđena površina). 
Navedena lokacija SE Poličnik preklapa se sa lokacijom predmetnog zahvata planirane FNE Poličnik nositelja 
zahvata SUN INVEST GROUP d.o.o. (slika 3.1.13.1. naznačeno zelenom linijom). 

 
Slika 3.1.13.1. Položaj obuhvata zahvata FNE Poličnik (zelena linija) i SE Poličnik (crvena linija) 
 
Sukladno prethodno navedenome na lokaciji proizvodno-poslovnih zona na području Općine 

Poličnik istovremeno su projektirana dva istovrsna zahvata u smislu iskorištavanja obnovljivih izvora energije 
te se preklapaju u određenome dijelu površina kroz proizvodnu zonu Poličnik - Grabi I i Poličnik - Grabi II, 
dok projekt izgradnje SE Poličnik dodatno predviđa i zauzimanje površine proizvodne zone Poličnik - Istok 
(48,24 ha površine).  
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Usporedbom spomenutih projekata razvidno je kako se za izgradnju FNE Poličnik snage 43,2 MW 
(premet ovog elaborata) predviđa zauzimanje manje površine potrebne za smještaj FN modula i elemenata 
zahvata tj. 29,96 ha (17,88 tlocrtne površine modula) u sklopu zone Grabi I i Grabi II i posljedično manji 
utjecaji na okoliš, dok se za smještaj SE Poličnik snage 39 MW predviđa zauzimanje 83,9 ha površina. Prema 
svemu kumulativni utjecaji spomenutih paralelnih projekta na istoj lokaciji se isključuju budući se na jednoj 
lokaciji može nalaziti samo jedna sunčana elektrana. 

Obzirom da na području općine Poličnik nema izgrađenih značajnijih samostojećih sunčanih 
elektrana, međusobni utjecaji zahvata kao kumulativni na lokaciji ogleda se u području elektroenergetike kroz 
planirani priključak FNE "Poličnik" na postojeću infrastrukturu u vlasništvu HEP-a, međutim priključak će se 
provesti sukladno uvjetima prema elaboratu optimalnog tehničkog rješenja priključenja (EOTRP) i 
elektroenergetskoj suglasnosti (EES) koje će izdati HEP ODS na način kako je to regulirano odnosnim 
propisima.  

Prema članku 8. PPŽ-a određeni su zahvati i građevine od važnosti za županiju između kojih i 
(planirane) elektroenergetske građevine - solarne elektrane. Uvjeti i kriteriji za planiranje zahvata sadržani su 
u članku 62.a PPŽ-a prema kojemu se mogućnost izgradnje solarnih elektrana temelji na preliminarnoj analizi 
opravdanosti izgradnje postrojenja i mogućnosti priključka na elektroenergetsku mrežu. 

Prema članku 57. PPUO Poličnik utvrđene su zone gospodarske namjene u kojima planom se 
dozvoljava postava fotonaponskih ćelija ili uređenje sunčanih parkova za proizvodnju i preradu solarne 
energije kao i ostalih postrojenja i uređaja za korištenje i preradu obnovljivih izvora energije, a sve u skladu sa 
detaljnijom planskom dokumentacijom. Cjelokupna zona gospodarsko-proizvodne namjene Grabi I približne 
je veličine 13,44 ha, a zona Grabi II približne je veličine 26,63 ha te u svome dijelu imaju definiranu 
neizgrađenu površnu infrastrukturne namjene na kojoj bi se smjestilo planirani zahvat na ukupnoj površini za 
postavljanje fotonaponskih modula od 29,96 ha (Grabi-I na tri čestice površine 5,76 ha te na 11 čestica Grabi-
II 24,2 ha - prikazano elaboratom u tablici 1.1.2.1. i slikom 1.1.2.1).  

Člankom 101. PPUO je navedeno da je izgradnja, postava i uređenje prostora i uređaja za proizvodnju 
i preradu solarne energije moguća unutar zona proizvodne namjene temeljem urbanističkog plana uređenja. 
Dakle u PPUO je lokacija zahvata FNE "Poličnik" jednoznačno određena kroz provedbene odredbe plana te je 
ista prepoznata kao energetska građevina od važnosti za županiju koja se pobliže smješta u sjevernom dijelu 
obuhvata područja Poslovne zone Grabi P-I Poličnik i u cijelosti obuhvata područja Poslovne zone Grabi P-II 
Poličnik za koje su usvojeni Detaljni planovi uređenja (prilog 4. list 1 i prilog 5. list 1 i 4).  

Također, PPŽ-om i PPUO-m Poličnik nisu naznačene pojedinačne lokacije za gradnju sunčanih 
elektrana kao niti druge lokacije za iskorištavanje obnovljivih izvora energije. Ostalim prostornim planovima 
jedinica lokalne samouprave na području Zadarske županije također su propisani uvjeti za energetske 
građevine, uglavnom postrojenja i uređaji namijenjeni za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za koje je 
određeno da se mogu graditi sukladno posebnim propisima unutar rezervirani područja ili izvan njih pod 
uvjetom da ne ugrožavaju okoliš te vrijednosti kulturne baštine i krajobraza. Pema svemu sunčane elektrane 
ne smiju se planirati u zaštićenim dijelovima prirode, a u pravilu se solarne elektrane grade izvan 
građevinskog područja naselja iz razloga mogućnosti povezivanja na postojeću elektroprijenosnu mrežu i s 
ciljem predaje energije u sustav.  

Ostali uvjeti za smještaj i gradnju postrojenja za proizvodnju i korištenje energije iz obnovljivih izvora 
utvrđuju se jednako kao i za druge građevine unutar odgovarajuće funkcionalne zone uz iznimku nekih od 
planova koji dodatno ograničavaju maksimalnu izgrađenost površina.  
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Planirani zahvat izgradnje FNE "Poličnik" je projektiran i biti će izgrađen u skladu s navedenim 
uvjetima na unaprijed rezerviranome prostoru za izgradnju sunčane elektrane u Općini Poličnik (naselje 
Poličnik) prema čemu se isključuje mogućnosti međusobnog utjecaja na ostale planirane i postojeće zahvate.  

Osim navedenog, u radijusu od 15 km od lokacije zahvata analizom prostorno planske 
dokumentacije kao i analiziranim popisom projekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora koji su 
upisani u Registar OIEKPP su navedene postojeće i planirane lokacije solarnih elektrana prikazane na prilogu 
1. list 5 te navedenih u tablici 2.1.2.1. Izvadak iz registra projekata (dokumentacijski prilog).  

Njihov smještaj i uvjeti za gradnju propisani su na prethodno prikazani način prema odredbama za 
provođenje planova, a postojeće građevine za korištenje obnovljivih izvora energije koje su već izgrađene u 
spomenutom radijusu su izvedene sukladno tim uvjetima i dozvolama energetske regulatorne agencije 
HERA-e i prema uvjetima nadležnog tijela koje upravlja elektroenergetskom infrastrukturom HEP-a (detaljnije 
pojašnjeno u poglavlju 2.1.2. elaborata / Postojeći i planirani zahvati). 

Sunčane elektrane u pogonu 
- Fotonaponski sustav Ždrilo Kneževići snage 0,01 MW, Općina Posedarje - udaljena oko 14,3 km 

sjeveroistočno od lokacije zahvata 

Planirane sunčane elektrane 
- FNE INEL1 snage 0,03 MW, Poličnik - udaljena oko 6,5 km južno od lokacije zahvata 

- FNE Bokanjac 1 MW, Grad Zadar - udaljena oko 7,2 km zapadno od lokacije zahvata 

- FNE Bokanjac 2 snage 1 MW, Grad Zadar - udaljena oko 6,9 km zapadno od lokacije zahvata 

- FNE Poduzetnički inkubator Zadar snage 0,01 MW, Grad Zadar - udaljena oko 9,5 km jugozapadno 
od lokacije zahvata 

- Instalacija "Pozdrav suncu" snage 0,02 MW, Grad Zadar - udaljena oko 11,9 km jugozapadno od 
lokacije zahvata 

  
Mogući međusobni, kumulativni utjecaj za lokaciju zahvata i izgradnju FNE "Poličnik" na površini 

obuhvata instalacije modula od oko 17,88 ha ogleda se ponajprije i isključivo kroz zauzimane dodatnih 
površina, ali što ne utječe dodatno na područje rasprostiranja zaštićenih vrsta niti dodatno ne utječe na 
fragmentaciju prirodnih staništa niti uzrokuje znatnije narušavanje niti osiromašivanje staništa, uključujući 
floru i vegetaciju područja jer je riječ o prostoru za razvoj i uređenje gospodarsko-proizvodne namjene. 
Zahvat se planira izvesti na površini novoformirane građevne čestice od 29,96 ha, s tlocrtnom površinom koju 
prekrivaju solarni moduli od oko 17,88 ha što predstavlja prenamjenu zemljišta na lokaciji od interesa za 
nositelja zahvata (katastarski navedeno šuma, odnosno u naravi šikara medunca i oštroigličaste borovice). 

Vjerojatnost nastanka nekontroliranih događaja na lokaciji zahvata, a zbog mogućeg nastanka požara 
uslijed rada FNE "Poličnik" i pripadajućih transformatorskih uređaja je vrlo mala, posebno uvažavajući primjenu 
sustava upravljanja i održavanja u skladu s zakonskim propisima te dobre inženjerske i stručne prakse kako 
samih izvođača radova prilikom gradnje planiranog zahvata, tako i nositelja zahvata prilikom korištenja. 

Planirana sunčana elektrana smještena je izvan građevinskog područja naselja, stoga u neposrednoj 
okolici ne postoje druge građevine koje bi mogle utjecati na sunčanu elektranu u smislu prijenosa požara, 
odnosno koje bi zahtijevale tehničko rješenje određivanja načina sprječavanja širenja vatre. Buduća građevna 
čestica je omeđena sa zapadne i istočne strane i odvojena u centralnom dijelu postojećim šumskom 
putovima (prosjecima) te sa južne strane smještena uz županijsku cestu čime je ujedno osiguran pristup 
vatrogasnim vozilima.  
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U pogledu lokacije koja će fizički postojećim putovima u sklopu gospodarskih zona, a zbog potrebe 
održavanja i sigurnosti biti podijeljena na 4 zasebna polja (nove građevne čestice nakon parcelacije) za 
smještaj redova FN modula, a s obzirom na međusobne udaljenosti od građevinskog područja naselja i 
planiranih (u dogledno vrijeme vjerojatno postojećih) sunčanih elektrana u okruženju, smještaj FNE "Poličnik" 
osigurava sigurnost i sprječava prijenos i širenje eventualnih požara na susjedne čestice. Prema navedenom 
ne očekuje se kumulativni utjecaj s postojećim i planiranim sunčanim elektranama koje su smještene u okolici 
kao niti s postojećem elektroenergetskim građevinama u okruženju. 

Mjere zaštite od požara definirane su Pravilnikom o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara 
elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN 146/05) te drugim propisima i normama sa zahtjevima za 
elektroenergetsko postrojenje, elektro opremu i instalacije.  

Ovdje valja naglasiti da će se građevina izvoditi na prethodno pripremljenome terenu sadašnjeg 
područja šikare i pašnjaka te će se kasnije na površini rasprostraniti i uređivati livadna vegetacija, pa površinu 
unutar ograde postrojenja i u okolici postrojenja treba održavati / tretirati na odgovarajući način, kao i tlo 
ispod električnih uređaja i opreme u elektroenergetskom postrojenju na otvorenom prostoru, kako bi se 
izbjegla mogućnost nastanka te prijenos požara unutar kruga elektrane ili iz ograđenog prostora u okolni 
prostor (obveza sukladno čl. 13 prethodno citiranog Pravilnika.  

Nadalje, s obzirom na snagu predmetne sunčane elektrane ne zahtjeva se postavljanje stabilnih 
sustava za dojavu i gašenje požara, kao ni uspostavljanje hidrantske mreže ili opreme za gašenje eventualnih 
početnih požara na elektroenergetskim postrojenjima i uređajima (intervencije su na širem području 
ustrojene na razini nadležne vatrogasne postrojbe).  

S obzirom na položaj FNE "Poličnik" izvan područja koja su zaštićena sukladno Zakonu o zaštiti 
prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) planirani zahvat neće prouzrokovati kumulativne utjecaje na iste, a 
kako je smještena u obuhvatu područja ekološke mreže proglašenih Uredbom o ekološkoj mreži i 
nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/19) mogući kumulativni 
utjecaji su obrazloženi u poglavlju 3.4. Opis mogućih značajnih utjecaja zahvata na ekološku mrežu. 

S obzirom na prethodno naveden podatke o položaju planiranih i postojećih građevina za korištenje 
obnovljivih izvora energije na užem i širem utjecajnom području planiranog zahvata u radijusu od 15 km, a 
zbog položaja FNE "Poličnik" i prostorno-planskim dokumentima planiranog obuhvata na ograničenim 
površinama za razvoj i uređenje gospodarsko-proizvodne namjene, smatra se da mogući međusobni utjecaji 
sa spomenutima nisu izgledni, a sukladno tome nisu niti značajni.  

 
3.2. Vjerojatnost značajnih prekograničnih utjecaja 

Lokacija zahvata, odnosno područje Općine Poličnik na kojem je smještena lokacija zahvata ne 
pripada u pogranična područja Republike Hrvatske. Procjenom utjecaja zahvata na čimbenike (sastavnice) 
okoliša utvrđena je niska razina utjecaja na pojedinačne osnovne sastavnice (zrak, voda, bioraznolikost i 
prirodni resursi). Budući su procijenjeni utjecaji lokalnog značenja ne očekuje se rasprostranjenje istih u širi 
prostor obuhvata.  

U vrijeme pripremnih radnji kao i u vrijeme korištenja, planirani zahvat neće proizvodi nikakve 
elemente utjecaja na okoliš koji nisu u skladu s nacionalnim normama ili protivne međunarodnim obvezama 
R Hrvatske. Slijedom te tvrdnje smatra se da će predmetni zahvat biti usklađen s međunarodnim obvezama R 
Hrvatske glede prekograničnog onečišćenja kao i glede globalnog utjecaja na okoliš. 
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3.3. Opis mogućih značajnih utjecaja zahvata na zaštićena područja 

Lokacija zahvata prema Izvatku iz karte zaštićenih područja Republike Hrvatske za predmetno 
područje izgradnje energetske građevine - fotonaponske elektrana (pristup podacima web portal 
Informacijskog sustava zaštite prirode "Bioportal" http://www.bioportal.hr/gis od 20.03.2021. - prilog 8. list 3), 
smještena je izvan bilo kakvog zaštićenog područja.  

Prema navedenom izvatku razvidno je kako se lokacija zahvata nalazi oko 6,1 km jugozapadno od 
područja spomenika prirode Zeleni hrast te oko 11,5 km sjeveroistočno od spomenika parkovne arhitekture 
park V. Nazora u Zadru.  

Planirani zahvat izgradnje fotonaponske elektrane "Poličnik" na području poslovnih zona 
Grabi-I Poličnik i Grabi-II Poličnik neće imati utjecaj na najbliže pozicionirano zaštićeno područje 
spomenika prirode Zeleni hrast s obzirom da je lokacija zahvata smještena izvan granica zaštićenih 
područja, te primijenjene jednostavne tehnologije izvođenja planiranih radova kao i korištenje fotonaponske 
elektrane na lokaciji zahvata neće negativno utjecati na vrijednosti zaštićenih područja.  

 
3.4. Opis mogućih značajnih utjecaja zahvata na ekološku mrežu  

Lokacija izgradnje fotonaponske elektrane "Poličnik", na području općine Poličnik nalazi se 
unutar područja ekološke mreže, područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000024 Ravni kotari. 

Navedeno područje ekološke mreže obuhvaća između ostalih područje ravnica u blizini Zadra. 
Većinski dio površine otpada na ostalo obradivo tlo, na pustare, šikare, makiju i garig, na vlažne poluprirodne 
travnjake, poboljšane mezofilne travnjake dok oko 8% predstavlja površina listopadne šume. Područje ima 
navedeno ciljeve očuvanja za 18 vrsta ptica (tablica 2.4.1). Na području lokacije zahvata nisu prisutna staništa 
kao ciljevi očuvanja, koja predstavljaju postojeća ili potencijalna gnjezdilišta ili zimovališta ciljnih vrsta ptica, 
odnosno staništa za selidbene populacije ptica unutar područja ekološke mreže HR1000024 Ravni kotari 
(tablica 2.4.2.) osim za vrstu voljić maslinar (Hippolais olivetorum) za koju je pod ciljeve očuvanja populacija i 
staništa navedeno stanište otvorene niske listopadne šume/šumarci koje je zatečeno na dijelovima lokacije 
zahvata.  

Ostale navedene vrste ptica (tablica 2.4.2.) nastanjuju uglavnom otvorene kamenjarske travnjake i 
kamenjarske travnjake, otvorene suhe travnjake, otvorene travnjake, stjenovita područja, garige, mozaična 
staništa s ekstenzivnom poljoprivredom, otvorena mozaična staništa, mozaična staništa s ekstenzivnom 
poljoprivredom, vlažne travnjake i oranice. 

Na područje ekološke mreže negativno utječe intenziviranje poljoprivrede, napuštanje i izostanak 
košnje, napuštanje stočarstva i izostanak ispaše, stočarstvo i uzgoj životinja (bez ispaše), lov i uznemiravanja 
od strane ljudi, a što su sve utjecaji izvan mogućih utjecaja zbog planiranog zahvata izgradnje fotonaponske 
elektrane "Poličnik", koji će se smjestiti na ukupnoj površni potencijalne zone izgradnje od 29,96 ha (tlocrtna 
površina panela 17,88 ha) uz prenamjenu zemljišta unutar definiranog područja za razvoj i uređenje izvan 
naselja s gospodarsko-proizvodnom namjenom čime zahvat ujedno predstavlja trajni gubitak staništa, ali se 
ne predviđa rasprostiranje utjecaja izvan same lokacije zahvata. 

Solarne elektrane u pravilu ne predstavljaju velik problem za ptice, ali je pažnju potrebno posvetiti 
zbog mogućeg kumulativnog utjecaj zbog razmještaja planiranih zahvata na okolnom području te se stog ne 
može isključiti nepovoljan utjecaj na ptice koje gnijezde na pojedinačnim lokalitetima kao rezultat gubitka i 
fragmentacije staništa ne samo od sunčanih elektrana nego i od pripadajućih dalekovoda i pristupnih cesta. 
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Lokacija zahvata nalazi se na području staništa koji obuhvaćaju 8% površine područja ekološke mreže 
tj. nalazi se na području listopadnih šuma i šikara medunca sa sastojinom oštroigličaste borovice te će sa 
planiranih 17,88 ha površine potrebne za razmještaj solarnih modula zauzeti 0,027% od ukupne 
površine područja ekološke mreže (POP) HR1000024 Ravni kotari koja iznosi 65 117,75 ha. Lokacija 
zahvata može imati negativan utjecaj na ciljeve očuvanja u ovom području, a negativni utjecaji mogu se 
umanjiti provođenjem mjera zaštite čime se utvrđeni utjecaj može svesti na prihvatljivu razinu. 

Za lokaciju zahvata neće biti potrebe za izgradnjom pristupne ceste jer će se koristiti već postojeće ceste 
u proizvodnoj zoni Grabi-I i Grabi-II i postojeći putovi za pristup tako da se tim dijelom zahvata ne utječe 
dodatno na fragmentaciju staništa unutar područja ekološke mreže. 

Prema tablicama 2.4.1. Značajke područja ekološke mreže i 2.4.2. Ciljne vrste ptica za područje 
očuvanja značajno za ptice sukladno  Pravilniku o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta ptica u 
područjima ekološke mreže, razvidno je kako na lokaciji zahvata zbog utvrđene vrste staništa eventualno 
može doći do utjecaja na vrstu voljić maslinar (Hippolais olivetorum) - ptica gnjezdarica  - očuvana populacija 
i staništa otvorene niske listopadne šume/šumarci, stari maslinici za održanje gnijezdeće populacije od 30-50 
p. Glavni razlozi ugroženosti vrste ogledaju se u zapuštanju tradicionalnog poljodjelstva i voćarstva i 
intenziviranju poljodjelstva. 

Na području lokacije zahvata nisu prisutna staništa koja predstavljaju postojeća gnjezdilišta ciljnih 
vrsta ptica (tablica 2.4.1.), odnosno staništa za selidbene populacije ptica područja ekološke mreže (POP) 
HR1000024 Ravni kotari. Šuma i šikara medunca sa sastojinom oštroigličaste borovice koja se nalazi na 
lokaciji zahvata navodi se kao uvjetno potencijalno stanište navedenih za ciljnu vrstu voljić maslinar (Hippolais 
olivetorum)  u tablici 2.4.2. kao cilj očuvanja ciljnih vrsta ptica u područjima ekološke mreže. 

Intenzivno pojavljivanje ciljnih vrsta ptica na predmetnoj lokaciji nije očekivano i nije izvjesno 
korištenje lokacije zahvata kao izuzetno pogodno za njihovo zadržavanje. Pri tome je važno napomenuti da je 
veći broj ciljnih vrsta ptica navedenih u tablici 2.4.2. većinom vezan za drugačija vrsta staništa nego su to 
šume na lokaciji zahvata, a koja su rasprostranjene izvan lokacije zahvata u njegovoj široj okolici. Na lokaciji 
zahvata moguće je pojavljivanje nekih od navedenih vrsta, međutim iste su vezane za okolna staništa koja su 
primjerenija za održanje populacija i koja su pogodnija za očuvanje njihovih staništa čime zahvat ujedno 
predstavlja trajni gubitak staništa, ali ipak zbog načina i obuhvata izvedbe zahvata neće doći do 
fragmentacije upravno ciljnih staništa i stoga utjecaj neće biti značajan. 

Međutim, za lokaciju zahvata vrlo je mala vjerojatnost mogućih utjecaja na vrstu voljić maslinar 
(Hippolais olivetorum) jer se ista uglavnom zadržava na otvorenim niskim listopadnim šumama i šumarcima na 
širokom prostoru (arealu) obitavanja tako da utjecaj planirane izgradnje SE "Poličnik" neće imati značajnog 
utjecaja na istu vrstu jer se lokacija zahvata nalazi uz izgrađeni dio poslovne zone uz državnu cestu gdje je 
fragmentacija staništa prisutna u određenoj razini.  

Osim izravnih utjecaja planiranog zahvata na ciljne vrste i cjelovitost područja ekološke mreže, 
potrebno je sagledati i moguće kumulativne utjecaje planiranog zahvata s drugim ili istovrsnim zahvatima na 
širem području. Iz tog razloga, prilikom procjene skupnih utjecaja u razmatranje su uzeti postojeći i planirani 
objekti iz područja elektroenergetike istog tipa utjecaja. Na području općine Poličnik nema instaliranih 
samostojećih sunčanih elektrana, dok su u Registru obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih 
proizvođača (Registar OIEKPP) u krugu od 15 km od zahvata (prilog 1. list 5 i tablica 2.1.2.1.) definirane 
potencijalne lokacije za pet samostojećih solarne elektrana ukupne snage 2,06 MW pobliže na području 
grada Zadra te na području Posedarja gdje se nalazi postojeća FNS Ždrilo Kneževići snage 0,01 MW.  
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Od navedenih lokacija na području ekološke mreže (POP) HR1000024 Ravni kotari smještena je 
jedinio planirana FNE INEL 1 na području općine Poličnik oko 6,5 km južno od lokacije zahvata, dok su ostale 
lokaciji smještene izvan obuhvata bilo kojeg područja ekološke mreže, a samo se postojeća FNS Ždrilo 
Kneževići nalazi na području (POP) HR1000023 SZ Dalmacija i Pag udaljena oko 14 km sjeveroistočno od 
lokacije zahvata. 

Utvrđeni obuhvat mogućih utjecaja kod izgradnje i tijekom rada te održavanja zahvata SE "Poličnik", 
kao što su trajni gubitak staništa i fragmentacija koji su izgledni jer je zahvat lociran unutar područja ekološke 
mreže nisu značajni zbog manje površine planiranog zahvata od 4,94 ha izravno pod panelima kao i zbog 
pozicioniranju ostalih zahvata postojeće javne elektroenergetske mreže na koju se planirana SE "Poličnik" 
priključuje, a ujedno ne postoje veći zahvati sličnih utjecaja u bližoj okolici.  

Kumulativni utjecaj zbog razmještaja sunčanih elektrana u okruženju lokacije zahvat je manje izgledan 
jer trenutačno nema izgrađenih samostojećih elektrana u okruženju, a najbliže planirana FNE INEL1 snage 0,03 
MW se nalazi na udaljenosti od oko 6,5 km južno od lokacije zahvata. 

Prema svemu prethodnome mogući značajni utjecaji zbog izvođenja radova i korištenja SE "Poličnik" 
na navedeno područje ekološke mreže na lokaciji zahvata nisu prepoznati. Lokacija zahvata neće značajnije 
zadirati u staništa područja ekološke mreže osim na površini od 17,88 ha, odnosno zahvat neće u velikoj 
mjeri utjecati na vrijedna svojstva i dodatnu fragmentaciju staništa na područjima ekološke mreže. Svi 
prethodno analizirani utjecaji zahvata procijenjeni su kao prihvatljivi i isti će biti prisutni u užem lokalnom 
području uz lokaciju zahvata.  

Zahvat je ograničen na određeno područje koje će zauzimati površine pod panelima od 17,88 ha na 
novoformiranim česticama od 29,96 ha, a već prilikom projektiranja uređenja građevinske parcele za smještaj 
SE "Poličnik" vodilo se računa o što manjem utjecaju zahvata na okoliš što je vidljivo kroz tehnička rješenja 
(prikazanih u opisu zahvata u sklopu elaborata) i kroz poštivanje smjernica za određivanje lokacija sunčanih 
elektrana unutar važeće prostorno-planske dokumentacije. Površina lokacije zahvata je smještena na prostoru 
šuma, međutim kroz odredbe za provođenje PPŽ-a i PPUG Korčula se navodi da je na istima moguće 
formiranje izdvojenog područja za namjenu izgradnje sunčanih elektrana uz poštivanje zakonskih odredbi i 
primjenu mjera zaštite (prirodna područja i područja u obuhvatu ekološke mreže) određenu kroz iste i kroz 
usvojene prostorne planove.  

Mjere zaštite okoliša čime bi se smanjilo moguće utjecaje na sastavnice okoliša tijekom korištenja 
zahvata, a između ostalog i utjecaje na biljni i životinjski svijet, planirane su važećim zakonskim aktima, 
tehničkim propisima i normama kojima se regulira građenje sunčanih elektrana. Unatoč spomenutog 
mogućeg pojavljivanja manjih negativnih utjecaja - pojava buke i emisija prašine za vrijeme gradnje i 
uređenja, navedeni neće značajnije negativno utjecati na okoliš i prirodu, odnosno ciljeve očuvanja područja 
ekološke mreže.  

Mogući utjecaji zahvata na okoliš su prisutni samo u užem području izgradnje sunčane 
elektrane "Poličnik" u naselju Poličnik, pa iako se nalazi na području ekološke mreže dodatno neće 
imati značajnog utjecaja na područje (POP) HR1000024 Ravni kotari. 

Kada se promatra utjecaj predmetnog zahvata na područja ekološke mreže i ciljeve njihova očuvanja, 
može se zaključiti da s obzirom na vrlo malu površinu zahvata u odnosu na površinu područje ekološke mreže 
na koji se isti smješta  i predviđeni način gradnje tijekom izvođenja radova uz primjenu mjera zaštite tijekom 
korištenja, planirani zahvat neće imati značajan utjecaj na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja 
ekološke mreže kao ni ciljeve njihovog očuvanja. 
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Budući prema svemu prethodno navedenome nisu utvrđeni niti izravni utjecaji planiranog 
zahvata na područja ekološke mreže kao i zbog nepostojanja negativnog međusobnog utjecaja na 
postojeće i planirane zahvate obnovljivih izvora energije te elektroenergetske mreže, planirana SE 
"Poličnik" neće značajno pridonijeti skupnom utjecaju s planiranim i postojećim projektima iz područja 
obnovljivih izvora energije na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. 
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3.5. Opis obilježja utjecaja 

Poglavlje je izrađeno sadržajno prema Prilogu V. - Kriteriji na temelju kojih se odlučuje o potrebi 
procjene utjecaja zahvata na okoliš, Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17). 

 
Tablica 3.5.1. Obilježja utjecaja zahvata izgradnje FNE "Poličnik" 

OBILJEŽJA UTJECAJA 
obilježja zahvata opis utjecaja 

- veličina i 
projektno rješenje 
zahvata 

Na lokaciji zahvata na području naselja Poličnik nositelj zahvata SUN INVEST GROUP d.o.o. 
planira izgraditi fotonaponsku elektranu (FNE) kao prizemnu građevinu na području 
gospodarsko-proizvodne namjene za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora s 
priključkom na javni distributivni sustav električne energije u nadležnosti HEP ODS-a izvan 
lokacije zahvata.  
Lokacija zahvata sadržana je unutar buduće građevne čestice u k.o. Poličnik s definiranim 
načinom uporabe prema katastru kao šuma. Na lokaciji zahvata na području Općine Poličnik u 
Zadarskoj županiji nositelj zahvata planira izgradnju energetske građevine na površini 
obuhvata područja elektrane od 29,96 ha s tlocrtnom površinom koju prekrivaju fotonaponski 
moduli od oko 17,88 ha. Moduli će biti postavljeni pod kutom od 30° s nagibom prema jugu.  
Cijeli sustav sastojati će se od 86 400 fotonaponskih monokristalnih solarnih modula 
pojedinačne maksimalne snage 500 Wp, što rezultira izlaznom snagom generatora 
(istosmjerna strana) od 43,2 MWp. Očekivano je postizanje specifičnog godišnjeg prinosa 
sustava od 1 400 kWh / kWp /godinu. Očekivana godišnja proizvodnja električne energije 
sunčane elektrane je 52 012 800 kWh. Energija proizvedena u sunčanoj elektrani predavala bi 
se u javnu elektrodistribucijsku mrežu. 

- kumulativni 
učinak  
s ostalim postojećim 
i/ili odobrenim 
zahvatima 

Na području općine Poličnik nema izgrađenih samostojećih sunčanih elektrana, a 
planirana je jedna samostojeća sunčana elektrana FNE INEL 1 oko 6,5 km južno od 
lokacije zahvata.  
Povećanje kumulativnog utjecaja s ostalim zahvatima (postojeći i planirani) zbog uvođenja 
proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora nije izgledno i ne očekuje se zbog 
odabrane lokacije i planiranog načina izvođenja zahvata. Priključak sunčane elektrane na 
javnu distribucijsku mrežu izvest će se sukladno uvjetima propisanim elaboratom 
optimalnog tehničkog rješenja priključenja (EOTRP) i elektroenergetske suglasnosti (EES) 
koje će izdati HEP ODS. Kako nisu utvrđeni mogući kumulativni sa zahvatima u 
neposrednoj okolici zahvata isto ujedno isključuje moguće utjecaje na ostale istovrsne ili 
druge vrste postojećih ili planiranih zahvata u široj okolici. 

- korištenje 
prirodnih resursa 

Prirodni resursi na lokaciji zahvata neće biti značajno narušeni iako će na lokaciji zahvata  
biti uklonjena prirodna šuma i makija na površini od 17,88 ha, međutim u užoj i široj 
okolici prevladava visoka zastupljenost istih staništa. Manje količine tla nastale iskopom 
kod temeljenja elemenata sunčane elektrane, a koje nemaju značajnu ekološku ulogu 
sačuvat će se te naknadno upotrijebiti u sanaciji okoliša, nakon izvođenja građevinskih 
radova, a kako bi se uspostavilo stanje što sličnije onom prije izgradnje.  
Pozitivni utjecaja zahvata u smislu očuvanja prirodnih resursa se ogleda u korištenju 
energije Sunca za proizvodnju električne energije. 

- proizvodnja 
otpada 

Sav otpadni materijal od izgradnje fotonaponske elektrane "Poličnik" i pratećih sadržaja biti će 
zbrinut na propisane načine sukladno pravilima građevinske struke.  

- onečišćenje i 
smetnja  djelovanja 

Emisija prašine i buke tijekom uređenja površine terena i izgradnje sunčane elektrane biti će u 
nešto većem obujmu u odnosu na postojeće stanje na lokaciji zahvata, međutim zbog vrlo 
kratkog vremenskog trajanja izvođenja zahvata i ograničenog obuhvata emisije će biti 
povezane isključivo s lokacijom zahvata i njenom užom okolicom. Prilikom korištenja zahvata 
isti neće uzrokovati nikakve smetnje ili producirati bilo kakvo onečišćenje prostora jer nema 
ispuštanja otpadnih voda te emisija buke, prašine ili štetnih plinova u okoliš i atmosferu.  

- rizik od velikih 
nesreća i/ili 
katastrofa 

Tijekom izvedbe planiranog zahvata moguća je nezgoda u vidu prevrtanja strojeva te uređaja i 
izlijevanja opasnih tvari (pogonsko gorivo, ulja i maziva, antifriz), međutim zbog provođenja 
mjera zaštite i korištenja malih količina takvih opasnih tvari na lokaciji zahvata vjerojatnost 
akcidentnog događaja je niska. Za vrijeme rada sunčane elektrane ne koriste se opasna 
sredstva. 

- rizik za ljudsko Prilikom izvođenja radova koristit će se provjerena tehnologija čime su rizici za ljudsko zdravlje 
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OBILJEŽJA UTJECAJA 
zdravlje maksimalno umanjeni.  

Rizici za ljudsko zdravlje prilikom korištenja zahvata nisu izgledni i ne očekuju se zbog vrste 
zahvata. 

lokacija zahvata 

- postojeći način 
korištenja  
(namjena) zemljišta 

U naravi lokacija zahvata je neizgrađeno doprirodno područje, a ista je planskom 
dokumentima prepoznata kao površina pogodna kao potencijalna lokacija za proizvodnju 
električne energije iz obnovljivih izvora i koja je stoga jednoznačno smještena u sklopu 
područja gospodarske tj. infrastrukturne namjene prema važećim PPŽ i PPUO. Postojeća 
lokacija ne koristi se u bilo kakve svrhe. 
Teren za izgradnju FNE "Poličnik" je smješten zapadno od naselja Poličnik i sjeveroistočno od 
naselja Murvica, na nadmorskoj visini s kotom od oko 65 - 96 m i s umjerenim padom u smjeru 
sjever-zapad. U središnjem i južnom dijelu lokacije nalaze se postojeći makadamski putovi. U 
široj okolici sjeverozapadno prevladavaju manje poljoprivredne te zapadno šumske površine. 
Planirani zahvat biti će izveden na propisani način i biti će održavan sukladno pravilima struke. 
Izgradnja sunčane elektrane biti će odrađena u gabaritima usklađenima s izrađenim 
projektima.  

- kakvoća i 
sposobnost  
obnove prirodnih 
resursa 

Prirodni resursi na lokaciji zahvata ogledaju se u trajnom zauzimanju novih površina koje 
predstavljaju prirodno područje šuma i makije zbog namjene za proizvodnju električne 
energije iz obnovljivih izvora. Uređenjem i sanacijom građevinske čestice, a zbog 
izvođenja građevinskih radova, u neposrednom okolišu na lokaciji zahvata uspostaviti će 
se stanje slično stanju u okolici lokacije kakvo je bilo prije pokretanja zahvata, a isto je i 
obveza nakon eventualnog uklanjanja zahvata s predmetnog područja (sadnja autohtone 
vegetacije). 

- sposobnost 
apsorpcije  
(prilagodbe) okoliša 

Budući je lokacija zahvata smještena izvan zaštićenih područja, bilo područja prirodnog 
značaja ili kulturne baštine, ali u obuhvatu područja ekološke mreže na koju su zbog 
veličine, načina i korištenja zahvata utvrđeni prihvatljivi manji utjecaji, smatra se kako je 
prilagodba u postojeći okoliš izvjesna. Prilagodba okoliša će se dogoditi u potpunosti 
nakon završetka gradnje i radova sanacije gradilišta. 

obilježja i vrste mogućeg utjecaja zahvata 

- doseg utjecaja 

Predmetni zahvat smješten je izvan građevinskog područja naselja oko 300 m zapadno od 
neizgrađenog građevinskog područja naselja Poličnik te oko 1 km od izgrađenih područja 
naselja Poličnik i 1 km sjeveroistočno Murvica. Površina obuhvata zahvata planirana je na 
budućoj građevinskoj čestici gospodarsko-proizvodne namjene te neće zadirati u okolne 
čestice. Zahvat će zbog izvedbe radova u ograničenoj površini od 17,88 ha imati vrlo 
ograničeni lokalni doseg utjecaja unutar novoformirane građevinske čestice. 

- prekogranična  
obilježja utjecaja 

Planirani zahvat je smješten izvan obuhvata pograničnog prostora Republike Hrvatske. 
Prekogranični utjecaj nije izgledan zbog vrlo malog obuhvata zahvata i malog obujma utjecaja 
te prilične mogućnosti disperzije vrlo niskih razina emisije prašine i buke kao dominantnih 
utjecaja tijekom izvođenja zahvata.  

- snaga i složenost 
utjecaja 

Snaga i složenost utjecaja planiranog zahvata je vrlo niska kako za lokaciju zahvata, a 
uglavnom je vezana uz namjenu građevine (proizvodnja električne energije iz obnovljivih 
izvora), na području lokacije zahvata i užoj okolici zahvata, a na čimbenike okoliša zahvat neće 
imati negativnog utjecaja. 

- vjerojatnost 
utjecaja 

Vjerojatnost utjecaja je vrlo niska zbog mogućeg malog negativnog utjecaja zahvata  u vidu 
emisija buke i prašine koje su povećane samo za vrijeme izvođenja radova, ali iz razloga što 
korištenje planiranog zahvata na lokaciji ne obuhvaća korištenje opasnih tvari ni produkciju 
otpada. 

- trajanje, učestalost  
i reverzibilnost 
utjecaja 

Trajanje utjecaja ograničeno je na rok dovršenja radova (buka i prašina povremeno), a nakon 
tog roka utjecaji nestaju. Učestalost je povezana s dinamikom izvođenja radova kod izgradnje 
FNE "Poličnik", a nakon toga učestalost poprima određenu konstantnost vezano uz odvijanje 
planiranog održavanja. Reverzibilnost utjecaja nije očekivana. 

- kumulativni 
utjecaj s drugim 
postojećim i/ili 
odobrenim 
zahvatima 

Primjenom suvremene opreme, provjerenih građevinskih materijala i kontrolirane gradnje kod 
planiranih radova uređenja dodatni utjecaji nisu očekivani. Na području Općine Poličnik nema 
instaliranih solarnih elektrana, a najbliže se nalazi oko 6,5 km južno od predmetne lokacije, 
planirana lokacija FNE INEL 1 ukupne snage 0,03 MW. Obzirom na ukupnu snagu 
fotonaponskih modula i veće udaljenosti, međusobni kumulativni utjecaj na okoliš se ne 
očekuje.  
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- mogućnosti 
učinkovitog 
smanjivanja 
utjecaja 

Utjecaje na okoliš moguće je smanjiti kroz pridržavanje posebnih tehničkih propisa i norma 
kojima se regulira građenje tijekom izvođenja zahvata, a kasnije za vrijeme rada kroz 
kontinuirano provođenje održavanja. 
Fotonaponska elektrana "Poličnik" predviđene je ukupne snage fotonaponskih modula od 43,2 
MW s godišnjom proizvodnjom oko 52 012 800 kWh/godinu električne energije čime se 
pridonosi smanjenju emisije CO2 u iznosu od oko 12 100 t/godinu čime se utječe na 
ublažavanje klimatskih promjena. 

 
4. PRIJEDLOG MJERA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRAĆENJE STANJA OKOLIŠA 

U predmetnom elaboratu analizirano je stanje okoliša i sagledani su mogući utjecaji koje bi planirani 
zahvat izgradnja fotonaponske elektrane "POLIČNIK" snage 43,2 MWp na području Općine Poličnik u Zadarskoj 
županiji na rezerviranome prostoru za izgradnju infrastrukturnih sadržaja smještenom u Poslovnoj zoni Grabi-I 
Poličnik i Poslovnoj zoni Grabi-II mogao imati na sastavnice okoliša.  

Temeljem provedene analize čimbenika i vodeći računa o postupcima gradnje koji će se odvijati na 
lokaciji zahvata ne očekuju se značajni utjecaji na okoliš sukladno sadržaju Idejnog rješenja 
fotonaponske elektrane "Poličnik" (Plevnik, V. 2021). 

Također, u elaboratu su prikazana obilježja utjecaja zahvata prema kojima je razvidno kako zahvat 
nakon realizacije i izvedbe planiranih radova na izgradnji fotonaponske sunčane elektrane i kasnije, u 
korištenju i proizvodnji električne energije, neće prouzročiti negativne utjecaje na relevantne dijelove 
okoliša, te se stoga zahvat ocjenjuje prihvatljivim za okoliš. 

Nadalje, planirani zahvat će se izvoditi u skladu s važećim zakonskim aktima, tehničkim propisima i 
normama kojima se regulira građenje te sukladno izdanoj građevinskoj dozvoli koju će se zatražiti za gradnju 
planiranog zahvata. Prema tome mogući utjecaji na okoliš postaju lako predvidljivi i dobro kontrolirani te 
ograničeni na užu lokaciju zahvata kako tijekom izvođenja radova tako tijekom korištenja planiranog zahvata.  

Prema svemu navedenome, kao i u skladu s projektnom dokumentacijom, previđene će biti mjere 
zaštite i postupci kod gradnje te korištenje buduće građevine proizvodno energetske namjene na način da se 
mogući utjecaji na okoliš svedu na najmanju moguću mjeru. 

Radovi na izvedbi planiranog zahvata koji će se izvesti sukladno pravilima struke u izgradnji 
fotonaponske sunčane elektrane "Poličnik" te naknadno korištenje u konačnici neće izazvati značajan 
utjecaj na sastavnice okoliša. 

Iz svega navedenog zaključuje se da nije potrebno propisivanje dodatnih mjera zaštite okoliša.  
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POPIS PROPISA 

Popis zakona 

1. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
2. Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 127/19)  
3. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) 
4. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 
5. Zakon o vodama (NN 66/19) 
6. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 

25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20) 
7. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 12/18, 114/18, 14/21) 
8. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
9. Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 
10. Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19) 

Popis uredbi, odluka i planova 

1. Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/19) 
2. Uredba o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju 

Republike Hrvatske (NN 1/14) 
3. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17) 
4. Uredba o standardu kakvoće voda (NN 96/19) 
5. Plan upravljanja vodnim područjima (NN 66/16) 

Popis pravilnika 

1. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20) 
2. Pravilnik o granicama područja podslivova, malih slivova i sektora (NN 97/10, 31/13) 
3. Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15) 
4. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 
5. Pravilnik o popisu stanišnih tipova i karti staništa (NN 27/21) 
6. Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 129/13, 97/13) 
7. Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (NN 72/20) 
8. Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/13, 73/16) 

Strategije, konvencije, protokoli, sporazumi 

1. Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine 
s pogledom na 2070. godinu (NN 46/20) 

2. Konvencija o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (bernska konvencija), NN MU 6/00 
3. Konvencija o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja (bonska konvencija) NN MU 6/00  
4. Direktiva o staništima (CouncilDirective 92/43/EEC) 
5. Direktiva o pticama (CouncilDirective 79/409/EEC; 2009/147/EC) 
6. Okvirna direktiva o vodama (CouncilDirective 2000/60/EC) 
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Izvor karte je Osnovna geološka karta, list Zadar L33-139 (Majcen, Korolija, Sokač, Nikler; IGI Zagreb 1963-1969.) 
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TUMAČ OZNAKA:

Pogodnost za obradu
P-3   ograničena
        obradiva tla
N-1   privremeno
         nepogodno
         za obradu
N-2  trajno nepogodno
        za obradu

Stupanj osjetljivosti prema
kemijskim onečišćenjima (p)
p1  - slaba osjetljivost
p2 - umjerena osjetljivost

Dubina tla (du)
du2  < 60 cm

17

Nagib terena (n)
n > 15 i / ili 30%

Stjenovitost (st)
st1  >50% stijena

58 Smede na vapnencu
Lesivirano na vapnencu, Crnica
vapnenačko dolomitna, Rendzina, Koluvij
N-2, st1, n, p1
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lokacija zahvata 

30 Antropogena na kršu
Smeđa tla na vapnencu i dolomitu, Crvenice, Crnica
vapnenačko dolomitna, Koluvij
P-3, sk1, du2, p2

31 Antropogena flišnih i krških sinklinala i koluvija
Rendzina na flišu (laporu), Sirozem silikatno karbonatni,
Močvarno glejno, Pseudoglej obronačni, Koluvij
P-3, sk2, p2

43

55 Crvena plitka i srednje duboka
Smeđe tlo na vapnencu, Vapneno dolomitna crnica,
Antropogena
N-2, st1, du2, p1

56 Smeđe na vapnencu
Crnica vapnenačko dolomitna, Rendzina, Lesivirano na
vapnencu, Crvenica, Rigolana tla krša, Eutrično smeđe,
Sirozem na laporu
st1, n, p1

Skeletnost (sk)
sk1 >50% skeleta

sk2 < 50% skeleta

61 Crnica vapnenačko dolomitna
Smeđe tlo na vapnencu i dolomitu, Rendzina
na trošini vapnenca, Lesivirano na vapnencu
i dolomitu
st1, n, p1

61

61

43

43

43

43

31

31

30

17

17

17

17

17

56

55
58

61

Močvarno glejna, djelomično hidromeliorirana
Koluvij s prevagom sitnice, Rendzina na proluviju,
Pseudoglej na zaravni, Pseudoglej-glej
N-1; v, V, dr1,  p3

Rendzina na laporu (flišu) ili mekim vapnencima
Rigolana tla vinograda, Sirozem silikatno
karbonatni, Lesivirano na laporu ili praporu,
Močvarno glejno, Eutrično smeđe
P-3; n, du2, p1

Višak vode
v  stagnirajuće
    površinske vode
V  visoka razina
    podzemne vode

Dreniranost (dr)
dr1  - vrlo slaba

61
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FOTONAPONSKA ELEKTRANA "POLIČNIK" SNAGE
43,2 MW U OPĆINI POLIČNIK, ZADARSKA
ŽUPANIJA

vodotoci

A221, Povremeni vodotoci

kopnena staništa

C35, Submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci

C35/D31, Submediteranski i epimediteranski suhi 

travnjaci / Dračici

C35/E35, Submediteranski i epimediteranski suhi 

travnjaci / Primorske, termofilne šume i šikare 

medunca

E35, Primorske, termofilne šume i šikare medunca

I21, Mozaici kul>viranih površina

I21/C35, Mozaici kul>viranih površina / 

Submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci

I21/J11/I81, Mozaici kul>viranih površina / Ak>vna 

seoska područja / Javne neproizvodne kul>virane 

zelene površine

J11, Ak>vna seoska područja

J11/J13, Ak>vna seoska područja / Urbanizirana 

seoska područja

Karta staništa:
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A Površinske kopnene vode i močvarna staništa

A < 25.000

C Travnjaci, cretovi i visoke zeleni

C < 25.000

E Šume

E < 25.000

I Kul<virane nešumske površine i staništa s korovnom i 

ruderalnom vegetacijom

I < 25.000

J Izgrađena i industrijska staništa

J < 25.000

C Travnjaci, cretovi i visoke zeleni

D Šikare

E Šume

I Kul<virane nešumske površine i staništa s korovnom i r

uderalnom vegetacijom

J Izgrađena i industrijska staništa

Kopnena nešumska staništa:



Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne �pove - POVS

Područje očuvanja značajna za p�ce - POP
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Izvor podataka:   h�p://www.bioportal.hr/gis/
                                h�p://services.bioportal.hr/wms

Podloga:  h�p://geoportal.dgu.hr/services/tk/wms
                  TK 1 : 100 000, Državna geodetska uprava
                  (DGU GeoPortal WMS)

Broj teh.dn: 10/21-EZO
Datum izrade: 20.03.2021.
                                                                                             Prilog  8  List  2

Mjerilo  1 : 75 000

lokacija FNE Poličnik

Tumač obuhvata zahvata:

Predmetno područje: 

Nositelj zahvata: SUN INVEST GROUP d.o.o., Poličnik

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o.
Voditelj izrade: Ivica Šol�ć, dipl.ing.geot.

FOTONAPONSKA ELEKTRANA "POLIČNIK" SNAGE
43,2 MW U OPĆINI POLIČNIK, ZADARSKA
ŽUPANIJA



Točke

Spomenik prirode

Poligoni

Nacionalni park

Park prirode

Spomenik parkovne arhitekture

Značajni krajobraz

Zaš�ćena područja:

Karta zaš�ćenih područja RH

Izvor podataka:   h�p://www.bioportal.hr/gis/
                               h�p://services.bioportal.hr/wms

Podloga:  h�p://geoportal.dgu.hr/services/tk/wms
                  TK 1 : 100 000, Državna geodetska uprava
                  (DGU GeoPortal WMS)

Broj teh.dn: 10/21-EZO
Datum izrade: 20.03.2021.
                                                                                 Prilog  8  List  3

Mjerilo  1 : 100 000

lokacija FNE Poličnik

Tumač obuhvata zahvata:

Predmetno područje: 

Nositelj zahvata:  SUN INVEST GROUP d.o.o., Poličnik

Ovlaštenik: Eko-monitoring d.o.o.
Voditelj izrade: Ivica Šol;ć, dipl.ing.geot.

FOTONAPONSKA ELEKTRANA "POLIČNIK" SNAGE
43,2 MW U OPĆINI POLIČNIK, ZADARSKA
ŽUPANIJA
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REPUBLIKA HRVATSKA

PODRUČNI URED ZA KATASTAR ZADAR
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

NESLUŽBENA KOPIJA

Stanje na dan: 21.03.2021. 22:51

PRIJEPIS POSJEDOVNOG LISTA

Katastarska općina: POLIČNIK (Mbr. 334847)
Posjedovni list: 700

Prezime i ime odnosno tvrtka ili naziv, prebivalište odnosno sjedište upisane osobeUdio OIB

REPUBLIKA HRVATSKA,1/1

Podaci o katastarskim česticama

Z
gr D
io

Broj
katastarske

čestice

Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske
čestice/Način uporabe zgrade, naziv zgrade, kućni broj
zgrade

Površina/
m2

Broj
D.L.

Posebni
pravni
režimi

Primjedba

480/8 6GRMEČ 60342
ŠUMA 60342

481/1 13GRABI 1982472
ŠUMA 1982472

481/2 10GRABI 130194
ŠUMA 130194

481/62 13GRABI 744
ŠUMA 744

481/63 13GRABI 5118
CESTA 5118

481/64 10GRABI 3950
ŠUMA 3950

481/65 10GRABI 1086
CESTA 1086

481/66 10GRABI 59
CESTA 59

481/69 13GRABI 117000
ŠUMA 117000

481/71 13GRABI 16743
CESTA 16743

481/72 13GRABI 13948
ŠUMA 13948

481/73 13GRABI 611
ŠUMA 611

481/74 13GRABI 614
ŠUMA 614

isoltic
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isoltic
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Z
gr D
io

Broj
katastarske

čestice

Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske
čestice/Način uporabe zgrade, naziv zgrade, kućni broj
zgrade

Površina/
m2

Broj
D.L.

Posebni
pravni
režimi

Primjedba

481/121 13GRABI 1206
ŠUMA 1206

481/122 13GRABI 1203
ŠUMA 1203

481/123 13GRABI 1203
ŠUMA 1203

481/124 13GRABI 1204
ŠUMA 1204

481/125 13GRABI 1205
ŠUMA 1205

481/126 13GRABI 633
ŠUMA 633

481/127 13GRABI 633
ŠUMA 633

481/128 13GRABI 633
ŠUMA 633

481/129 13GRABI 614
ŠUMA 614

481/130 13GRABI 1042
ŠUMA 1042

481/131 13GRABI 660
ŠUMA 660

481/132 13GRABI 667
ŠUMA 667

481/133 13GRABI 653
ŠUMA 653

481/134 13GRABI 634
ŠUMA 634

481/135 13GRABI 1546
ŠUMA 1546

481/136 13GRABI 44
ŠUMA 44

481/137 13GRABI 73590
ŠUMA 73590

481/138 10GRABI 1874
CESTA 1874

481/139 13GRABI 42
CESTA 42

481/140 13GRABI 18946
ŠUMA 18946

481/141 13GRABI 38
ŠUMA 38

481/142 13GRABI 19693
ŠUMA 19693

isoltic
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Z
gr D
io

Broj
katastarske

čestice

Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske
čestice/Način uporabe zgrade, naziv zgrade, kućni broj
zgrade

Površina/
m2

Broj
D.L.

Posebni
pravni
režimi

Primjedba

481/143 13GRABI 38
ŠUMA 38

481/144 13GRABI 18995
ŠUMA 18995

481/145 13GRABI 38
ŠUMA 38

481/146 13GRABI 411
ŠUMA 411

481/147 13GRABI 3371
ŠUMA 3371

481/148 13GRABI 8259
ŠUMA 8259

481/149 13GRABI 10462
ŠUMA 10462

481/150 13GRABI 8549
ŠUMA 8549

481/151 13GRABI 10638
ŠUMA 10638

481/152 13GRABI 8152
ŠUMA 8152

481/153 13GRABI 2032
ŠUMA 2032

481/154 13GRABI 7117
ŠUMA 7117

481/155 13GRABI 6427
ŠUMA 6427

481/156 13GRABI 10927
ŠUMA 10927

481/157 13GRABI 21697
ŠUMA 21697

481/158 13GRABI 38
ŠUMA 38

481/159 13GRABI 20565
ŠUMA 20565

481/160 13GRABI 38
ŠUMA 38

481/161 13GRABI 20161
ŠUMA 20161

481/162 13GRABI 38
ŠUMA 38

481/163 13GRABI 20253
ŠUMA 20253

481/164 13GRABI 38
ŠUMA 38
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Z
gr D
io

Broj
katastarske

čestice

Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske
čestice/Način uporabe zgrade, naziv zgrade, kućni broj
zgrade

Površina/
m2

Broj
D.L.

Posebni
pravni
režimi

Primjedba

481/165 13GRABI 20337
ŠUMA 20337

481/166 13GRABI 38
ŠUMA 38

481/167 13GRABI 19056
ŠUMA 19056

481/168 13GRABI 38
ŠUMA 38

481/169 13GRABI 5589
ŠUMA 5589

481/170 13GRABI 25083
ŠUMA 25083

481/171 13GRABI 38
ŠUMA 38

481/172 13GRABI 23734
ŠUMA 23734

481/173 13GRABI 38
ŠUMA 38

481/174 13GRABI 21248
ŠUMA 21248

481/175 13GRABI 38
ŠUMA 38

481/176 13GRABI 21984
ŠUMA 21984

481/177 13GRABI 38
ŠUMA 38

481/178 13GRABI 23665
ŠUMA 23665

481/179 13GRABI 38
ŠUMA 38

481/180 13GRABI 6118
ŠUMA 6118

481/181 13GRABI 22607
ŠUMA 22607

481/182 13GRABI 5861
ŠUMA 5861

481/183 13GRABI 5426
ŠUMA 5426

481/184 13GRABI 3733
ŠUMA 3733

481/185 13GRABI 3127
ŠUMA 3127

481/186 13GRABI 3139
ŠUMA 3139
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Highlight

isoltic
Highlight

isoltic
Highlight

isoltic
Highlight

isoltic
Highlight

isoltic
Highlight

isoltic
Highlight



NESLUŽBENA KOPIJA

REPUBLIKA HRVATSKA
Općinski sud u Zadru
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL ZADAR
Stanje na dan: 21.03.2021. 22:51 Verificirani ZK uložak

Katastarska općina: 334847, POLIČNIK Broj ZK uloška: 638

Broj zadnjeg dnevnika: Z-11668/2016
Aktivne plombe: Z-21606/2016

IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE

Broj
zemljišta

(kat.
čestice)

Oznaka zemljišta
m2čhvjutro

Primjedba

A

PRVI ODJELJAK
Posjedovnica

Površina
Rbr.

480/8 60342GAJ1.

481/1 1982472GRABI

ŠUMA 1982472

2.

481/2 130194ŠUMA,

ŠUMA 130194

3.

481/62 744ŠUMA

ŠUMA 744

4.

481/63 5118CESTA5.

481/64 3950ŠUMA,6.

481/65 1086CESTA7.

481/66 59CESTA8.

481/69 117000PAŠNJAK9.

481/71 16743CESTA

CESTA 16743

10.

481/72 13948GRABI

ŠUMA 13948

11.

481/73 611ŠUMA

ŠUMA 611

12.

481/74 614ŠUMA

ŠUMA 614

13.

481/75 616ŠUMA

ŠUMA 616

14.

481/76 618ŠUMA

ŠUMA 618

15.

481/78 623ŠUMA

ŠUMA 623

16.

481/79 624ŠUMA

ŠUMA 624

17.

Zemljišnoknjižni izvadak (datum i vrijeme izrade) 22.03.2021. 08:04:29 Stranica: 1
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IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE
Katastarska općina: 334847, POLIČNIK Broj ZK uloška: 638

Verificirani ZK uložak

Broj
zemljišta

(kat.
čestice)

Oznaka zemljišta
m2čhvjutro

Primjedba

A

PRVI ODJELJAK
Posjedovnica

Površina
Rbr.

481/135 1546ŠUMA

ŠUMA 1546

72.

481/136 44ŠUMA

ŠUMA 44

73.

481/137 73590GRABI

ŠUMA 73590

74.

481/138 1874CESTA

CESTA 1874

75.

481/139 42CESTA

CESTA 42

76.

481/140 18946GRABI

ŠUMA 18946

77.

481/141 38GRABI

ŠUMA 38

78.

481/142 19693GRABI

ŠUMA 19693

79.

481/143 38GRABI

ŠUMA 38

80.

481/144 18995GRABI

ŠUMA 18995

81.

481/145 38GRABI

ŠUMA 38

82.

481/146 411GRABI

ŠUMA 411

83.

481/147 3371GRABI

ŠUMA 3371

84.

481/148 8259GRABI

ŠUMA 8259

85.

481/149 10462GRABI

ŠUMA 10462

86.

481/150 8549GRABI

ŠUMA 8549

87.

481/151 10638GRABI

ŠUMA 10638

88.

481/152 8152GRABI

ŠUMA 8152

89.

Zemljišnoknjižni izvadak (datum i vrijeme izrade) 22.03.2021. 08:04:29 Stranica: 5
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IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE
Katastarska općina: 334847, POLIČNIK Broj ZK uloška: 638

Verificirani ZK uložak

Broj
zemljišta

(kat.
čestice)

Oznaka zemljišta
m2čhvjutro

Primjedba

A

PRVI ODJELJAK
Posjedovnica

Površina
Rbr.

481/153 2032GRABI

ŠUMA 2032

90.

481/154 7117GRABI

ŠUMA 7117

91.

481/155 6427GRABI

ŠUMA 6427

92.

481/156 10927GRABI

ŠUMA 10927

93.

481/157 21697GRABI

ŠUMA 21697

94.

481/158 38GRABI

ŠUMA 38

95.

481/159 20565GRABI

ŠUMA 20565

96.

481/160 38GRABI

ŠUMA 38

97.

481/161 20161GRABI

ŠUMA 20161

98.

481/162 38GRABI

ŠUMA 38

99.

481/163 20253GRABI

ŠUMA 20253

100.

481/164 38GRABI

ŠUMA 38

101.

481/165 20337GRABI

ŠUMA 20337

102.

481/166 38GRABI

ŠUMA 38

103.

481/167 19056GRABI

ŠUMA 19056

104.

481/168 38GRABI

ŠUMA 38

105.

481/169 5589GRABI

ŠUMA 5589

106.

481/170 25083GRABI

ŠUMA 25083

107.

Zemljišnoknjižni izvadak (datum i vrijeme izrade) 22.03.2021. 08:04:29 Stranica: 6
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IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE
Katastarska općina: 334847, POLIČNIK Broj ZK uloška: 638

Verificirani ZK uložak

Broj
zemljišta

(kat.
čestice)

Oznaka zemljišta
m2čhvjutro

Primjedba

A

PRVI ODJELJAK
Posjedovnica

Površina
Rbr.

481/171 38GRABI

ŠUMA 38

108.

481/172 23734GRABI

ŠUMA 23734

109.

481/173 38GRABI

ŠUMA 38

110.

481/174 21248GRABI

ŠUMA 21248

111.

481/175 38GRABI

ŠUMA 38

112.

481/176 21984GRABI

ŠUMA 21984

113.

481/177 38GRABI

ŠUMA 38

114.

481/178 23665GRABI

ŠUMA 23665

115.

481/179 38GRABI

ŠUMA 38

116.

481/180 6118GRABI

ŠUMA 6118

117.

481/181 22607GRABI

ŠUMA 22607

118.

481/182 5861GRABI

ŠUMA 5861

119.

481/183 5426GRABI

ŠUMA 5426

120.

481/184 3733GRABI

ŠUMA 3733

121.

481/185 3127GRABI

ŠUMA 3127

122.

481/186 3139GRABI

ŠUMA 3139

123.

481/187 4195GRABI

ŠUMA 4195

124.

481/188 3953GRABI

ŠUMA 3953

125.

Zemljišnoknjižni izvadak (datum i vrijeme izrade) 22.03.2021. 08:04:29 Stranica: 7
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Mono Multi Solutions

THE

BACKSHEET MONOCRYSTALLINE MODULE

IEC61215/IEC61730/IEC61701/IEC62716

Founded in 1997, Trina Solar is the world's leading 
total solution provider for solar energy. With local 
presence around the globe, Trina Solar is able to
provide exceptional service to each customer in 
each market and deliver our innovative, reliable 
products with the backing of Trina as a strong, 
bankable brand. Trina Solar now distributes its PV 
products to over 100 countries all over the world. 
We are committed to building strategic, mutually 

distributors and other partners in driving smart 
energy together.

Comprehensive Products 

××××××××××

Gu
ar

an
te

ed
 P

ow
er

90%

100%

Years 5 10 15 20 25

98.0%

84.8%

• Large area cells based on 210mm silicon wafers and 1/3-cut cell technology

resistance and improved current collection 

High power up to 505W

High energy yield

• Optimized power output under inter-row shading conditions 

• Excellent light absorption throughout the day (IAM) and low light performance,

High customer value
• Lower LCOE (Levelized Cost Of Energy), reduced BOS (Balance Of System) 

cost, shorter payback time

• Designed for compatibility with existing mainstream system components
• Higher Return on Investment

• Minimized micro-cracks with innovative non-destructive cutting technology
• Ensured PID resistance through cell process and module material control
• Resistant to salt, ammonia and sand

High reliability  

0/+5W

MAXIMUM POWER OUTPUT

MAXIMUM EFFICIENCY

POSITIVE POWER TOLERANCE

500W+

21.1%

Trina Solar’s Backsheet Performance Warranty

EU-28 WEEE
COMPLIANT

RECYCLABLE
PACKAGING

ISO 9001:    Quality Management System
ISO 14001:  Environmental Management System

ISO45001:  Occupational Health and Safety 
                                  Management System

ISO14064:  Greenhouse Gases Emissions Veri�cation 



*Measuring tolerance: ±3%.

41°C (±3 K

K

K

K

)

- 0.36%/

- 0.26%/

0.04%/

NMOT(Nominal Module Operating Temperature) Operational Temperature

Maximum System Voltage

-40 to +85°C

1500V DC (IEC)

10 year Product Workmanship Warranty

25 year Power Warranty

                       

Monocrystalline 

150 cells 

3.2 mm High Transmission, AR Coated Heat Strengthened Glass 

White 

IP 68 rated

Portrait: N  280mm/P  280mm

Landscape: N  1400 mm /P  1400 mm

Solar Cells

Cell Orientation

Module Dimensions

Weight

Glass

Backsheet

J-Box

Cables

Connector

Frame

Encapsulant Material EVA

Max Series Fuse Rating 20A

35 mm Anodized Aluminium Alloy

2176 ×1098× 35 mm

26.3 kg

DIMENSIONS OF PV MODULE(mm)
ELECTRICAL DATA (STC)

ELECTRICAL DATA (NMOT)

MECHANICAL DATA 

TEMPERATURE RATINGS MAXIMUMRATINGS 

PACKAGING CONFIGUREATION WARRANTY 

, Air Mass AM1.5.

MAX

OC

SC

www.trinasolar.com

CAUTION: READ SAFETY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS BEFORE USING THE PRODUCT.

Version number: TSM_EN_2020_A

(Do not connect Fuse in Combiner Box with two or more strings in  parallel connection)

TS4

4-Φ9×14
Installing Hole

6-Grounding Hole

4-Φ7×10
Installing Hole

480

20.1

485

20.3

490

20.5

495

20.7

Peak Power Watts-PMAX (Wp)*

Maximum Power Voltage-VMPP  (V)

Maximum Power Current-IMPP (A)

Open Circuit Voltage-VOC  (V)

Short Circuit Current-ISC (A)

η m (%)

Maximum Power-PMAX (Wp)

Maximum Power Voltage-VMPP (V)

Maximum Power Current-IMPP (A)

Open Circuit Voltage-VOC (V)

Short Circuit Current-ISC (A)

505

21.1

42.0

11.42

50.8

12.07 11.99

42.2

11.49

51.1

12.14

42.4

11.56

51.3

12.21

42.6

 11.63

51.5

 12.35

43.0

11.75

51.9

363

39.6

9.15

48.0

9.65

367

39.8

9.20

48.2

9.72

371

40.0

9.26

48.4

9.77

375

40.2

9.32

48.6

9.83

382

40.6

9.43

49.0

9.94

500

20.9

 12.28

42.8

 11.69

51.7

379

40.4

9.37

48.8

9.89

0/+5Power Output Tolerance-PMAX (W)

(Please refer to product warranty for details)

0.55% annual degradation

Front View

Back View

A-A B-B

Nameplate

Junction Box

12-Drain Hole

Nameplate

Junction Box

12-Drain Hole

35

35

Laminate

Silicon Sealant

Frame

35

24.5

Laminate

AA

B
B

Frame

Silicon Sealant

1056

1098

1053

1098
35

35

21
76

14
00

40
0

21
76

I-V CURVES OF PV MODULE(490 W)

Cu
rr

en
t (

A)

P-V CURVES OF PV MODULE(490W)

Po
w

er
 (W

)

50

100

150

200

250

300

350

400

450

50500

Voltage(V)

Voltage(V)
0 10 20 30 40 50 60

0 10 20 30 40 50 60

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0
10.0
12.0
14.0

BACKSHEET | TSM-DE18M(II)

Modules per 40’ container:  600 pieces

Modules per box:                             30 pieces



SOLAR .HUAWE I .COM

Circuit Diagram
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DC
Switch 1

DC 
Switch 2

DC 
Switch 3

SPD

EMI
Filter

Current 
Sensor

DC/AC
Inverter

Output
Filter

L1
L2
L3
PE 

Output
Relay

SPD

SPD

SPD

EMI
Filter

MPPT1

MPPT2

MPPT3

MPPT4

MPPT5

MPPT6

MPPT7

MPPT8

MPPT9

9 
MPP Trackers

99.0%
Max. Efficiency 

String-level
Management

Smart I-V Curve 
Diagnosis Supported

MBUS
Supported

Fuse Free 
Design

Surge Arresters 
for DC & AC

IP66 
Protection

Efficiency Curve

90%

91%

92%

93%

94%

95%

96%

97%

98%

99%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

880 V

1080 V

1174 V

1200 V

Efficiency

Load

SUN2000-185KTL-H1
Smart String Inverter



SOLAR .HUAWE I .COM

SUN2000-185KTL-H1 

Technical Specifications

Efficiency
Max. Efficiency 99.03%

European Efficiency 98.69%

Input
Max. Input Voltage 1,500 V

Max. Current per MPPT 26 A

Max. Short Circuit Current per MPPT 40 A

Start Voltage 550 V

MPPT Operating Voltage Range 500 V ~ 1,500 V

Nominal Input Voltage 1,080 V

Number of Inputs 18

Number of MPP Trackers 9

Output
Nominal AC Active Power 175,000 W @40°C, 168,000 W @45°C, 160,000 W @50°C

Max. AC Apparent Power 185,000 VA

Max. AC Active Power (cosφ=1) 185,000 W

Nominal Output Voltage 800 V, 3W + PE

Rated AC Grid Frequency 50 Hz / 60 Hz

Nominal Output Current 126.3 A @40°C, 121.3 A @45°C, 115.5 A @50°C

Max. Output Current 134.9 A

Adjustable Power Factor Range 0.8 LG  ... 0.8 LD

Max. Total Harmonic Distortion ＜3%

Protection
Input-side Disconnection Device Yes

Anti-islanding Protection Yes

AC Overcurrent Protection Yes

DC Reverse-polarity Protection Yes

PV-array String Fault Monitoring Yes

DC Surge Arrester Type II

AC Surge Arrester Type II

DC Insulation Resistance Detection Yes

Residual Current Monitoring Unit Yes

Communication
Display LED Indicators, WLAN + APP

USB Yes

MBUS Yes

RS485 Yes

General
Dimensions (W x H x D) 1,035 x 700 x 365 mm (40.7 x 27.6 x 14.4 inch)

Weight (with mounting plate) 84 kg (185.2 lb.)

Operating Temperature Range -25°C ~ 60°C (-13°F ~ 140°F)

Cooling Method Smart Air Cooling

Max. Operating Altitude without Derating 4,000 m (13,123 ft.)

Relative Humidity 0 ~ 100%

DC Connector Staubli MC4 EVO2

AC Connector Waterproof Connector + OT/DT Terminal

Protection Degree IP66

Topology Transformerless

Standard Compliance (more available upon request)

Certificates
EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683, IEC 61727, 
P.O. 12.3, RD 1699, RD 661, RD 413, RD 1565, RD 1663, UNE 206007-1, UNE 206006



Nositelj projekta
(Project coordinator)

Lokacija
(Location)

Električna snaga
(Electrical 

capacity  [MW])

ROKO LONIĆ Bibinje 0,01

SPECIJALNA BOLNICA ZA 
ORTOPEDIJU

BIOGRAD NA MORU 0,03

RATIMIR MAROJEVIĆ Pašman 0,01

SPIRIT ESS SOLAR D.O.O. Starigrad 0,009

PIR TRGOVINA D.O.O. BIOGRAD NA MORU 0,01

MARINA SIGNUM D.D. Preko 0,03

VESELJKO D.O.O. BENKOVAC 0,0063

INEL-PROJEK, društvo s 
ograničenom odgovornošću za 

Poličnik 0,0299

Solar park obnovljivi izvori energije 
doo

Stankovci 0,2923

HERUS D.O.O. ZADAR 0,01

HERUS D.O.O. PAG 0,01

Obrt Drvna galanterija Posedarje 0,01

HOTEL VICKO COMMERCE 
D.O.O.

Starigrad 0,01

HOTEL VICKO COMMERCE 
D.O.O.

Starigrad 0,01FNE VICKO-VILLA

FNE VICKO-HOTEL

Fotonaponski sustav Ždrilo-Kneževići

FNE SE GRASSO

FNE ARCIZA

Sunčana elektrana Solar park BI

Fotonaponska elektrana INEL 1

FNE BUKOVIĆ 1

FNE MARINA SUTOMIŠĆICA

FNE SE PIR TRGOVINA

FNE SPIRIT EES SOLAR D.O.O.

FNE MAROJEVIĆ

fne se ortopedija 1

FNE LONIĆ ROKO

 - Svi

ZADAR 0,0097Integrirane 
sunčane elektrane:

FNE SUSTAV ZADAR STRUKOVNA ŠKOLA VICE 
VLATKOVIĆA

0,95

-Zadarska

Fotonaponska elektrana Stankovci SENEGA doo StankovciŽupanija:

BENKOVAC 9,9

Vrste postrojenja:

25,7392

Datum : 
06.04.2021.

Vrsta postrojenja
(Plant category)

Naziv projekta
(Project)

Sunčana elektrana - 
Solar power plant 
(106)

JIZ-01 Pregled 
projekata JIZ-01 Overview of 

Odabrani 
parametri: Sunčana elektrana Gradić LUMEN SOLIS d.o.o. za usluge



HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA 
- dioničko društvo

ZADAR 0,01

MIR-PROMET D.O.O. Sukošan 0,01

VELEBIT PRO SOL d.o.o. Jasenice (sjedište 
Jasenice)

5,63

BERISLAV MLINAREVIĆ OBROVAC 0,01

ENERGIJA D.O.O. 
FOTONAPONSKA

ZADAR 0,03

ENERGIJA D.O.O. 
FOTONAPONSKA

OBROVAC 0,01

PODUZETNIČKI INKUBATOR 
d.o.o.

ZADAR 0,0099

BISERKA SOKOL Pašman 0,01

ŠKOLA KNEZA BRANIMIRA 
SREDNJA

BENKOVAC 0,03

KONCEPT D.O.O. SOLARNI ZADAR 0,01

meridian SOLIS 3 d.o.o. ZADAR 0,9993

meridian SOLIS 3 d.o.o. ZADAR 0,9989

PETAR UŠLJEBRKA BENKOVAC 0,0099

OSNOVNA ŠKOLA PETAR 
ZORANIĆ

Vrsi 0,03

OSNOVNA ŠKOLA PETAR 
ZORANIĆ

NIN 0,03

MARINKO CANECKI NIN 0,008

JOSIP TUŠLA Vir 0,01

DORIAN SMOLJAN ZADAR 0,01

MILIVOJ MIŠURA BENKOVAC 0,0099

ANA DIJAN Sukošan 0,01

ANA DIJAN Sukošan 0,01

Grad Zadar ZADAR 0,0152

U.O.NIKO Posedarje 0,01

KONCEPT D.O.O. OPM ZADAR 0,0072

KONCEPT D.O.O. OPM Kali 0,007

KONCEPT D.O.O. OPM Sukošan 0,0074

ZLATKO GALJUF Vir 0,01

SOLAR DALMACIJA OBRT ZADAR 0,01

IVAN DOBAJ Pašman 0,0092

VINKO ŽILIĆ BENKOVAC 0,0099

SOLAR ART d.o.o. Kolan 1

SOLAR ART d.o.o. Kolan 1

VLAHO VL.KLANAC IVAN OPG Posedarje 0,01FNE KLANAC

Sunčana elektrana Kolan 2

Sunčana elekrana Kolan 1

FNE ŽILIĆ

FNE DOBAJ IVAN

FNE PETRČANE 1

FNE GALJUF ZLATKO

FNE OPM ŽUPANOVIĆ ZLATKO

FNE OPM PERIN ĐENKO

FNE OPM BOGUT ANTUN

FNE U.O. NIKO

Instalacija "Pozdrav Suncu"

FNE DIJAN ANA 1

FNE DIJAN ANA 2

FNE MIŠURA

FNE SMOLJAN

FNE TUŠLA

FNE CANECKI MARINKO 2

FNE SE PETAR ZORANIĆ 2

FNE SE PETAR ZORANIĆ 1

FNE UŠLJEBRKA

Fotonaponska elektrana Bokanjac 2

Fotonaponska elektrana Bokanjac

FNE SOLARNI KONCEPT 2

FNE SE KNEZ BRANIMIR 1

FNE SOKOL BISERKA

Fotonaponska elektrana Poduzetnički 
inkubator Zadar

FNE SE FOTONAPONSKA 
ENERGIJA 6

FNE FOTONAPONSKA ENERGIJA 5

FNE BERISLAV MLINAREVIĆ

Fotonaponska elektrana VELEBIT 
OBROVAC

FNE MIRA

FNE ELEKTRA ZADAR



MICROSTAR D.O.O. Vir 0,01

MICROSTAR D.O.O. Vir 0,01

MILKO BRKOVIĆ Poličnik 0,0046

ADRIAINVEST-INŽENJERING 
d.o.o. za konzalting i graditeljstvo

BIOGRAD NA MORU 0,0296

ANTE OMNESD.O.O. Stankovci 0,0295

OPĆINA PAKOŠTANE Pakoštane 0,01

D.O.O. NATER Vir 0,025

D.O.O. NATER Privlaka 0,01

D.O.O. NATER Privlaka 0,01

MIRKO IVIĆ BIOGRAD NA MORU 0,01

VODOVOD I ODVODNJA 
BENKOVAC D.O.O.

BENKOVAC 0,03

OSNOVNA ŠKOLA PRIVLAKA Privlaka 0,03

OPĆINA KOLAN Kolan 0,027

BOŽO SMIRČIĆ ZADAR 0,0099

GRAD OBROVAC OBROVAC 0,01

ANĐELKO GUZIĆ BENKOVAC 0,0099

ANTENA J.D. D.O.O. ZADAR 0,0099

ANTENA J.D. D.O.O. ZADAR 0,01

Općina Tkon Tkon 0,0103

OBRT ZA PROIZVODNJU 
ELEKTRIČNE ENERGIJE SOLUS,

Sali 0,0099

SEAL TECH D.O.O. ZADAR ZADAR 0,03

SEAL TECH D.O.O. ZADAR ZADAR 0,01

ORNATUS d.o.o. za građenje i 
usluge

Stankovci 0,999

ORNATUS d.o.o. za građenje i 
usluge

Stankovci 1

ORNATUS d.o.o. za građenje i 
usluge

Stankovci 0,5

SB D.O.O. ZADAR 0,0078

VINKA GUZIĆ BENKOVAC 0,0099

MORNARKA ĆOSIĆ Pašman 0,0074

OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE Pakoštane 0,03

KREŠO BRAČIĆ Sukošan 0,01

JADRAN LUX d.o.o. Povljana 1

MARIJAN MARTINOVIĆ BIOGRAD NA MORU 0,007FNE MARTINOVIĆ MARIJAN

Sunčana elektrana Povljana 1

FNE BRAČIĆ KREŠO

FNE PAKOŠTANE 1

FNE ĆOSIĆ MORNARKA

FNE GUZIĆ 1

FNE ŽIC ZADAR

Fotonaponska elektrana Novi 
Stankovci – Zona A4

Fotonaponska elektrana Novi 
Stankovci – Zona A5

Fotonaponska elektrana Novi 
Stankovci - Zona A3

FNE SE SEAL TECH 2

FNE SE SEAL TECH 1

FNE SE SOLUS Dugi Otok

Fotonaponska elektrana na krovu 
Općine Tkon

FNE ANTENA J.D. 4

FNE ANTENA J.D.

FNE GUZIĆ

FNE GRAD OBROVAC

FNE SMIRČIĆ

FNE KOLAN

FNE O.Š. PRIVLAKA 1

FNE SE BENKOVAC 4

FNE IVIĆ MIRKO

FNE ZANKI 2

FNE ZANKI 1

FNE VUČETIĆ

FNE VRTIĆ GARDELIN PAKOŠTANE

SUNČANA ELEKTRANA OMNES

Fotonaponske elektrane Adria Biograd 
na Moru

FNE BRKOVIĆ

FNE MS-ŠPLAJT-VIR

FNE MS-PETRIĆ-VIR



IGOR PALČIĆ PAG 0,03

OSNOVNA ŠKOLA STJEPAN 
RADIĆ

Bibinje 0,03

GRAD BENKOVAC BENKOVAC 0,01

GRAD BENKOVAC BENKOVAC 0,03

GRAD BENKOVAC BENKOVAC 0,03

TERMOSOLAR D.O.O. ZADAR 0,03

TERMOSOLAR D.O.O. ZADAR 0,03

ZORAN PULJIĆ OBROVAC 0,01

VEDRAN PATAČIĆ Vir 0,01

JOSO JURČIĆ Privlaka 0,01

VELEIMPEX D.O.O. Sukošan 0,0218

GRAD EXPORT D.O.O. 
VINKOVCI ZASTUPAN PO 

Stankovci 0,0295

VRANA d.o.o. za proizvodnju i 
trgovinu hranom

BIOGRAD NA MORU 0,03

VRANA d.o.o. za proizvodnju i 
trgovinu hranom

BIOGRAD NA MORU 0,03

VRANA d.o.o. za proizvodnju i 
trgovinu hranom

BIOGRAD NA MORU 0,03

VRANA d.o.o. za proizvodnju i 
trgovinu hranom

BIOGRAD NA MORU 0,03

VRANA d.o.o. za proizvodnju i 
trgovinu hranom

BIOGRAD NA MORU 0,03

D.O.O. VRANA Polača 0,03

Petar Ključarić OBROVAC 0,01

DAS ENERGIJA D.O.O. ZADAR 0,0092

DAS ENERGIJA D.O.O. ZADAR 0,0087

BOŠKO MARIĆ Sukošan 0,008

IVAN PLAZINA ZADAR 0,005

GRAD ZADAR ZADAR 0,0113

0,1600

PIPRA društvo s ograničenom 
odgovornošću za proizvodnju, 

Gračac 0,16

426,9500

ADRIA WIND POWER d.o.o. za 
proizvodnju električne energije

PAG 5,95

EKO društvo s ograničenom 
odgovornošću za energetski 
konzalting

BENKOVAC;OBROVA
C

18VE ZD2

Mala vjetroelektrana Ravna 1

Vjetroelektrana - 
Wind power plant 
(13)

Mala hidroelektrana „Una-mlin“

Hidroelektrana - 
Hydro power plant (1)

FNE INSTALACIJA POZDRAV 
SUNCU

FNE PLAZINA IVAN

FNE MARIĆ BOŠKO

FNE DAS 88

FNE DAS 81

Sunčana elektrana Ključarić 1

FNE STAJA MUZNIH KRAVA 2

Fotonaponska elektrana Centar za 
pripremu povrća

Fotonaponska elektrana Pogon za 
kiseljenje kupusa Vrana

Fotonaponska elektrana Staja muznih 
krava 2 Vrana

Fotonaponska elektrana Staja muznih 
krava 1 Vrana

Fotonaponska elektrana Objekt za 
skladištenje sijena Vrana

Sunčana elektrana Dea 4

FNE NIKA

FNE JURČIĆ JOSO

FNE VEDRAN PATAČIĆ

FNE ZORAN PULJIĆ

FNE SE TERMOSOLAR BP53

FNE SE TERMOSOLAR BP52

FNE SE BENKOVAC 3

FNE SE BENKOVAC 2

FNE SE BENKOVAC 1

FNE SE OŠ STJEPAN RADIĆ 1

FNE BELVEDER-PAG



EKO društvo s ograničenom 
odgovornošću za energetski 
konzalting

BENKOVAC 18

VELIKA POPINA d.o.o. Gračac 18

EKO ZADAR DVA d.o.o. BENKOVAC 9

VENTUS FLATUS d.o.o. za usluge BENKOVAC 33

POŠTAK d.o.o. Gračac 45

VJETROPARK JASENICE društvo 
s ograničenom odgovornošću za 
proizvodnju i distribuciju električne 
energije iz obnovljivih izvora 

Jasenice (sjedište 
Jasenice)

10

KUNOVAC d.o.o. za usluge BENKOVAC;OBROVA
C

48

EKO - ENERGIJA projektiranje, 
proizvodnja i trgovina d.o.o. 

OBROVAC 99

ENERGETSKI PARK KORLAT 
društvo s ograničenom 

BENKOVAC 58

VJETROELEKTRANA BRUVNO 
d.o.o. za proizvodnju električne 

Gračac 45

LIBURANA d.o.o. za poslovanje 
nekretninama, trgovinu, 

Gračac 20

4,9000

BIOMASS TO ENERGY 
BENKOVAC društvo s 
ograničenom odgovornošću za 
proizvodnju energije

BENKOVAC 4,9

457,7492Ukupno / Total: 121

Kogeneracijsko postrojenje Benkovac

Elektrana na 
biomasu - Biomass 

VE Mazin 2

Vjetroelektrana Bruvno

Vjetroelektrana Korlat

VE Zelengrad-Obrovac 99 MW

VE ZD2P

Vjetropark Jasenice

Proširenje ZD6 (dio) snage oko 45 
MW

VE ZD3P

VE ZD4

VE ZD6

VE ZD3



Nositelj projekta
(Project coordinator)

Lokacija
(Location)

Električna snaga
(Electrical capacity  

[MW])

Solar park obnovljivi izvori energije doo Stankovci 0,2923

Obrt Drvna galanterija Posedarje 0,01

VELEBIT PRO SOL d.o.o. Jasenice (sjedište Jasenice) 5,63

PODUZETNIČKI INKUBATOR d.o.o. ZADAR 0,0099

meridian SOLIS 3 d.o.o. ZADAR 0,9993

meridian SOLIS 3 d.o.o. ZADAR 0,9989

Grad Zadar ZADAR 0,0152

SOLAR ART d.o.o. Kolan 1

SOLAR ART d.o.o. Kolan 1

ADRIAINVEST-INŽENJERING d.o.o. za konzalting i 
graditeljstvo

BIOGRAD NA MORU 0,0296

Općina Tkon Tkon 0,0103

ORNATUS d.o.o. za građenje i usluge Stankovci 0,999

ORNATUS d.o.o. za građenje i usluge Stankovci 1

ORNATUS d.o.o. za građenje i usluge Stankovci 0,5

JADRAN LUX d.o.o. Povljana 1

GRAD EXPORT D.O.O. VINKOVCI ZASTUPAN PO ČLANU 
UPRAVE  PETRU ŠIMIĆ

Stankovci 0,0295

VRANA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu hranom BIOGRAD NA MORU 0,03

VRANA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu hranom BIOGRAD NA MORU 0,03

VRANA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu hranom BIOGRAD NA MORU 0,03

VRANA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu hranom BIOGRAD NA MORU 0,03

VRANA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu hranom BIOGRAD NA MORU 0,03

JIZ-01 Pregled 
JIZ-01 Overview of projects 

Odabrani parametri:
Sunčana elektrana Gradić LUMEN SOLIS d.o.o. za usluge BENKOVAC 9,9

Vrste postrojenja:

24,5639

Datum : 06.04.2021.
Vrsta postrojenja
(Plant category)

Naziv projekta
(Project)

Sunčana elektrana - Solar 
power plant (25)

Županija: 0,95

-Zadarska

Fotonaponska elektrana Stankovci SENEGA doo Stankovci

 - Ne

Poličnik 0,0299Integrirane sunčane 
elektrane:

Fotonaponska elektrana INEL 1 INEL-PROJEK, društvo s ograničenom odgovornošću za 
projektiranje, inženjering, graditeljstvo i trgov

Fotonaponska elektrana VELEBIT OBROVAC

Fotonaponski sustav Ždrilo-Kneževići

Sunčana elektrana Solar park BI

Fotonaponska elektrana Bokanjac

Fotonaponska elektrana Poduzetnički inkubator Zadar

Instalacija "Pozdrav Suncu"

Fotonaponska elektrana Bokanjac 2

Sunčana elektrana Kolan 2

Sunčana elekrana Kolan 1

Fotonaponska elektrana na krovu Općine Tkon

Fotonaponske elektrane Adria Biograd na Moru

Fotonaponska elektrana Novi Stankovci - Zona A3

Fotonaponska elektrana Novi Stankovci – Zona A4

Fotonaponska elektrana Novi Stankovci – Zona A5

Fotonaponska elektrana Objekt za skladištenje sijena Vrana

Sunčana elektrana Dea 4

Sunčana elektrana Povljana 1

Fotonaponska elektrana Pogon za kiseljenje kupusa Vrana

Fotonaponska elektrana Staja muznih krava 2 Vrana

Fotonaponska elektrana Staja muznih krava 1 Vrana

Fotonaponska elektrana Centar za pripremu povrća



Petar Ključarić OBROVAC 0,01

0,1600

PIPRA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, 
ugostiteljstvo i trgovinu

Gračac 0,16

426,9500

ADRIA WIND POWER d.o.o. za proizvodnju električne 
energije

PAG 5,95

EKO društvo s ograničenom odgovornošću za energetski 
konzalting

BENKOVAC;OBROVAC 18

EKO društvo s ograničenom odgovornošću za energetski 
konzalting

BENKOVAC 18

VELIKA POPINA d.o.o. Gračac 18

EKO ZADAR DVA d.o.o. BENKOVAC 9

VENTUS FLATUS d.o.o. za usluge BENKOVAC 33

POŠTAK d.o.o. Gračac 45

VJETROPARK JASENICE društvo s ograničenom 
odgovornošću za proizvodnju i distribuciju električne energije 
iz obnovljivih izvora 

Jasenice (sjedište Jasenice) 10

KUNOVAC d.o.o. za usluge BENKOVAC;OBROVAC 48

EKO - ENERGIJA projektiranje, proizvodnja i trgovina d.o.o. OBROVAC 99

ENERGETSKI PARK KORLAT društvo s ograničenom 
odgovornošću za proizvodnju električne energije 

BENKOVAC 58

VJETROELEKTRANA BRUVNO d.o.o. za proizvodnju 
električne energije

Gračac 45

LIBURANA d.o.o. za poslovanje nekretninama, trgovinu, 
savjetovanje, upravljanje i usluge 

Gračac 20

4,9000

BIOMASS TO ENERGY BENKOVAC društvo s ograničenom 
odgovornošću za proizvodnju energije

BENKOVAC 4,9

456,5739

Hidroelektrana - Hydro 
power plant (1)

Mala hidroelektrana „Una-mlin“

Sunčana elektrana Ključarić 1

Vjetroelektrana - Wind 
power plant (13)

Mala vjetroelektrana Ravna 1

VE ZD2

VE ZD3

VE ZD6

VE ZD4

VE ZD3P

Proširenje ZD6 (dio) snage oko 45 MW

Vjetropark Jasenice

VE ZD2P

VE Zelengrad-Obrovac 99 MW

Vjetroelektrana Bruvno

Vjetroelektrana Korlat

Elektrana na biomasu - 
Biomass power plant (1)

Kogeneracijsko postrojenje Benkovac

VE Mazin 2

Ukupno / Total: 40
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