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1. UVOD 

Predmet ovog Elaborata zaġtite okoliġa je izgradnja neintegrirane sunļane elektrane (elektrana 
na tlu) prikljuļne snage 9,99 MW na lokaciji ï Rijeka, Kukuljanovo. Predmetna sunļana elektrana 
projektirana je za plasman proizvedene elektriļne u elektroenergetsku mreģu.  

Za predmetni zahvat izraĽeno je Idejno rjeġenje Neintegrirana sunļana elektrana Kukuljanovo 
9,99 MW (Ekonerg d.o.o., I-07-0699-IR-00, prosinac 2023.). 

 

Zahvat:  SUNĻANA ELEKTRANA KUKULJANOVO 9,99 MW 

 Prema Uredbi o procjenu utjecaja zahvata na okoliġ (NN 61/14, 3/17): 
PRILOG II. ï 2.4. Sunļane elektrane kao samostojeĺi objekti 

Nositelj zahvata: HEP Proizvodnja d.o.o.  

Ulica Grada Vukovara 37, Zagreb 

Lokacija zahvata: katastarske ļestice k.ļ.br. 1,58, 80, k.o. 338290, KUKULJANOVO - 
NOVA, te k.ļ. 1432/1 k.o. 324507, DRAGA 

Ovlaġtenik: EKONERG d.o.o., Koranska 5, 10000 Zagreb ï Prilog 7.1., Prilog 7.2. 
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2. PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEĢJA ZAHVATA 

2.1. TOĻAN NAZIV ZAHVATA S OBZIROM NA POPISE ZAHVATA IZ UREDBE O 
PROCJENI UTJECAJA ZAHVATA A OKOLIĠ  

Prema PRILOGU II - popis zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata 
na okoliġ, a za koje je nadleģno Ministarstvo gospodarstva i odrģivog razvoja, predmetni zahvat 
spada u kategoriju: 

¶ 2.4. Sunļane elektrane kao samostojeĺi objekti. 

2.2. OPIS GLAVNIH OBILJEĢJA ZAHVATA  

2.2.1. PRIKLJUĻAK SUNĻANE (FOTONAPONSKE) ELEKTRANE 

Sunļana elektrana bit ĺe ukupne instalirane snage 14,53 MWp, a proizvedena elektriļna energija 
plasirati ĺe se u elektroenergetsku mreģu. PredviĽena je ugradnja 21.850 fotonaponskih panela 
snage 665 W. Paneli ĺe se povezati serijski u viġe stringova i tako spojiti na DC stranu 
izmjenjivaļa (DC/AC inverter), dok ĺe na AC strani izmjenjivaļi predavati elektriļnu energiju u 
mreģnu instalaciju korisnika. 

PredviĽeni su odgovarajuĺi DC/AC inverteri: 34 x inverter snage 350kW. 

Tab. 2.2-1. Prikaz tehniļkog rjeġenja sunļane elektrane 

Snaga FN panela 665 Wp 

Broja panela 21850 kom. 

DC snaga sunļane  elektrane 14,53 MWp 

Izmjenjivaļi 34 x 350 kW AC 

Prikljuļna snaga elektrane 9,99 MW 

Upravljanje predmetne sunļane elektrane omoguĺuje kontrolu injektiranja elektriļne energije u 
mreģu, takav naļin rada omoguĺen je softverskim rjeġenjem gdje se dinamiļki regulira izlazna 
snaga sunļane elektrane. Maksimalna izlazna AC snaga elektrane biti ĺe softverski ograniļena 
na 9,99 MW. 

Uz 'Feed-in' limit opciju predviĽena je ugradnja i dodatnog brojila ('Smart meter' - dodatno brojilo 
kompatibilno s izmjenjivaļima elektrane). UreĽaj ima moguĺnost praĺenja niza razliļitih 
parametara, ukljuļujuĺi struju, napon, faktor snage, mreģnu frekvenciju, harmonijsku analizu, 
ukupnu harmonijsku distorziju (THD) te snagu). 

Rad samih ureĽaja je dizajniran da jamļi kako proizvedena energija iz fotonaponskih modula 
nikada ne preĽe predkonfigurirane postavke pod bilo kojim uvjetima rada. Izmjenjivaļ tijekom 
rada moģe oļitati vrijednosti ugraĽenog mjernog ureĽaja  te na taj naļin odrģava izlaznu snagu i 
limitira je prema toļnosti mjernog ureĽaja.  
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2.2.2. OBILJEĢJA PLANIRANOG ZAHVATA 

Sunļevo zraļenje se moģe iskoristiti za proizvodnju elektriļne energije u fotonaponskom 
postrojenju ï sunļanoj elektrani. Osnova za pretvorbu energije zraļenja u elektriļnu energiju je 
fotonaponski modul. Fotonaponski moduli se sastoje od niza sunļanih ĺelija elektriļki spojenih u 
vodootpornom kuĺiġtu. Odlika fotonaponskog modula je da u osvjetljenom stanju proizvodi 
istosmjerni napon. Ako je na modul spojeno troġilo poteĺi ĺe istosmjerna struja. Fotonaponsko 
polje se sastoji od viġe sunļanih fotonaponskih modula meĽusobno serijski ili paralelno spojenih 
u nizove (stringove). Dakle, veĺi broj modula povezuje se serijski u niz tzv. string, te se takvi nizovi 
povezuju paralelno ġto je potrebno radi dobivanja optimalnih uvjeti za rad sklopa izmjenjivaļa 
(invertera) koji pretvaraju istosmjerni napon u mreģni, izmjeniļni napon 400 V i frekvencije 50 Hz. 
U izmjenjivaļima se sinkronizira napon i frekvencija s mreģnim naponom i frekvencijom 
elektroenergetskog sustava. Izmjenjivaļi imaju veliku ulogu za siguran i pouzdan rad same 
elektrane.  

Sunļana elektrana se sastoji od osnovnih dijelova koji se mogu podijeliti na sljedeĺe grupe: 

- fotonaponski moduli  

- izmjenjivaļi (inverteri)  

- kabelski razvod  

- razvodni ormari  

- transformatorske stanice  

- nadzorno-upravljaļki sustav elektrane  

- konstrukcija i ostale graĽevine  

Sunļana elektrana predstavlja sustav sastavljen od: 

- fotonaponskog polja, koje je sastavljeno od odreĽenog broja FN modula koji su elektriļki 

spojeni na odgovarajuĺi naļin te postavljeni na metalnu konstrukciju za montaģu panela 

- instalacije prikljuļnih vodova fotonaponskog polja s razvodnim ormarima u kojima je 

smjeġtena oprema zaġtite i nadzora 

- izmjenjivaļa (fotonaponskih pretvaraļa) koji pretvaraju istosmjernu (DC) struju u trofaznu 

izmjeniļnu (AC) struju sinkroniziranu s elektroenergetskom mreģom 

- prikljuļnog voda za spoj na elektroenergetsku mreģu 

- pristupnog puta do fotonaponskog polja 

- odgovarajuĺe sigurnosne opreme 

Predmetna elektrana sastoji se od fotonaponskih modula, meĽusobno spojenih u seriju (nizovi) 
za osiguravanje adekvatnog napona. Nizovi se zatim meĽusobno paralelno spajaju na spojnim 
kutijama (engl. string box) te zatim distribuiraju na MPPT ulaze pretvaraļa.  

Idejnim rjeġenjem predviĽeno je ukupno 21.850 fotonaponskih modula, pojedinaļne snage 665 
Wp, spojenih u stringove, a sve prema danom blok shemom elektrane u grafiļkom prilogu. 
Prikljuļak na mreģu ĺe se izvesti na srednjem naponu, a prema uvjetima koji se propisuju u 
elektroenergetskoj suglasnosti operatora distribucijskog sustava. 

KLASIFIKACIJA PROIZVODNOG POSTROJENJA 

Sukladno Ļlanku 3. (stavak 1 Uredbe o poticanju proizvodnje elektriļne energije iz obnovljivih 
izvora energije i visokouļinkovitih kogeneracija (NN 70/23), predmetno proizvodno postrojenje se 
ovisno o vrsti izvora, tehnologiji i instaliranoj snazi svrstava kao: 

a) Sunļana elektrana na kopnu 

3. Sunļana elektrana instalirane snage veĺe od 500 kW. 
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Sukladno ļlanku 3., (stavak 1) Uredbe o poticaju proizvodnje elektriļne energije iz obnovljivih 
izvora energije i visokouļinkovitih kogeneracija, predmetna sunļana elektrana se s obzirom na 
mjesto gradnje svrstava kao: 

2. neintegrirana sunļana elektrana. 

2.2.2.1. Fotonaponski paneli 

Fotonaponski generator (FN) sastavljen je od meĽusobno povezanih fotonaponskih modula koji 
svjetlosnu energiju sunļevog zraļenja, pomoĺu fotoelektriļnog efekta, neposredno pretvaraju u 
istosmjernu elektriļnu energiju.  

Fotonaponski paneli se montiraju na mehaniļku konstrukciju koja mora biti propisno temeljena 
prema statiļkom proraļunu. Prema podacima o dimenzijama panela i naļinu montaģe, 
proraļunati razmak izmeĽu redova panela za ovaj sluļaj iznosi 4 m (podatak dobiven 
programskim alatom za namijenjenom za proraļune sunļanih elektrana). Uz elektranu 
predviĽena je ugradnja mjernih i komunikacijskih ureĽaja koji omoguĺuju daljinski nadzor rada 
elektrane te praĺenje proizvodnje elektriļne energije. 

Planira se koristiti antirefleksijski sloj kako bi se izbjegao Ăefekt jezerañ te moguĺnost stradavanja 
ptica. 

Glavne znaļajke predloģenog FN modula su navedene u nastavku. 

¶ Napon sustava: 

Maksimalni napon definiran je na 1500 V, a modularni nizovi se produģuju za 50% 
ġto smanjuje ukupni sustav BOS. 

¶ Visoka efikasnost: 

Veĺa uļinkovitost pretvorbe od 21,4% koristi se primjenom tehnologije Passivated 
Emmiter Rear Contact (PERC). 

¶ PID RESISTANT: 

Ograniļeno smanjenje snage modula uzrokovano PID efektom zajamļeno je pod 
strogim uvjetima ispitivanja (600 / 85% RH, 96 sati) za ġiru proizvodnju. 

¶ Izvedba s niskim svjetlom: 

Napredna struktura povrġine stakla i solarne ĺelije omoguĺuju izvrsne 
karakteristike u uvjetima slabog osvjetljenja. 

¶ Visoka otpornost na vremenske uvjete: 

Sluģbeni rezultati otpornosti na vremenske uvjete: optereĺenje vjetrom (2400 Pa) 
i optereĺenje snijegom (5400 Pa). 

¶ Modul zadovoljava certifikate i sustave kvalitete: 

ISO 9001:2015 / Quality management system 

ISO 14001:2015 / Standards for environmental management system 

ISO 45001: 2018 / International standards for occupational health & safety 

IEC 61215 / IEC 61730 / INMETRO / UL 61730 / IEC 61701 / IEC 62716 

Toļan odabir proizvoĽaļa i model FN modula odrediti ĺe se u kasnijim fazama projekta. 
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Tab. 2.2-2. Osnovni tehniļki podaci fotonaponskog panela 

Raspored FN ĺelija 132 

Prikljuļna kutija IP68, tri bypass diode 

Izlazni DC kabel 4mm2 

Okvir panela Srebrno anodizirani aluminijski okvir 33mm 

Teģina 38,3 kg 

Dimenzije 2384 x 1303 x 33 mm 

Nazivna snaga FN modula 665 Wp 

Napon praznog hoda Voc 46,1 

Struja kratkog spoja Isc 18,5 

 

2.2.2.2. Fotonaponski izmjenjivaļ 

Izmjenjivaļi za fotonaponske elektrane se mogu podijeliti na dvije osnovne podskupine: 

- decentralizirano rjeġenje (engl. String inverter) 

- centralizirano rjeġenje (engl. Centralized inverter) 

Decentralizirano rjeġenje predstavlja rjeġenje kod kojeg se ugraĽuje veĺi broj manjih izmjenjivaļa 
za svaki pojedini niz (distribuirani po cijelom polju). Centralizirano rjeġenje predstavlja rjeġenje u 
kojem se koristi manji broj frekvencijski pretvaraļa velike snage. 

Za predmetnu sunļanu elektranu planira se decentralizirano rjeġenje te ugradnja izmjenjivaļa 
snage 350 kW, 34 komada. 

DC/AC izmjenjivaļ treba imati ugraĽenu zaġtitu od otoļnog rada fotonaponske elektrane, ureĽaj 
sam treba detektirati ispad mreģnog napajanja i u tom sluļaju ne smije viġe plasirati energiju u 
mreģu. Otoļni rad pojedine elektrane u sustavu opasan je za ljude i radnike koji rade na mreģi 
(uvjereni su da nema napona) te za opremu koja bi mogla biti oġteĺena nestandardnim naponima 
i frekvencijama moguĺim uslijed otoļnog rada jedne elektrane. 

Izmjenjivaļi trebaju imati ugraĽen MPP 'tracking' sustav, zaġtitu od otoļnog rada i sve ostale 
propisane zaġtite. TakoĽer, DC/AC izmjenjivaļi trebaju zadovoljiti i sve ostale tehniļke parametre 
koji su propisani elektroenergetskom suglasnoġĺu od strane HEP-ODS. 

Uz samu elektranu ugraĽuju se i mjerni i komunikacijski ureĽaj koji omoguĺuje daljinsko praĺenje 
proizvodnje elektrane. 

 

Sl. 2.2-1. Izgled izmjenjivaļa (350 kW) 
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2.2.2.3. Montaģa fotonaponskih modula na konstrukciju 

Nosive konstrukcije fotonaponskih modula odabiru se ovisno o vrsti podloge na koju se 
postavljaju. Fotonaponski moduli priļvrġĺuju se za nosaļe koji su odignuti od poda i postavljeni 
pod odreĽenim nagibom. Kut nagiba konstrukcije fotonaponskog polja odreĽen je optimizacijskim 
proraļunom u programskom alatu PVSYST za ļitavu godinu te iznosi 15°. Orijentacija 
fotonaponskih panela je prema jugu. (Azimut od 0o). 

Fotonaponski moduli ĺe biti montirani na odgovarajuĺe metalne potkonstrukcije, Ăstoloveñ, koji ĺe 
omoguĺiti prihvat 3 panela u stupcu po vertikali i do 31 panela u redu, tako da ĺe na jednom stolu 
potkonstrukcje biti montirano do 93 modula. Najviġi dio konstrukcije u odnosu na okolni teren na 
mjestu montaģe predviĽa se do 2,5 m, a najniģi dio konstrukcije bit ĺe udaljen od tla minimalno 
0,6 m. 

Kako bi se smanjio utjecaj zasjenjenja izmeĽu redova panela odabran je razmak od 4,0 m od 
kraja jednog do poļetka drugog stola. Razmak takoĽer sluģi i za periodiļko odrģavanje FN 
stolova. 

Nosiva konstrukcija mora biti izraĽena od trajnih materijala otpornih na koroziju, te odgovarajuĺe 
nosivosti. Uglavnom se koriste elementi izraĽeni od nehrĽajuĺeg ļelika (Inox) i legura aluminija. 
Primarni nosaļi, kao npr. kuke, potpore, vijci, predviĽeni za veĺa naprezanja izraĽuju se od 
inoksa, a profili - ġine, na koje se postavljaju nizovi modula su u pravilu od vuļenih aluminijskih 
profila. Pri odmjeravanju i planiranju postavljanja potpora i konstrukcije treba se prilagoditi stanju 
na terenu. Svakako se moraju poġtivati dozvoljeni razmaci potpora i nosivih ġina, uz odgovarajuĺi 
broj potpora, ļime se smanjuju i toļkasta optereĺenja nosive konstrukcije. Primjer naļina 
montaģe panela na konstrukciju dan je slikom u nastavku. 

 

Sl. 2.2-2. Primjer izgleda konstrukcije za montaģu fotonaponskih panela 

Sukladno razmjeġtaju modula i definiranoj snazi sunļane elektrane proizlaze sljedeĺe 
karakteristiļne povrġine obuhvata: 

Tab. 2.2-3. Karakteristiļne povrġine SE ĂKukuljanovoñ 

Ukupna povrġina katastarskih ļestica 542.398 m2 

Povrġina obuhvata zahvata SE 162.958 m2 

Povrġina pod FN modulima 67.874 m2 
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2.2.2.4. Prikljuļak elektrane na elektroenergetsku distribucijsku mreģu 

Prikljuļak sunļane elektrane biti ĺe izveden u najbliģoj toļci distribucijske mreģe prema uvjetima 
i tehniļkom rjeġenju iz pripadajuĺeg EOTRP-a (Elaborata optimalnog tehniļkog rjeġenja 
prikljuļenja na mreģu) i EES-a (Elektroenergetske suglasnosti) nadleģnog operatora mreģe, HEP-
ODS. Svi radovi prikljuļenja elektrane na elektroenergetsku mreģu izvest ĺe se sukladno izdanim 
uvjetima elektrodistributera.  

2.2.2.5. Trafostanica sunļane elektrane 

Za potrebe evakuacije elektriļne energije u elektroenergetsku mreģu, predvidivo ĺe se izraditi 5 
lokalnih transformatorskih stanica snage 2500 kVA. Interni kabelski rasplet elektrane realizirati ĺe 
se u daljnjoj fazi projekta uvaģavajuĺi vaģeĺe norme, propise i inģenjersku praksu. 

Jedna od trafostanica sunļane elektrane ĺe biti povezana s planiranom, buduĺom TS Mavrinci 
110/20 kV, prikljuļak elektrane ĺe se ostvariti na srednjem naponu (20 kV). 

Detalji prikljuļka elektrane na mreģu ĺe biti dani u Elektroenergetskoj suglasnosti. 

2.2.2.6. Telekomunikacije 

PredviĽena je izgradnja elektroniļke komunikacijske kanalizacije (EKK) za povezivanje 
komunikacijskih i signalnih kabela pojedine tehnoloġke opreme (inverteri, DC ormariĺi, i dr.). Na 
parceli projekta postaviti ĺe se mreģa tipskih kabelskih zdenca (tip D0/D1) meĽusobno povezanih 
s dovoljnim brojem proturnih cijevi PEHD 50 za mreģnu infrastrukturu. Svaki kabel mora u svakom 
kabelskom zdencu biti oznaļen. 

2.2.2.7. Sustav zaġtite od udara munje i prenapona 

Sustav zaġtite od djelovanja struje munje potrebno je izvesti u skladu s Tehniļkim propisom za 
sustave zaġtite od djelovanja munje na graĽevinama (NN 87/08, 33/10). Tijekom izrade glavnog 
projekta biti ĺe napravljena procjena rizika od udara munje prema normi HRN EN 62305-2. 
Vanjski sustav zaġtite od djelovanja struje munje ĺe biti projektiran nakon izrade procjene od rizika 
u Glavnom projektu.  

Unutarnji sustav zaġtite od djelovanja struje munje i pojave prenapona ĺe biti izveden kroz 
povezivanje svih metalnih masa na uzemljenje, izjednaļenje potencijala i koriġtenjem odvodnika 
prenapona (SPD) instaliranih u elektro ormarima, ñnizvodnoò od glavne rastavne sklopkeò i u 
blizini glavnih krugova elektroniļkih ureĽaja. 

Uzemljivaļ fotonaponskih panela biti ĺe projektiran i izveden od ļeliļnih pocinļanih traka FeZn, 
koja ĺe se poloģiti sjeļimice (na Ăkantò) u zemljani rov. Uzemljivaļ ĺe se vijļanim spojem ili 
odgovarajuĺom obujmicom spojiti na svaki nosaļ fotonaponskog panela. 

2.2.2.8. Zaġtita od elektriļnog udara 

Zaġtita od izravnog dodira dijelova elektriļne instalacije postiģe se na slijedeĺi naļin: 

- izoliranjem dijelova pod naponom 

- pregraĽivanjem ili ugraĽivanjem u kuĺiġta 

- postavljanjem izvan dohvata rukom. 

Zaġtita od neizravnog dodira dijelova elektriļne instalacije postiģe se automatskim iskljuļivanjem 
napajanja. Za automatsko iskljuļivanje napajanja koriste se zaġtitni ureĽaji nadstruje 
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(visokouļinski osiguraļi u strujnim krugovima napojnih kabela, te automatski i instalacijski 
osiguraļi u strujnim krugovima prikljuļnih kabela). 

Karakteristike zaġtitnih ureĽaja nadstruje odabiru se na osnovu proraļuna impedancije petlje 
kratkospojenog strujnog kruga, dopuġtenog napona dodira, te dopuġtenog vremena trajanja 
napona dodira sukladno vaģeĺim propisima. 

Na cijeloj instalaciji potrebno je predvidjeti lokalno izjednaļivanje potencijala spajanjem zaġtitnog 
vodiļa na zdruģeno uzemljenje. 

2.2.2.9. GraĽevinski dio zahvata ï oblikovanje graĽevine 

Radi osiguranja pristupa servisnih i teretnih vozila do sunļane elektrane izvest ĺe se 
makadamska pristupna prometnica odgovarajuĺe ġirine. 

Za potrebe osiguranja poģarnog pristupa za vatrogasno vozilo bit ĺe izveden makadamski poģarni 
put. Radijusi skretanja bit ĺe prilagoĽeni prolasku odgovarajuĺeg vatrogasnog vozila a sve prema 
Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupa (NN 35/94). Na kraju poģarnog puta bit ĺe izvedeno 
okretiġte za okretanje vatrogasnog vozila. 

Na parceli se predviĽa postavljanje 2 tipska kontejnera od 20 stopa (dimenzije jednog kontejnera 
6.055 x 2.435 m) radi servisiranja elektrane, koji bi sluģili kao prostor u kojem se postavlja 
videonadzor i nadzor cijele elektrane (centralizirani sustav upravljanja). U kontejnerima se 
predviĽa skladiġte (rezervni dijelovi opreme), te prostor u kojem bi serviseri (i drugo osoblje) imali 
prostor za svoju opremu prilikom redovitih pregleda. 

Za izgradnju sunļane elektrane predviĽeno je ġest glavnih faza: 

1. Ļiġĺenje terena, izgradnja internih prometnica 

2. Trasiranje i priprema za ugradnju nosive konstrukcije 

3. Postavljanje nosive konstrukcije FN modula i priprema terena za postavljanje trase 

kabelskih vodova  

4. Postavljanje FN modula na nosivu konstrukciju i povezivanje modula kabelskim 

vodovima do pretvaraļa napona i naponske transformatorske stanice 

5. Postavljanje zaġtite ograde i videonadzora obuhvata zahvata, povezivanje glavnih 

dijelova elektrane u zajedniļki informacijski sustav nadzora  

6. Puġtanje u pogon i probni rad postrojenja 

U fazi 1 potrebno je oļistiti teren uklanjanjem prizemne vegetacije. Izgraditi ĺe se interne 
pristupne prometnice do katastarskih ļetica unutar obuhvata zahvata, a koje se neĺe koristiti u 
svrhu izgradnje uslijed imovinsko pravnih odnosa. TakoĽer, trasirati ĺe se prometnice prema 
rasporedu FN polja a koje ĺe sluģiti za dopremu opreme na lokaciju, te kasnije odrģavanje 
elektrane.  

Pristup lokaciji osigurati ĺe se preko ģupanijske ceste 5205 s istoļne strane obuhvata zahvata 
projekta koja prolazi kroz Industrijsku zonu Kukuljanovo, a na koju se nastavlja interna 
prometnica. 

U fazi 2 trasirati ĺe se nosiva konstrukcija pomoĺu geokoordinata gdje se svakom elementu 
nosive konstrukcije, a koji se uļvrġĺuje u podlogu dodjeljuje posebna identifikacijska oznaka. 
Time se prilikom montaģe nosive konstrukcije u fazi 3 smanjuje pojava prostornih odstupanja a 
koja su  kljuļna prilikom rasporeda FN modula. U sklopu faze 3 pripremaju se i trase kabelskih 
vodova do transformatorskih stanica. 
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U fazi 4 postavljaju se FN moduli na pripremljenu nosivu konstrukciju i povezuju u seriju prema 
karakteristikama odabranog invertera, te dalje na AC naponske trafostanice za evakuaciju 
proizvedene elektriļne energije na naponsku razinu 20 kV. 

Faza 2-4 voditi ĺe se paralelno u odreĽenim intervalima sukladno isporuci opreme na terenu. 
Nakon zavrġetka faze 4 glavni dijelovi elektrane povezuju se u zajedniļku informaciju platformu 
za nadzor koja omoguĺava detektiranje kvarova (SCADA), analizu proizvodnje, te sukladno tome 
i definiranje preventivnog i korektivnog odrģavanja. 

Podruļje oko sunļane elektrane biti ĺe ograĽeno neupadljivom prozraļnom ģiļanom ogradom s 
vratima potrebnim za ulazak vozila, koja ĺe biti dovoljne visine za spreļavanje neovlaġtenog 
ulaska, te postavljena na udaljenost od tla koja omoguĺava nesmetan prolaz malim ģivotinjama. 
Elektrana ĺe biti opremljena sustavom video-nadzora za 24-satni reģim s infracrvenim (IC) 
kamerama za noĺno snimanje i arhiviranje videozapisa. 

2.3. OPIS DRUGIH AKTIVNOSTI KOJE MOGU BITI POTREBNE ZA REALIZACIJU 
ZAHVATA 

Za realizaciju predmetnog zahvata planiran je prikljuļak na elektro-energetsku mreģu. Prema 
Preliminarnom miġljenju o moguĺnosti prikljuļenja (HEP Operater distribucijskog sustava d.o.o., 
od 19.03.2024.) za planirani zahvat SE Kukuljanovo analizirane su sljedeĺe opcije prikljuļenja: 

1. Pojna TS VN/SN: TS 110/20 kV Mavrinci pri ļemu je planirano mjesto prikljuļenja na 
mreģu novo 20 kV vodno polje u TS 110/20 kV Mavrinci ï opcija 1a i opcija 1b. 

2. Pojna TS VN/SN: TS 110/35 kV Krasica pri ļemu je planirano mjesto prikljuļenja na mreģu 
novo 35 kV susretno postrojenje interpolirano u DV 35 kV Krasica ï Grobnik iz TS 110/35 
kV Krasica ï opcija 2.  
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Sl. 2.3-1 Opcije prikljuļenja
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2.4. POPIS VRSTA I KOLIĻINA TVARI KOJE ULAZE U TEHNOLOĠKI PROCES  

Predmetni zahvat ne ukljuļuje postupak kojim se uspostavlja tehnoloġki proces, stoga ovo 
poglavlje nije primjenjivo. 

2.5. POPIS VRSTA I KOLIĻINA TVARI KOJE OSTAJU NAKON TEHNOLOĠKOG 
PROCESA TE EMISIJA I PRITISAKA NA OKOLIĠ  

Predmetni zahvat ne ukljuļuje postupak kojim se uspostavlja tehnoloġki proces, stoga ovo 
poglavlje nije primjenjivo. 

2.6. GRAFIĻKI PRILOG  

Prilog 1. Pregledna situacija zahvata sa svim planiranim elementima sunļane elektrane 

 



Sunļana elektrana Kukuljanovo 9,99 MW, Grad Bakar, Primorsko-goranska ģupanija EKONERG d.o.o. 

I-03-1151 12 

 

Sl. 2.6-1 Pregledna situacija zahvata sa svim planiranim elementima sunļane elektrane 
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3. PODACI O LOKACIJI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA 

3.1. LOKACIJA ZAHVATA 

Planirani zahvat smjeġten je na podruļju Primorsko-goranske ģupanije u gradu Bakru. 

 

Sl. 3.1-1. Pregledna karta smjeġtaja predmetnog zahvata na TK25 podlozi 

 

  



Sunļana elektrana Kukuljanovo 9,99 MW, Grad Bakar, Primorsko-goranska ģupanija EKONERG d.o.o. 

I-03-1151 14 

3.2. RELEVANTNI DOKUMENTI PROSTORNOG UREņENJA 

Prema administrativno-teritorijalnoj podjeli Republike Hrvatske zahvat se nalazi na podruļju 
Primorsko-goranske ģupanije i na podruļju jedinice lokalne samouprave Grada Bakra. 

Podruļje prostornog obuhvata Zahvata regulirano je sljedeĺim dokumentima prostornog 
ureĽenja: 

- Prostorni plan Primorsko-goranske ģupanije (ĂSluģbene novine Primorsko-goranske 
ģupanijeñ broj 32/13., 7/17.- ispr., 41/18., 4/19. -proļiġĺeni tekst, 18/22. i 40/22.- proļiġĺeni 
tekst) 

- Prostorni plan ureĽenja Grada Bakra (ĂSluģbene novine Primorsko-goranske ģupanijeñ 
broj 21/03., 41/06. i 02/12. i ĂSluģbene novine Grada Bakrañ broj 5/17., 7/17.- proļ.tekst, 
9/19. i 12/19.- proļ.tekst) 

- Urbanistiļki plan ureĽenja Industrijske zone Kukuljanovo (ĂSluģbene novine Grada Bakrañ 
broj 5/17., 16/17., 5/18.- proļ.tekst, 7/18., 8/18.- proļ.tekst, 5/20., 7/20.- proļ.tekst, 7/21. 
i 13/21.- proļ.tekst) 

3.2.1. PROSTORNI PLAN PRIMORSKO-GORANSKE ĢUPANIJE  

Izvod iz Prostornog plana Primorsko-goranske ģupanije (ĂSluģbene novine Primorsko-goranske 
ģupanijeñ broj 32/13., 7/17.- ispr., 41/18., 4/19. -proļiġĺeni tekst, 18/22. i 40/22.- proļiġĺeni tekst) 

U Prostornom planu Primorsko-goranske ģupanije, u Odredbama za provoĽenje navodi se 
sljedeĺe: 

1.2. UVJETI RAZGRANIĻENJA PROSTORA PREMA KORIĠTENJU I NAMJENI 

Ļlanak 11. 

Ovim se Planom prostor Ģupanije prema naļinu koriġtenja razgraniļuje na: 

- povrġine za graĽenje (antropogena podruļja), i 

(é) 

1.2.1. Povrġine za graĽenje 

Ļlanak 12. 

Povrġine za graĽenje i ureĽenje prostora smjeġtaju se unutar graĽevinskog podruļja i izvan 
graĽevinskog podruļja. 

(é) 

Izvan graĽevinskog podruļja graĽevine se grade kao: 

- graĽevine na graĽevinskim zemljiġtima i 

- graĽevine na prirodnim podruļjima. 

Ļlanak 17. 

Ovim se Planom prostor Ģupanije prema namjeni razgraniļuje na: 



Sunļana elektrana Kukuljanovo 9,99 MW, Grad Bakar, Primorsko-goranska ģupanija EKONERG d.o.o. 

I-03-1151 15 

(é) 

- povrġine izvan naselja za izdvojene namjene, 

(é) 

Razgraniļenje prostora prema namjeni prikazano je shematski u grafiļkom prikazu 1. ĂKoriġtenje 
i namjena prostorañ. 

(é) 

2. UVJETI ODREņIVANJA PROSTORA GRAņEVINA OD VAĢNOSTI ZA DRĢAVU I ĢUPANIJU 

2.1. GRAņEVINE OD VAĢNOSTI ZA DRĢAVU 

Ļlanak 19. 

Ovim Planom odreĽuju se sljedeĺe graĽevine od vaģnosti za drģavu: 

2.1.1. Gospodarske zone 

(é) 

2. Poslovno-proizvodna zona Kukuljanovo (Bakar i Ļavle), 

(é) 

2.2. GRAņEVINE OD VAĢNOSTI ZA ĢUPANIJU 

Ļlanak 20. 

Ovim Planom odreĽuju se graĽevine i zahvati od vaģnosti za Ģupaniju: 

2.2.6. GraĽevine infrastrukture 

2.2.6.3. GraĽevine energetske infrastrukture s pripadajuĺim objektima, ureĽajima i instalacijama 

1. Elektroenergetske graĽevine 

a) elektroenergetski objekti za proizvodnju elektriļne energije: 

(é) 

- Solarne elektrane za snage veĺe od 500 kW 

(é) 

(é) 

3. UVJETI SMJEĠTAJA GOSPODARSKIH SADRĢAJA U PROSTORU 

Ļlanak 25. 

Ovim se Planom odreĽuje smjeġtaj gospodarskih sadrģaja sljedeĺih djelatnosti: 

1. Proizvodne i poslovne djelatnosti, 

(é) 
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3.1. Proizvodne i poslovne djelatnosti 

Ļlanak 26. 

Proizvodne i poslovne djelatnosti ļine najznaļajniji dio ģupanijskog gospodarstva. U cilju njihova 
razvoja potrebno je voditi raļuna o karakteristikama gospodarske strukture Ģupanije u cjelini, ali 
i njenih mikroregija. 

Proizvodne i poslovne djelatnosti planiraju se u: 

1. izdvojenim graĽevinskim podruļjima proizvodne, odnosno poslovne namjene ili kombinirano 
proizvodno-poslovne namjene, 

(é) 

3. graĽevinama izvan graĽevnog podruļja. 

5.1. UVJETI ODREņIVANJA GRAņEVINSKIH PODRUĻJA 

5.1.2.1. Uvjeti odreĽivanja graĽevinskih podruļja gospodarske namjene 

Ļlanak 63. 

(é) 

Energetske graĽevine (hidroelektrane, solarne elektrane, vjetroelektrane, trafostanice, i sl.), 
prometne graĽevine (luke, terminali i sl), vodne graĽevine (akumulacije, retencije i sl.) te ostale 
graĽevine ploġne i linijske infrastrukture, ne smatraju se gospodarskom namjenom i za njih se, u 
pravilu, ne formira graĽevinsko podruļje. 

(é) 

6.3. INFRASTRUKTURA ENERGETSKOG SUSTAVA 

6.3.5. Obnovljivi izvori energije i energetska uļinkovitost 

6.3.5.2. Sunļeva energija 

Ļlanak 232. 

Solarne elektrane snage veĺe od 500 kW su graĽevine od vaģnosti za Ģupaniju. 

Planom se podupire koriġtenje solarne energije i manjih snaga za proizvodnju toplinske i 
elektriļne energije na krovovima postojeĺih i novih stambenih, poslovnih i javnih objekata, te na 
nadstreġnicama, parkiraliġtima i drugim povrġinama pogodnim za njihov smjeġtaj, kada god to ne 
spreļavaju drugi propisi. 

Ļlanak 233. 

Za gradnju sunļanih elektrana primarno se imaju koristiti moduli bazirani na tehnologijama 
sunļanih fotonaponskih sustava. Na podruļju Ģupanije zbog izrazite reljefne raġļlanjenosti nije 
prikladno graditi sunļane elektrane pojedinaļne snage veĺe od 10 MW. 
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Sl. 3.2-1 Izvadak iz kartografskog prikaza 1. Koriġtenje i namjena povrġina PP PGĢ (ĂSluģbene novine 
Primorsko-goranske ģupanijeñ broj 32/13., 7/17.- ispr., 41/18., 4/19. -proļiġĺeni tekst, 18/22. i 40/22.- 
proļiġĺeni tekst) 
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Sl. 3.2-2 Izvadak iz kartografskog prikaza 3.A. PP PGĢ (ĂSluģbene novine Primorsko-goranske ģupanijeñ 
broj 32/13., 7/17.- ispr., 41/18., 4/19. -proļiġĺeni tekst, 18/22. i 40/22.- proļiġĺeni tekst) 
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Sl. 3.2-3 Izvadak iz kartografskog prikaza 3.B Uvjeti koriġtenja, ureĽenja i zaġtite prostora ï zaġtita kulturno 
povijesnog nasljeĽa iz PP PGĢ (ĂSluģbene novine Primorsko-goranske ģupanijeñ broj 32/13., 7/17.- ispr., 
41/18., 4/19. -proļiġĺeni tekst, 18/22. i 40/22.- proļiġĺeni tekst) 
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Sl. 3.2-4 Izvadak iz kartografskog prikaza 3:D Uvjeti koriġtenja, ureĽenja i zaġtite prostora ï podruļja i 
dijelovi ugroģenog okoliġa i podruļja posebnih ograniļenja u koriġtenju iz PP PGĢ (ĂSluģbene novine 
Primorsko-goranske ģupanijeñ broj 32/13., 7/17.- ispr., 41/18., 4/19. -proļiġĺeni tekst, 18/22. i 40/22.- 
proļiġĺeni tekst) 
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Sl. 3.2-5 Izvadak iz kartografskog prikaza 3.E Uvjeti koriġtenja, ureĽenja i zaġtite prostora ï podruļja 
posebnih ograniļenja u koriġtenju iz PP PGĢ (ĂSluģbene novine Primorsko-goranske ģupanijeñ broj 32/13., 
7/17.- ispr., 41/18., 4/19. -proļiġĺeni tekst, 18/22. i 40/22.- proļiġĺeni tekst) 
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Sl. 3.2-6 Izvadak iz kartografskog prikaza 4:b Energetski sustav ï plinovodi i naftovodi PP PGĢ (ĂSluģbene 
novine Primorsko-goranske ģupanijeñ broj 32/13., 7/17.- ispr., 41/18., 4/19. -proļiġĺeni tekst, 18/22. i 40/22.- 
proļiġĺeni tekst) 
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3.2.2. PROSTORNI PLAN UREņENJA GRADA BAKRA  

Izvod iz Prostornog plana ureĽenja Grada Bakra (ĂSluģbene novine Primorsko-goranske 
ģupanijeñ broj 21/03., 41/06. i 02/12. i ĂSluģbene novine Grada Bakrañ broj 5/17., 7/17.- proļ.tekst, 
9/19. i 12/19.- proļ.tekst) 

U Prostornom planu ureĽenja Grada Bakra, u Odredbama za provoĽenje navodi se sljedeĺe: 

1. UVJETI ZA ODREņIVANJE NAMJENE POVRĠINA NA PODRUĻJU GRADA BAKRA 

Ļlanak 4. 

Osnovna namjena i koriġtenje povrġina odreĽena Prostornim planom prikazano je na 
kartografskom prikazu br. 1 ñKoriġtenje i namjena povrġinaò u mj. 1:25.000. 

Prostor Grada Bakra se prema namjeni dijeli na: 

(é) 

- povrġine izvan naselja za izdvojene namjene, 

(é) 

Povrġine za razvoj i ureĽenje prostora smjeġtaju se unutar graĽevinskog podruļja i izvan 
graĽevinskog podruļja. Razgraniļenjem se odreĽuju: 

(é) 

2. Podruļja i graĽevine izvan graĽevinskog podruļja za graĽevine infrastrukture (prometne, 
energetske, komunalne itd.), gospodarske graĽevine u funkciji obavljanja poljoprivrednih 
djelatnosti, zdravstvene i rekreacijske graĽevine, te planinarske domove, skloniġta i sl. graĽevine. 

1.2. POVRĠINE IZVAN NASELJA ZA IZDVOJENE NAMJENE 

Ļlanak 7. 

Razgraniļenje povrġina izvan naselja za izdvojene namjene odreĽeno je za: 

- gospodarsku namjenu (proizvodnu - I i poslovnu - K) 

(é) 

Razgraniļenje povrġina iz stavka (1) ovog ļlanka odreĽeno je na kartografskom prikazu br. 1A 
ñKoriġtenje i namjena povrġinaò mj. 1:25.000, te br. 4. ñGraĽevinska podruļjaò, mj. 1:5000. 

(é) 

2.3. IZGRAņENE STRUKTURE IZVAN NASELJA 

2.3.1. Povrġine izvan naselja za izdvojene namjene 

2.3.1.1. Povrġine gospodarske namjene (I, K) 

Ļlanak 62. 

Prostornim planom odreĽene su povrġine za gradnju gospodarskih sadrģaja: 

- proizvodne (I) i 

- poslovne (K) namjene. 
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Povrġine proizvodne namjene namijenjene su raznovrsnoj industriji, slobodnoj zoni, luļkim 
pozadinskim skladiġtima i ostalim sliļnim djelatnostima. Unutar povrġina proizvodne namjene 
moguĺ je smjeġtaj sadrģaja, odnosno povrġina poslovne namjene, kao ġto su skladiġta, servisi i 
sl. 

(é) 

2.3.2. GraĽevine izvan graĽevinskog podruļja 

Ļlanak 81. 

Izvan graĽevinskog podruļja moģe se planirati izgradnja: 

- graĽevina infrastrukture (prometne, energetske, komunalne itd.), 

(é) 

(é) 

5. UVJETI UTVRņIVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRĠINA PROMETNIH I DRUGIH 
INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA 

5.4. ENERGETSKA INFRASTRUKTURA 

5.4.4. Obnovljivi izvori energije 

Ļlanak 130. 

(é) 

Na podruļju obuhvata Plana ne planiraju se sunļane elektrane snage veĺe od 200 kW. Smjeġtaj 
kolektora i/ili fotonaponskih panela snage manje od 200 kW moguĺ je unutar zona gospodarske 
namjene samo ukoliko se kolektori i/ili paneli postavljaju na postojeĺe ili planirane graĽevine kao 
i na postojeĺe ili planirane nadstreġnice. Smjeġtaj kolektora i/ili fotonaponskih panela unutar 
navedenih zona moguĺe je planirati i na negradivom dijelu graĽevinske ļestice gospodarske 
namjene na naļin da se ne zauzima viġe od 20% ukupne povrġine ļestice te da je tlo ispod ovako 
postavljenih kolektora i/ili panela i dalje ozelenjeno. 

(é) 
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Sukladno V. Izmjenama i dopunama PPU Grada Bakra koji je u izradi, ļlankom 8.a odreĽena 
su graĽevinska zemljiġta izvan graĽevinskog podruļja za vjetroelektrane i sunļane elektrane, 
gdje stoji: 

- podruļje za smjeġtaj neintegrirane sunļane elektrane izvan prostora ograniļenja, 

 - »Kukuljanovo« (GZ-SE). 

Ļlankom 89.a definirano je sljedeĺe: 

Ovim Planom odreĽene su sljedeĺe povrġine za vjetroelektrane i sunļane elektrane na 
graĽevinskom zemljiġtu izvan graĽevinskog podruļja: 

podruļje za smjeġtaj neintegrirane sunļane elektrane izvan prostora ograniļenja, prikazane na 
kartografskom prikazu 2A »Infrastrukturni sustavi ï Energetski sustav«, mjerilo 1:25.000 i 1A 
èKoriġtenje i namjena povrġinaç u mj. 1:25.000: 

- »Kukuljanovo«(GZ-SE). 

Vjetroelektrane i sunļane elektrane nije moguĺe planirati na podruļjima zaġtiĺenim i predloģenim 
za zaġtitu temeljem Zakona o zaġtiti prirode, te krajobraznih vrijednosti prepoznatih Planom; 
vjetroelektrane i sunļane elektrane ne treba planirati na podruļjima ugroģenih i rijetkih staniġnih 
tipova te podruļjima ekoloġke mreģe ukoliko su ciljevi oļuvanja ugroģeni i rijetki tipovi staniġta 
odnosno staniġta neophodna za opstanak ugroģenih i rijetkih vrsta. Vjetroelektrane nije moguĺe 
planirati u prostoru ograniļenja. 

Korekcije granica podruļja, prikazane na kartografskom prikazu br. 2A èInfrastrukturni sustavi ï 
Energetski sustavç, mjerilo 1:25.000 i 1A èKoriġtenje i namjena povrġinaç u mj. 1:25.000, moguĺe 
su u skladu procjenom utjecaja zahvata na okoliġ i ocjenom prihvatljivosti za ekoloġku mreģu. 

(é) 

Ovim Planom odreĽuju se sljedeĺi uvjeti za koriġtenje, zaġtitu, graĽenje i rekonstrukciju graĽevine 
neintegrirane sunļane elektrane èKukuljanovoç: 

1. Vrsta radova 

OdreĽeni su jednaki uvjeti za gradnju, rekonstrukciju i ureĽenje sunļane elektrane. 

2. Lokacija zahvata u prostoru 

GraĽevina se gradi na graĽevinskom zemljiġtu, koje je odreĽeno u kartografskom prikazu br. 2A 
»Infrastrukturni sustavi ï Energetski sustavç, mjerilo 1:25.000 i 1A èKoriġtenje i namjena 
povrġinaç u mj. 1:25.000. 

3. Namjena graĽevine 

Osnovna namjena graĽevine je proizvodnja elektriļne energije ïneintegrirana sunļana elektrana. 

Maksimalna dopuġtena snaga do 10 MW. 

- na ļestici je moguĺa izgradnja i pomoĺne graĽevine samo ako s osnovnom graĽevinom ļini 
funkcionalnu cjelinu. 
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- za potrebe izgradnje, montaģe opreme i odrģavanja sunļane elektrane dozvoljava se izgradnja 
prilaznih makadamskih puteva unutar prostora elektrane 

4. Veliļina graĽevine 

- najveĺa dopuġtena izgraĽenost ļestice moģe iznositi 70%, a mjeri se zbrojem tlocrtnih projekcija 
svih modula i izgraĽenih struktura na tlo 

- Najveĺi dopuġteni koeficijent iskoriġtenosti je 0,7. 

- Najveĺa dopuġtena bruto povrġina pomoĺne graĽevine je 80 m2. 

- fotonaponski moduli moraju biti postavljeni tako da je njihov najniģi dio na visini viġoj od 50 cm, 
te na naļin da tlo ispod njih ne bude zasjenjeno u potpunosti i kroz cijeli dan. 

- maksimalna katnost pomoĺnih graĽevina je 1 nadzemna etaģa, a maksimalna visina 4 metara, 
mjereno od kote konaļno zaravnatog terena do gornjeg ruba krovnog vijenca. 

5. Uvjeti za oblikovanje graĽevine 

Uvjeti za arhitektonsko oblikovanje graĽevina moraju biti u skladu s funkcijom i tehnoloġkim 
procesom, uz upotrebu postojanih materijala i boja, uz maksimalnu prilagodbu okolnom prostoru. 

GraĽevine (spremiġta, radionice i sl.) se moraju svojim oblikovnim karakteristikama i uporabom 
graĽevnih materijala prilagoditi lokalnoj graditeljskoj tradiciji. 

6. Oblik i veliļina graĽevne ļestice 

Oblik i veliļina graĽevne ļestice definirani su kartografskim prikazom br. 2A èInfrastrukturni 
sustavi ï Energetski sustav«, mjerilo 1:25.000. 

7. Smjeġtaj jedne ili viġe graĽevina na graĽevnoj ļestici 

- udaljenost modula na rubnim dijelovima ļestice koje graniļe sa susjednom ļesticom treba 
iznositi najmanje za pola visine panela (h/2), ali ne manje od 5 m sa svih strana, osim prema 
javnoj prometnoj povrġini 

Povrġina za graĽenje mora biti udaljena minimalno 10 m od ruba graĽevne ļestice prema javnoj 
prometnoj povrġini. 

8. Uvjeti za ureĽenje graĽevne ļestice 

Prirodna konfiguracija terena mora biti zadrģana. 

Ograda oko elektrane mora biti sivo-bijele boje (boje kamena), ġto manje upadljiva, prozraļna s 
omoguĺenim prolazima za male ģivotinje. 

9. Naļin i uvjeti prikljuļenja graĽevne ļestice na prometnu povrġinu, komunalnu i drugu 
infrastrukturu 

Prikljuļivanje u sustav distribucije elektriļne energije izvrġit ĺe se prema posebnim propisima i 
uvjetima distributera. 

Uvjeti ureĽenja graĽevne ļestice odreĽeni su Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 
35/94, 55/94 i 142/03), kojim se propisuju minimalne ġirine i radijusi pristupnih i internih 
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prometnica. Prikljuļak na javnu prometnu povrġinu izvest ĺe se prema uvjetima javnopravnih 
tijela. 

Naļin i uvjeti prikljuļenja neintegrirane sunļane elektrane na komunalnu infrastrukturu izvest ĺe 
se prema uvjetima javnopravnih tijela, a obuhvaĺaju prikljuļak na vodovodnu mreģu sa svrhom 
osiguranja vode za pranje fotonaponskih modula. Tehnologija izgradnje neintegrirane sunļane 
elektrane predviĽa izgradnju potpuno automatiziranog postrojenja bez uposlenika te se time ne 
predviĽa izgradnja sanitarne odvodnje. Ispust oborinske vode predviĽa se direktnim upojem u 
teren. 

10. Mjere (naļin) sprjeļavanja nepovoljna utjecaja na okoliġ i prirodu odreĽene u skladu s 
prostornim planom 

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri koriġtenju graĽevina nuģno je osigurati mjere 
zaġtite okoliġa (zrak, tlo, voda, buka), na graĽevnoj ļestici i na graĽevnim ļesticama na koje 
graĽevina ima utjecaj sukladno odredbama poglavlja 6. Mjere zaġtite krajobraznih i prirodnih 
vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina, 8. Mjere spreļavanja nepovoljnog utjecaja na okoliġ i 
ostalih odredbi ovog Plana. 

Za neintegriranu sunļanu elektranu ñKukuljanovoò potrebno je izraditi projekt krajobraznog 
ureĽenja. 

Za neintegriranu sunļanu elektranu ñKukuljanovoò potrebno je izraditi kartu erozije s izdvajanjem 
kategorija erozije i analizom postojeĺeg stanja erozije te poduzeti odgovarajuĺe protuerozijske 
mjere kod izvoĽenja graĽevinskih i drugih zahvata u prostoru. 

Ako za prikljuļak elektrane na elektroenergetsku mreģu treba izgraditi susretno postrojenje u 
vlasniġtvu distribucije/prijenosa, koje se moģe izgraditi unutar obuhvata zahvata ili izvan obuhvata 
u blizini postojeĺe elektroenergetske mreģe, najmanja dopuġtena udaljenost susretnog 
postrojenja do granice prema susjednim ļesticama iznosi 1m, a prema kolniku najmanje 2m, s 
tim da je pristup moguĺe osigurati direktno na javnu povrġinu ili posredno preko ļestice elektrane. 
Prikljuļak susretnog postrojenja izvest ĺe se s novim elektroenergetskim vodovima s 
elektroenergetske mreģe po trasi koja ĺe se odrediti projektnom dokumentacijom. 
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Sl. 3.2-7 Izvadak iz kartografskog prikaza 1.A. Koriġtenje i namjena povrġina PPUG Bakar (ĂSluģbene 
novine Primorsko-goranske ģupanijeñ broj 21/03., 41/06. i 02/12. i ĂSluģbene novine Grada Bakrañ broj 
5/17., 7/17.- proļ.tekst, 9/19. i 12/19.- proļ.tekst) 
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Sl. 3.2-8 Izvadak iz kartografskog prikaza 2.A. Infrastrukturni sustavi ï energetski sustavi PPUG Bakar 
(ĂSluģbene novine Primorsko-goranske ģupanijeñ broj 21/03., 41/06. i 02/12. i ĂSluģbene novine Grada 
Bakrañ broj 5/17., 7/17.- proļ.tekst, 9/19. i 12/19.- proļ.tekst) 
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Sl. 3.2-9 Izvadak iz kartografskog prikaza 3.A. Uvjeti za koriġtenje, ureĽenje i zaġtitu prostora ï Podruļja 
posebnih uvjeta koriġtenja PPUG Bakar (ĂSluģbene novine Primorsko-goranske ģupanijeñ broj 21/03., 
41/06. i 02/12. i ĂSluģbene novine Grada Bakrañ broj 5/17., 7/17.- proļ.tekst, 9/19. i 12/19.- proļ.tekst) 
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Sl. 3.2-10 Izvadak iz kartografskog prikaza 3.B. Uvjeti za koriġtenje, ureĽenje i zaġtitu prostora ï Podruļja 
posebnih ograniļenja u koriġtenju PPUG Bakar (ĂSluģbene novine Primorsko-goranske ģupanijeñ broj 
21/03., 41/06. i 02/12. i ĂSluģbene novine Grada Bakrañ broj 5/17., 7/17.- proļ.tekst, 9/19. i 12/19.- 
proļ.tekst) 
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Sl. 3.2-11 Izvadak iz kartografskog prikaza 3.C. Uvjeti za koriġtenje, ureĽenje i zaġtitu prostora ï Podruļja 
primjene posebnih mjera ureĽenja i zaġtite PPUG Bakar (ĂSluģbene novine Primorsko-goranske ģupanijeñ 
broj 21/03., 41/06. i 02/12. i ĂSluģbene novine Grada Bakrañ broj 5/17., 7/17.- proļ.tekst, 9/19. i 12/19.- 
proļ.tekst)  
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3.2.3. URBANISTIĻKI PLAN UREņENJA KUKULJANOVO 

Izvod iz Urbanistiļkog plana ureĽenja Industrijske zone Kukuljanovo (ĂSluģbene novine Grada 
Bakrañ broj 5/17., 16/17., 5/18.- proļ.tekst, 7/18., 8/18.- proļ.tekst, 5/20., 7/20.- proļ.tekst, 7/21. 
i 13/21.- proļ.tekst) 

U Urbanistiļkom planu ureĽenja Industrijske zone Kukuljanovo, u Odredbama za provoĽenje 
navodi se sljedeĺe: 

2. UVJETI ODREņIVANJA I RAZGRANIĻAVANJA POVRĠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA 

Ļlanak 11. 

(1) Ovim Planom odreĽene su slijedeĺe osnovne namjene povrġina: 

- gospodarska namjena 

 - proizvodna namjena (I) 

 (é) 

(é) 

2.1.1. Gospodarska namjena: proizvodna (I) 

Ļlanak 14. 

(1) Povrġine gospodarske namjene - proizvodne planirane su kao povrġine za preteģito 
proizvodne djelatnosti, uz moguĺnost smjeġtaja poslovnih djelatnosti. 

(2) Proizvodne djelatnosti su raznovrsna industrija, skladiġta i servisi u funkciji proizvodnje, luļka 
pozadinska skladiġta, veĺe zanatske radionice i druge djelatnosti 

(é) 

Ļlanak 15. 

(1) U predjelima gospodarske namjene: proizvodne (I) dozvoljena je gradnja sljedeĺih graĽevina: 

- industrijski, proizvodni i zanatski pogoni, 

(é) 

6.4.1. Energetski sustav 

Obnovljivi izvori energije 

Ļlanak 73. 

(1) Na podruļju obuhvata UPU-a moguĺe je koriġtenje dopunskih izvora energije, ovisno o 
energetskim i gospodarskim potencijalima podruļja. Obzirom na povoljan godiġnji prosjek dnevne 
globalne insolacije, poseban potencijal ima koriġtenje sunļeve energije i energije okoline. 

(2) Moguĺe je predvidjeti i ugradnju manjih energetskih jedinica za proizvodnju elektriļne i 
toplinske energije (eventualno i rashladne energije) na lokacijama gdje se ukaģe potreba za 
toplinskom energijom. Na taj naļin proizvedena elektriļna energija predaje se u elektriļnu 
distributivnu mreģu, a toplinska, odnosno rashladna energija, koristi se za zagrijavanje i hlaĽenje. 
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Sl. 3.2-12 Izvadak iz kartografskog prikaza 2.2. Prometna, uliļna i komunalna infrastrukturna mreģa ï 
energetika UPU Industrijske zone Kukuljanovo (ĂSluģbene novine Grada Bakrañ broj 5/17., 16/17., 5/18.- 
proļ.tekst, 7/18., 8/18.- proļ.tekst, 5/20., 7/20.- proļ.tekst, 7/21. i 13/21.- proļ.tekst) 

 

  








































































































































































